
Постановление Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861 "Об утверждении Правил 
недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и 

оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-
диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил 

недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового 
рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения 

энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям" (с 

изменениями и дополнениями) 

Правила 
технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а 
также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым 

организациям и иным лицам, к электрическим сетям 
(утв. постановлением Правительства РФ от 27 декабря 2004 г. N 861) 

С изменениями и дополнениями от: 

31 августа 2006 г., 21 марта 2007 г., 14 февраля, 21 апреля 2009 г., 24 сентября 2010 г., 1 марта, 29 декабря 
2011 г., 4 мая, 5 октября, 22 ноября, 20 декабря 2012 г., 26 июля, 12, 26 августа, 12, 28 октября, 21 ноября, 9 
декабря 2013 г., 10, 20 февраля, 11 июня, 31 июля 2014 г., 13 марта, 13 апреля, 11 июня, 7 июля, 4, 30 сентября 
2015 г., 22 февраля, 9 августа, 23 сентября, 5 октября, 30 ноября 2016 г. 

 

I. Общие положения 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 в пункт 1 внесены 
изменения, вступающие в силу с 25 марта 2014 г. 

1. Настоящие Правила определяют порядок технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам (далее - энергопринимающие 
устройства), к электрическим сетям, регламентируют процедуру присоединения 
энергопринимающих устройств к электрическим сетям сетевой организации (далее - 
технологическое присоединение), определяют существенные условия договора об 
осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям (далее - 
договор), устанавливают требования к выдаче технических условий, в том числе 
индивидуальных, для присоединения к электрическим сетям (далее - технические 
условия), порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой организацией 
технических условий, критерии наличия (отсутствия) технической возможности 
технологического присоединения и особенности технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей посредством перераспределения 
максимальной мощности между юридическими лицами и индивидуальными 
предпринимателями, а также особенности отказа потребителей электрической энергии 
от максимальной мощности в пользу сетевой организации. 

2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения 
впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых увеличивается, а также на случаи, при 
которых в отношении ранее присоединенных энергопринимающих устройств изменяются 
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категория надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 
деятельности, не влекущие пересмотр величины максимальной мощности, но 
изменяющие схему внешнего электроснабжения таких энергопринимающих устройств. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств осуществляется 
с применением временной или постоянной схемы электроснабжения. 

Под временной схемой электроснабжения понимается такая схема 
электроснабжения энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, 
осуществившего технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
которая применяется в результате исполнения договора об осуществлении временного 
технологического присоединения, заключаемого на период осуществления мероприятий 
по технологическому присоединению энергопринимающих устройств с применением 
постоянной схемы электроснабжения, либо в результате исполнения договора об 
осуществлении временного технологического присоединения передвижных 
энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно. 

Под постоянной схемой электроснабжения понимается схема электроснабжения 
энергопринимающих устройств потребителя электрической энергии, осуществившего 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, которая применяется в 
результате исполнения договора. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2013 г. N 915 Правила 
дополнены пунктом 2.1 

2.1. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения к 
системам электроснабжения, входящим в состав общего имущества, принадлежащего на 
праве общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном 
доме, в целях увеличения максимальной мощности в отношении энергопринимающих 
устройств, находящихся в помещениях, расположенных в многоквартирном доме. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в 
жилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям 
сетевой организации не допускается без использования внутридомовой системы 
электроснабжения, входящей в состав общего имущества, принадлежащего на праве 
общей долевой собственности собственникам помещений в многоквартирном доме. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, находящихся в 
нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах, к электрическим сетям 
сетевой организации осуществляется не ранее технологического присоединения систем 
электроснабжения, входящих в состав общего имущества, соответствующего 
многоквартирного дома. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2015 г. N 219 Правила дополнены 
пунктом 2.2 
ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 23 марта 2016 г. N АКПИ16-167, оставленным без 
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 31 мая 
2016 г. N АПЛ15-206, пункт 2.2 настоящих Правил признан не противоречащим 
действующему законодательству 

2.2. Действие настоящих Правил распространяется на случаи присоединения 
впервые вводимых в эксплуатацию, ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств и объектов электроэнергетики, принадлежащих садоводческому, 
огородническому или дачному некоммерческому объединению либо его членам, а также 
гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
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индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, 
максимальная мощность которых изменяется. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
членам садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, 
осуществляется с использованием объектов инфраструктуры и другого имущества 
общего пользования этого садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2013 г. N 630 в пункт 3 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
3. Сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к 

ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения им 
настоящих Правил и наличии технической возможности технологического 
присоединения. 

ГАРАНТ: 

Решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 12 августа 2011 г. N ВАС-9742/11 
абзац второй пункта 3 настоящих Правил признан не противоречащим действующему 
законодательству 

Независимо от наличия или отсутствия технической возможности 
технологического присоединения на дату обращения заявителя сетевая организация 
обязана заключить договор с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих 
Правил, обратившимися в сетевую организацию с заявкой на технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих им на праве 
собственности или на ином предусмотренном законом основании (далее - заявка), а 
также выполнить в отношении энергопринимающих устройств таких лиц мероприятия 
по технологическому присоединению. 

Сетевая организация обязана соблюдать единые стандарты качества 
обслуживания сетевыми организациями потребителей услуг сетевых организаций, 
утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому 
регулированию в сфере топливно-энергетического комплекса, в отношении лица, 
обратившегося к ней с целью осуществления технологического присоединения 
энергопринимающих устройств. 

4. Любые лица имеют право на технологическое присоединение построенных ими 
линий электропередачи к электрическим сетям в соответствии с настоящими Правилами. 

5. При присоединении энергопринимающих устройств к распределительным 
устройствам электростанции последняя выполняет функции сетевой организации в части 
определения технической возможности технологического присоединения, согласования 
технических условий с субъектами оперативно-диспетчерского управления и смежными 
сетевыми организациями, а также выполнения необходимых условий договора. 

При присоединении объектов электросетевого хозяйства одной сетевой 
организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого 
хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть) к 
объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации заявка на 
технологическое присоединение подается в сетевую организацию, электрические сети 
которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения. 
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При присоединении сетевой организации (собственника или иного законного 
владельца объектов электросетевого хозяйства, входящих в территориальную 
распределительную сеть) к смежной сетевой организации, имеющей одинаковый класс 
напряжения, заявка на технологическое присоединение подается той сетевой 
организацией, которой требуется увеличение перетока мощности. 

6. Технологическое присоединение осуществляется на основании договора, 
заключаемого между сетевой организацией и юридическим или физическим лицом, в 
сроки, установленные настоящими Правилами. Заключение договора является 
обязательным для сетевой организации. При необоснованном отказе или уклонении 
сетевой организации от заключения договора заинтересованное лицо вправе обратиться 
в суд с иском о понуждении к заключению договора и взыскании убытков, причиненных 
таким необоснованным отказом или уклонением. 

7. Настоящие Правила устанавливают следующую процедуру технологического 
присоединения: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в подпункт "а" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
а) подача заявки юридическим или физическим лицом (далее - заявитель), которое 

имеет намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств и увеличение объема максимальной мощности, а также изменить категорию 
надежности электроснабжения, точки присоединения, виды производственной 
деятельности, не влекущие пересмотр (увеличение) величины максимальной мощности, 
но изменяющие схему внешнего электроснабжения энергопринимающих устройств 
заявителя; 

б) заключение договора; 
в) выполнение сторонами договора мероприятий, предусмотренных договором; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 подпункт "г" 
изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
г) получение разрешения органа федерального государственного энергетического 

надзора на допуск в эксплуатацию объектов заявителя. 
В случае технологического присоединения объектов лиц, указанных в пункте 12 

настоящих Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей 
категории надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям 
классом напряжения до 20 кВ включительно, объектов лиц, указанных в пунктах 12.1, 13 
и 14 настоящих Правил, а также объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных 
(реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления 
технологического присоединения заявителя, получение разрешения органа 
федерального государственного энергетического надзора на допуск в эксплуатацию 
объектов заявителя с учетом положений пунктов 18.1 - 18.4 настоящих Правил не 
требуется. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 759 в подпункт "г.1" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
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г.1) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 
заявителя к электрическим сетям. Для целей настоящих Правил под фактическим 
присоединением понимается комплекс технических и организационных мероприятий, 
обеспечивающих физическое соединение (контакт) объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации, в которую была подана заявка, и объектов заявителя 
(энергопринимающих устройств) без осуществления фактической подачи (приема) 
напряжения и мощности на объекты заявителя (фиксация коммутационного аппарата 
в положении "отключено"); 

г.2) фактический прием (подача) напряжения и мощности, осуществляемый путем 
включения коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в 
положении "включено"); 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 в подпункт "д" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
д) составление акта об осуществлении технологического присоединения по форме 

согласно приложению N 1 (далее - акт об осуществлении технологического 
присоединения), акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон по 
форме согласно приложению N 2 (далее - акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон), акта разграничения эксплуатационной ответственности сторон 
по форме согласно приложению N 3 (далее - акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон), а также акта согласования технологической и (или) аварийной 
брони (для заявителей, указанных в пункте 14.2 настоящих Правил). 

 

II. Порядок заключения и выполнения договора 

 

Мой комментарий 

Принадлежность объектов электросетевого хозяйства 

 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 8 декабря 2016 г. N 1319 в пункт 8 внесены 
изменения, вступающие в силу с 1 января 2017 г. 

См. текст пункта в будущей редакции 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 в пункт 8 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
8. Для заключения договора заявитель направляет заявку в сетевую организацию, 

объекты электросетевого хозяйства которой расположены на наименьшем расстоянии от 
границ участка заявителя, с учетом условий, установленных пунктом 8.1 настоящих 
Правил. Заявка направляется по формам согласно приложениям N 4 - 7 любым 
способом ее подачи (почтой или с использованием официального сайта сетевой 
организации). 

Для целей настоящих Правил под наименьшим расстоянием от границ участка 
заявителя до объектов электросетевого хозяйства сетевой организации понимается 
минимальное расстояние, измеряемое по прямой линии от границы участка (нахождения 
присоединяемых энергопринимающих устройств) заявителя до ближайшего объекта 
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электрической сети (опора линий электропередачи, кабельная линия, 
распределительное устройство, подстанция), имеющего указанный в заявке класс 
напряжения, существующего или планируемого к вводу в эксплуатацию в соответствии с 
инвестиционной программой сетевой организации, утвержденной в установленном 
порядке, в сроки, предусмотренные подпунктом "б" пункта 16 настоящих Правил, 
исчисляемые со дня подачи заявки в сетевую организацию. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2013 г. N 691 Правила 
дополнены пунктом 8.1 

8.1. Если на расстоянии менее 300 метров от границ участка заявителя находятся 
объекты электросетевого хозяйства нескольких сетевых организаций, заявитель вправе 
направить заявку в любую из них. Эти положения не распространяются на заявителей, 
имеющих намерение осуществить технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств по индивидуальному проекту.  

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 9 августа 2016 г. N 759 в пункт 8.2 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
8.2. Положения пунктов 8 и 8.1 настоящих Правил применяются с учетом того, что 

к объектам электросетевого хозяйства, принадлежащим организации по управлению 
единой национальной (общероссийской) электрической сетью, технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств потребителей может осуществляться 
только на уровне напряжения 110 кВ и выше, за исключением: 

технологического присоединения, осуществляемого в отношении ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств по основаниям, установленным пунктом 
2 настоящих Правил; 

технологического присоединения электростанций; 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, 

обеспечивающих энергоснабжение линий связи, сооружений связи, средств связи, 
средств телевизионного вещания и радиовещания; 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
обеспечивающих работу пунктов пропуска через государственную границу Российской 
Федерации; 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
обеспечивающих энергоснабжение специально созданных технических устройств, 
осуществляющих прием, обработку и передачу аудио- и (или) аудиовизуальных, а также 
иных сообщений об угрозе возникновения, о возникновении чрезвычайных ситуаций и 
правилах поведения населения в таких ситуациях. 

На уровне напряжения ниже 110 кВ допускается технологическое присоединение 
вновь присоединяемых энергопринимающих устройств потребителей электрической 
энергии и территориальных сетевых организаций к объектам электросетевого хозяйства, 
принадлежащим организации по управлению единой национальной (общероссийской) 
электрической сетью, введенным в эксплуатацию до 1 января 2018 г. и включенным в 
перечень объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих организации по 
управлению единой национальной (общероссийской) электрической сетью, к которым 
допускается осуществление технологического присоединения вновь присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителей на уровне напряжения ниже 110 кВ, 
утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 9 августа 
2016 г. N 1671-р, при отсутствии необходимости осуществления строительства и (или) 
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реконструкции с увеличением трансформаторной мощности таких объектов, за 
исключением строительства объектов электросетевого хозяйства от существующих 
объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых энергопринимающих устройств 
и (или) объектов электроэнергетики. 

Внесение изменений в перечень, указанный в абзаце седьмом настоящего пункта, 
осуществляется Правительством Российской Федерации на основании предложений 
Правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики, 
сформированных с учетом соответствующих обоснований, представленных 
Министерством энергетики Российской Федерации и Министерством экономического 
развития Российской Федерации. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 8.3 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
8.3. Заявитель вправе направить запрос в орган местного самоуправления, на 

территории которого расположены соответствующие объекты электросетевого 
хозяйства, с указанием расположения объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежность которых необходимо определить, а орган местного самоуправления 
обязан предоставить заявителю в течение 15 дней информацию о принадлежности 
указанных в запросе объектов электросетевого хозяйства.  

Подача в отношении одних и тех же энергопринимающих устройств одновременно 
2 и более заявок в разные сетевые организации не допускается, за исключением случаев 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых 
применяется категория надежности электроснабжения, предусматривающая 
использование 2 и более источников электроснабжения. В случае направления 
заявителем 2 и более заявок в разные сетевые организации для технологического 
присоединения энергопринимающих устройств, в отношении которых применяется 
категория надежности электроснабжения, предусматривающая использование 2 и более 
источников электроснабжения, заявитель в течение 3 рабочих дней со дня направления 
второй и последующих заявок обязан уведомить об этом каждую сетевую организацию, 
в которую направлена заявка. 

Заявка направляется заявителем в сетевую организацию в 2 экземплярах письмом 
с описью вложения. Заявитель вправе представить заявку в сетевую организацию лично 
или через уполномоченного представителя, а сетевая организация обязана принять 
такую заявку.  

Заявители, указанные в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, в случае 
осуществления технологического присоединения энергопринимающих устройств к 
электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно вправе направлять 
заявку и прилагаемые документы посредством официального сайта сетевой организации 
или иного официального сайта в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", определяемого Правительством Российской Федерации. 

Подача заявок и документов в электронной форме осуществляется заявителем с 
использованием идентификатора и пароля, выданных посредством сайта сетевой 
организации в порядке, установленном сетевой организацией. Информация о порядке 
выдачи и использования идентификатора и пароля размещается на сайте сетевой 
организации. 

Для получения идентификатора и пароля заявитель проходит процедуру 
регистрации на указанном сайте с использованием страхового номера индивидуального 
лицевого счета заявителя - для физических лиц, основного государственного 
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регистрационного номера индивидуального предпринимателя и идентификационного 
номера налогоплательщика - для индивидуальных предпринимателей, основного 
государственного регистрационного номера и идентификационного номера 
налогоплательщика - для юридических лиц. 

Заявитель несет ответственность за достоверность и полноту прилагаемых в 
электронном виде к заявке документов в соответствии с законодательством Российской 
Федерации. 

Сетевая организация обязана обеспечить принятие в электронном виде заявок и 
прилагаемых документов от заявителей (в том числе возможность бесплатного 
получения заявителями идентификатора и пароля) и возможность получения заявителем 
сведений об основных этапах обработки заявок юридических и физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей на технологическое присоединение к электрическим 
сетям, включая информацию о дате поступления заявки и ее регистрационном номере, 
направлении в адрес заявителей подписанного со стороны сетевой организации 
договора об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям и 
технических условий, о дате заключения договора, о ходе выполнения сетевой 
организацией технических условий, о фактическом присоединении и фактическом 
приеме (подаче) напряжения и мощности на объекты заявителя, а также о составлении 
и подписании документов о технологическом присоединении, на своем официальном 
сайте или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
"Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации, в режиме реального 
времени без использования программного обеспечения, установка которого на 
технические средства потребителя требует заключения лицензионного или иного 
соглашения с правообладателем программного обеспечения, предусматривающего 
взимание с потребителя платы, и без использования специальных аппаратных средств. 

Абзац девятый утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца девятого пункта 8.3 

 

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2013 г. N 915 Правила 
дополнены пунктом 8.4 

8.4. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
находящихся в нежилых помещениях, расположенных в многоквартирных домах и иных 
объектах капитального строительства, заявка на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию, к объектам 
электросетевого хозяйства которой присоединен соответствующий многоквартирный 
дом или иной объект капитального строительства, собственником такого нежилого 
помещения или лицом, обладающим иным законным правом на нежилое помещение и 
имеющим право распоряжения нежилым помещением. 

В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
находящихся в жилых помещениях, в том числе расположенных в многоквартирных 
домах, заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
подается в сетевую организацию, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединены соответствующие жилые помещения, в том числе многоквартирный дом, 
управляющей организацией (товариществом собственников жилья либо жилищным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) по 
решению общего собрания собственников жилых помещений, в том числе в 
многоквартирном доме, а при непосредственном управлении многоквартирным домом - 
одним из собственников помещений в таком доме или иным лицом, имеющим 
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соответствующие полномочия, удостоверенные доверенностью, выданной в письменной 
форме ему всеми или большинством собственников помещений в таком доме, в 
соответствии с границей балансовой принадлежности, указанной в пункте 16.1 
настоящих Правил. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2015 г. N 219 Правила дополнены 
пунктом 8.5 
ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 23 марта 2016 г. N АКПИ16-167, оставленным без 
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 31 мая 
2016 г. N АПЛ15-206, пункт 8.5 настоящих Правил признан не противоречащим 
действующему законодательству 

8.5. В случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
принадлежащих садоводческому, огородническому или дачному некоммерческому 
объединению либо его членам, заявка на технологическое присоединение этих 
энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию указанным 
некоммерческим объединением либо его представителем. В случае технологического 
присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих гражданам, ведущим 
садоводство, огородничество или дачное хозяйство в индивидуальном порядке на 
территории садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого 
объединения, и иным лицам, расположенным на территории садоводческого, 
огороднического или дачного некоммерческого объединения, заявка на технологическое 
присоединение этих энергопринимающих устройств подается в сетевую организацию 
непосредственно гражданами, ведущими садоводство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения, или иными лицами. 

Технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих 
гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории 
садоводческого, огороднического или дачного некоммерческого объединения, 
осуществляется к сетям сетевой организации непосредственно или с использованием 
объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения. 

В случае если технологическое присоединение энергопринимающих устройств, 
принадлежащих гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное 
хозяйство в индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического 
или дачного некоммерческого объединения, осуществляется с использованием объектов 
инфраструктуры и другого имущества общего пользования этого объединения, 
указанные граждане заключают с этим объединением договор использования объектов 
инфраструктуры и другого имущества общего пользования в соответствии с 
Федеральным законом "О садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан". 

При этом садоводческое, огородническое или дачное некоммерческое 
объединение не вправе препятствовать сетевой организации в осуществлении 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, принадлежащих 
гражданам, ведущим садоводство, огородничество или дачное хозяйство в 
индивидуальном порядке на территории садоводческого, огороднического или дачного 
некоммерческого объединения, и иным лицам, расположенным на территории этого 
объединения. 

Информация об изменениях: 
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Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2016 г. N 128 в пункт 9 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
ГАРАНТ: 

Решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N ВАС-4355/12 пункт 9 
настоящих Правил признан не противоречащим действующему законодательству 

9. В заявке, направляемой заявителем (за исключением лиц, указанных в 
пунктах 12 - 14 настоящих Правил), должны быть в зависимости от конкретных условий 
указаны следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование и номер 
записи в Едином государственном реестре юридических лиц, для индивидуальных 
предпринимателей - номер записи в Едином государственном реестре индивидуальных 
предпринимателей и дата ее внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, 
отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего 
личность в соответствии с законодательством Российской Федерации); 

б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств, которые 
необходимо присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 

в) место нахождения заявителя; 
г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств и их 

технические характеристики, количество, мощность генераторов и присоединяемых к 
сети трансформаторов; 

д) количество точек присоединения с указанием технических параметров 
элементов энергопринимающих устройств; 

е) заявляемая категория надежности энергопринимающих устройств; 
ж) заявляемый характер нагрузки (для генераторов - возможная скорость набора 

или снижения нагрузки) и наличие нагрузок, искажающих форму кривой электрического 
тока и вызывающих несимметрию напряжения в точках присоединения; 

з) величина и обоснование величины технологического минимума (для 
генераторов), технологической и аварийной брони (для потребителей электрической 
энергии); 

з.1) необходимость наличия технологической и (или) аварийной брони, 
определяемой в соответствии с требованиями пункта 14.2 настоящих Правил; 

и) сроки проектирования и поэтапного введения в эксплуатацию 
энергопринимающих устройств (в том числе по этапам и очередям); 

к) планируемое распределение максимальной мощности, сроков ввода, набора 
нагрузки и сведения о категории надежности электроснабжения при вводе 
энергопринимающих устройств по этапам и очередям; 

л) наименование субъекта розничного рынка, с которым заявитель намеревается 
заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, и вид такого договора (договор энергоснабжения или купли-продажи 
(поставки) электрической энергии (мощности)); 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2016 г. N 1265 пункт 9 дополнен 
подпунктом "м" 

м) в заявке, направляемой заявителем в целях технологического присоединения 
объектов по производству электрической энергии атомных станций или 
гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) к объектам 
электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, указывается (по желанию такого 
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заявителя) предложение по предоставлению рассрочки платежа за технологическое 
присоединение в соответствии с пунктом 17 настоящих Правил. 

Сведения, предусмотренные подпунктом "л" настоящего пункта, указываются по 
желанию заявителя при намерении предоставить документы для заключения договора, 
обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 
через сетевую организацию до завершения процедуры технологического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя к объектам электросетевого хозяйства этой 
организации. В случае наличия у заявителя договора, обеспечивающего продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, в рамках которого заявителем 
предполагается осуществление энергоснабжения энергопринимающих устройств, в 
отношении которых подается заявка, по желанию заявителя при намерении 
предоставить документы через сетевую организацию до завершения процедуры 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, энергоснабжение 
которых предполагается осуществлять в рамках такого договора, в заявке указываются 
наименование субъекта розничного рынка, номер и дата указанного договора. 

Отсутствие в заявке сведений, предусмотренных подпунктом "л" настоящего 
пункта, не является основанием для невыполнения сетевой организацией обязательств, 
предусмотренных настоящими Правилами, в части соблюдения процедуры 
технологического присоединения. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 95 Правила дополнены 
пунктом 9.1 

9.1. Заявитель начиная с даты заключения договора вправе самостоятельно 
направить необходимые для заключения договора, обеспечивающего продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, документы с приложением копии 
заключенного договора в адрес соответствующего субъекта розничного рынка, с которым 
намеревается заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке, в порядке, предусмотренном Основными положениями 
функционирования розничных рынков электрической энергии. 

10. К заявке прилагаются следующие документы: 
а) план расположения энергопринимающих устройств, которые необходимо 

присоединить к электрическим сетям сетевой организации; 
б) однолинейная схема электрических сетей заявителя, присоединяемых к 

электрическим сетям сетевой организации, номинальный класс напряжения которых 
составляет 35 кВ и выше, с указанием возможности резервирования от собственных 
источников энергоснабжения (включая резервирование для собственных нужд) и 
возможности переключения нагрузок (генерации) по внутренним сетям заявителя; 

в) перечень и мощность энергопринимающих устройств, которые могут быть 
присоединены к устройствам противоаварийной автоматики; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2013 г. N 915 подпункт "г" 
изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
г) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 

предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое 
помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на 
котором расположены (будут располагаться) объекты заявителя, либо право 
собственности или иное предусмотренное законом основание на энергопринимающие 
устройства (для заявителей, планирующих осуществить технологическое присоединение 
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энергопринимающих устройств потребителей, расположенных в нежилых помещениях 
многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, - копия 
документа, подтверждающего право собственности или иное предусмотренное законом 
основание на нежилое помещение в таком многоквартирном доме или ином объекте 
капитального строительства); 

д) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
представителя заявителя, подающего и получающего документы, в случае если заявка 
подается в сетевую организацию представителем заявителя; 

е) утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта "е" пункта 10 

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2013 г. N 915 пункт 10 дополнен 
подпунктом "ж" 

ж) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
указанных в абзаце первом пункта 8.4 настоящих Правил, копия документа, 
подтверждающего согласие организации, осуществляющей управление 
многоквартирным домом, при наличии у такой организации соответствующих 
полномочий либо при ее отсутствии или отсутствии у нее полномочий согласие общего 
собрания владельцев жилых помещений многоквартирного дома на организацию 
присоединения нежилого помещения отдельными линиями от вводного устройства 
(вводно-распределительного устройства, главного распределительного щита), 
установленного на вводе питающей линии сетевой организации в соответствующее 
здание или его обособленную часть (если для соответствующего нежилого помещения 
проектом на многоквартирный дом не предусмотрено индивидуальное вводно-
распределительное устройство с непосредственным присоединением к питающей линии 
сетевой организации); 

 

Мой комментарий 

на организацию присоединения нежилого помещения отдельными линиями от 
вводного устройства 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 марта 2015 г. N 219 пункт 10 дополнен 
подпунктом "з" 
ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 23 марта 2016 г. N АКПИ16-167, оставленным без 
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 31 мая 
2016 г. N АПЛ15-206, подпункт "з" пункта 10 настоящих Правил признан не 
противоречащим действующему законодательству 

з) в случае технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
указанных в абзаце третьем пункта 8.5 настоящих Правил, - копия договора об 
использовании объектов инфраструктуры и другого имущества общего пользования; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2016 г. N 128 пункт 10 дополнен 
подпунктом "и" 

и) документы заявителя, предусмотренные пунктом 34 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, в случае, если в заявке 
указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил. 
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11. Сетевая организация не вправе требовать представления сведений и 
документов, не предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан 
представлять сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 737 в пункт 12 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
ГАРАНТ: 

Решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N ВАС-4355/12 пункт 12 
настоящих Правил признан не противоречащим действующему законодательству 

12. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, должны быть указаны: 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 95 подпункт "а" 
изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
а) сведения, указанные в подпунктах "а" - "в", "д", "е" и "и" - "л" пункта 9 настоящих 

Правил; 
б) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств 

заявителя; 
в) характер нагрузки (вид производственной деятельности). 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 953 в пункт 12.1 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
12.1. В заявке, направляемой заявителем - юридическим лицом или 

индивидуальным предпринимателем в целях технологического присоединения по второй 
или третьей категории надежности энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), должны быть указаны: 

а) сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "и" - "л" пункта 9 настоящих 
Правил; 

б) запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя; 

в) характер нагрузки (вид экономической деятельности хозяйствующего субъекта); 
г) предложения по порядку расчетов и условиям рассрочки платежа за 

технологическое присоединение - для заявителей, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2012 г. N 1015 Правила 
дополнены пунктом 12.2 

12.2. Предусмотренные пунктом 12.1 настоящих Правил заявители, максимальная 
мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и до 150 кВт 
включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), при желании воспользоваться беспроцентной 
рассрочкой платежа за технологическое присоединение указывают об этом в 
направляемой ими заявке. 
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Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 в пункт 13 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
13. В заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического 

присоединения, предусмотренного разделом VII настоящих Правил, указывается: 
сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "л" пункта 9 настоящих 

Правил; 
запрашиваемая максимальная мощность присоединяемых энергопринимающих 

устройств; 
характер нагрузки; 
срок электроснабжения энергопринимающих устройств по временной схеме 

электроснабжения (для заявителей, энергопринимающие устройства которых являются 
передвижными и имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно). 

К заявке прилагаются документы, указанные в подпунктах "г" и "д" пункта 10 
настоящих Правил, а также информация о реквизитах договора. 

Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, 
энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют 
максимальную мощность до 150 кВт включительно. 

Для целей настоящих Правил под передвижными объектами понимаются 
энергопринимающие устройства, предназначенные для эксплуатации с периодическим 
перемещением и установкой на территориях различных административно-
территориальных единиц. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 в пункт 14 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
ГАРАНТ: 

Решением Высшего Арбитражного Суда РФ от 28 июня 2012 г. N ВАС-4355/12 пункт 14 
настоящих Правил признан не противоречащим действующему законодательству 

14. В заявке, направляемой заявителем - физическим лицом в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), которые используются 
для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, и электроснабжение которых предусматривается по одному источнику, 
должны быть указаны: 

а) фамилия, имя и отчество заявителя, серия, номер и дата выдачи паспорта или 
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации; 

б) место жительства заявителя; 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 95 подпункт "в" 
изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
в) сведения, предусмотренные подпунктами "б", "и" и "л" пункта 9 настоящих 

Правил; 
г) запрашиваемая максимальная мощность энергопринимающих устройств 

заявителя. 
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ГАРАНТ: 

См. Информацию Федеральной антимонопольной службы "Как подключить 
электричество на даче? (мощность до 15 кВт включительно на один дачный участок)" 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2015 г. N 679 в пункт 14.1 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
14.1. Технологическое присоединение энергопринимающих устройств в целях 

обеспечения надежного их энергоснабжения и качества электрической энергии может 
быть осуществлено по одной из трех категорий надежности. Отнесение 
энергопринимающих устройств заявителя (потребителя электрической энергии) к 
определенной категории надежности осуществляется заявителем самостоятельно. 

Отнесение энергопринимающих устройств к первой категории надежности 
осуществляется в случае, если необходимо обеспечить беспрерывный режим работы 
энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых 
допустим лишь на время автоматического ввода резервного источника снабжения 
электрической энергии и может повлечь за собой угрозу жизни и здоровью людей, угрозу 
безопасности государства, значительный материальный ущерб. В составе первой 
категории надежности выделяется особая категория энергопринимающих устройств, 
бесперебойная работа которых необходима для безаварийной остановки производства 
с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров. 

Отнесение энергопринимающих устройств ко второй категории надежности 
осуществляется в случае, если необходимо обеспечить надежное функционирование 
энергопринимающих устройств, перерыв снабжения электрической энергией которых 
приводит к недопустимым нарушениям технологических процессов производства. 

Энергопринимающие устройства, не отнесенные к первой или второй категориям 
надежности, относятся к третьей категории надежности. 

Для энергопринимающих устройств, отнесенных к первой и второй категориям 
надежности, должно быть обеспечено наличие независимых резервных источников 
снабжения электрической энергией. Дополнительно для энергопринимающих устройств 
особой категории первой категории надежности должно быть обеспечено наличие 
автономного резервного источника питания. 

Автономные резервные источники питания в случае, если их наличие 
предусмотрено техническими условиями, подлежат установке владельцем 
энергопринимающих устройств и технологическому присоединению в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. Владелец энергопринимающих устройств 
обязан поддерживать установленные автономные резервные источники питания в 
состоянии готовности к использованию при возникновении внерегламентных 
отключений, введении аварийных ограничений режима потребления электрической 
энергии (мощности) или использовании противоаварийной автоматики. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 Правила дополнены 
пунктом 14.2 

14.2. При осуществлении технологического присоединения к объектам 
электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств заявителей, ограничение 
режима потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к 
экономическим, экологическим, социальным последствиям и категории которых 
определены в приложении к Правилам полного и (или) частичного ограничения режима 
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потребления электрической энергии, составление акта согласования технологической и 
(или) аварийной брони является обязательным. 

При осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого 
хозяйства энергопринимающих устройств иных заявителей, ограничение режима 
потребления электрической энергии (мощности) которых может привести к 
возникновению угрозы жизни и здоровью людей, экологической безопасности, 
безопасности государства и (или) необратимому нарушению непрерывных 
технологических процессов, используемых в производственном цикле, акт согласования 
технологической и (или) аварийной брони составляется в случае, если в заявке, 
подаваемой таким заявителем в соответствии с пунктом 9 настоящих Правил, указано о 
необходимости наличия технологической и (или) аварийной брони. 

Аварийная и (или) технологическая броня определяется на основании 
содержащейся в проектной документации схемы электроснабжения энергопринимающих 
устройств заявителя. 

Проект акта согласования технологической и (или) аварийной брони составляется 
заявителем в 2 экземплярах и направляется в сетевую организацию. Сетевая 
организация в течение 10 рабочих дней со дня получения от заявителя проекта акта 
согласования технологической и (или) аварийной брони обязана рассмотреть его, 
подписать и направить 1 экземпляр акта заявителю. 

В случае несогласия сетевой организации с представленным заявителем проектом 
акта согласования технологической и (или) аварийной брони такой проект акта 
подписывается сетевой организацией с замечаниями, которые прилагаются к каждому 
экземпляру акта. В случае если акт согласования технологической и (или) аварийной 
брони подписан сетевой организацией с замечаниями к величине технологической и 
(или) аварийной брони, то в качестве согласованной величины технологической и (или) 
аварийной брони принимается величина, указанная в замечаниях сетевой организации. 

Величина технологической и (или) аварийной брони и требования к 
энергопринимающим устройствам, подключенным к токоприемникам технологической и 
(или) аварийной брони, определяются в соответствии с правилами разработки и 
применения графиков аварийного ограничения режима потребления электрической 
энергии (мощности) и использования противоаварийной автоматики, утверждаемыми 
Министерством энергетики Российской Федерации. 

Акт согласования технологической и (или) аварийной брони содержит перечень 
энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам технологической 
брони, величину технологической брони, сроки и объемы сокращения электроснабжения 
до уровня аварийной брони (при ее наличии) либо до полного ограничения и (или) 
перечень энергопринимающих устройств, подключенных к токоприемникам аварийной 
брони, величину аварийной брони и сроки и объемы сокращения электроснабжения до 
полного ограничения (за исключением случаев, когда сокращение электроснабжения не 
может быть осуществлено ниже уровня аварийной брони). 

Отсутствие подписанного сторонами акта согласования технологической и (или) 
аварийной брони не является основанием для невыполнения сетевой организацией 
своих обязательств по договору об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям и (или) для отказа в подписании документов о технологическом 
присоединении. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 г. N 999 в пункт 15 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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15. В адрес заявителей, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, сетевая 
организация направляет в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный 
проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение 
к договору в течение 15 дней со дня получения заявки от заявителя (уполномоченного 
представителя) или иной сетевой организации, направленной в том числе посредством 
официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого 
Правительством Российской Федерации. 

В случае осуществления технологического присоединения по индивидуальному 
проекту сетевая организация направляет для подписания заполненный и подписанный 
ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое 
приложение к договору в течение 3 рабочих дней со дня утверждения размера платы за 
технологическое присоединение уполномоченным органом исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов. 

В адрес заявителей, за исключением заявителей, указанных в абзацах первом и 
втором настоящего пункта, сетевая организация направляет для подписания 
заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и технические условия 
как неотъемлемое приложение к договору в течение 30 дней со дня получения заявки. 

В целях временного технологического присоединения сетевая организация 
направляет заявителю в бумажном виде для подписания заполненный и подписанный ею 
проект договора в 2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение 
к такому договору в течение 10 дней со дня получения заявки, направленной в том числе 
посредством официального сайта сетевой организации или иного официального сайта в 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", определяемого 
Правительством Российской Федерации. 

Сетевая организация одновременно с направлением договора заявителю (за 
исключением заявителей, указанных в пункте 13 настоящих Правил) также уведомляет 
заявителя о возможности временного технологического присоединения, 
предусмотренного разделом VIII настоящих Правил. 

При этом в случае, если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего 
продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель 
намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности), то сетевой организацией в адрес заявителя направляется 
заполненный и подписанный в 2 экземплярах проект договора на оказание услуг по 
передаче электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, 
технологическое присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью 
которого после завершения процедуры технологического присоединения являются 
установленные документами о технологическом присоединении условия из числа 
существенных условий договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, 
определенных в Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче 
электрической энергии и оказания этих услуг. 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 6 апреля 2015 г. N АКПИ15-61, оставленным без 
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 2 июля 
2015 г. N АПЛ15-254, абзац седьмой пункта 15 Правил признан не противоречащим 
действующему законодательству 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) и 
которые используются для бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением 
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предпринимательской деятельности, договор оформляется сетевой организацией в 
соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 8 и направляется 
заявителю - физическому лицу. 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 22 сентября 2014 г. N АКПИ14-826, оставленным без 
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 18 декабря 
2014 г. N АПЛ14-615, абзац восьмой пункта 15 настоящих Правил признан не 
противоречащим действующему законодательству 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), договор 
оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым договором по форме 
согласно приложению N 9 и направляется заявителю - юридическому лицу или 
индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств), договор оформляется сетевой организацией в соответствии с типовым 
договором по форме согласно приложению N 10 и направляется 
заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств, 
максимальная мощность которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за 
исключением случаев, указанных в абзацах третьем и четвертом настоящего пункта, а 
также случаев, связанных с осуществлением технологического присоединения по 
индивидуальному проекту), договор оформляется сетевой организацией в соответствии 
с типовым договором по форме согласно приложению N 11 и направляется 
заявителю - юридическому лицу или индивидуальному предпринимателю. 

В целях технологического присоединения энергопринимающих устройств 
заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной мощности с 
владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, указанных в 
пункте 12.1 настоящих Правил, лиц, указанных в пунктах 13 и 14 настоящих Правил, лиц, 
присоединенных к объектам единой национальной (общероссийской) электрической 
сети, а также лиц, не внесших плату за технологическое присоединение либо внесших 
плату за технологическое присоединение не в полном объеме), имеющими на праве 
собственности или на ином законном основании энергопринимающие устройства, в 
отношении которых до 1 января 2009 г. в установленном порядке было осуществлено 
фактическое технологическое присоединение, договор оформляется сетевой 
организацией в соответствии с типовым договором по форме согласно приложению N 12 
и направляется заявителю. 

При необходимости согласования технических условий с системным оператором в 
случае, предусмотренном абзацем четвертым пункта 21 настоящих Правил, указанный 
срок по инициативе сетевой организации может быть увеличен на срок согласования 
технических условий с системным оператором. В этом случае заявитель уведомляется 
об увеличении срока и дате его завершения. При этом сетевая организация направляет 
заявителю для подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 
2 экземплярах и технические условия как неотъемлемое приложение к договору, 
согласованные с системным оператором, не позднее 3 рабочих дней со дня их 
согласования с системным оператором. 

Абзац утратил силу. 
Информация об изменениях: 
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См. текст абзаца 
При отсутствии сведений и документов, указанных в пунктах 9, 10 и 12 - 14 

настоящих Правил, сетевая организация уведомляет об этом заявителя в течение 6 
рабочих дней с даты получения заявки. После получения недостающих сведений от 
заявителя сетевая организация рассматривает заявку и направляет заявителю для 
подписания заполненный и подписанный ею проект договора в 2 экземплярах и 
технические условия как неотъемлемое приложение к договору в сроки, 
предусмотренные настоящим пунктом для соответствующей категории заявителя, 
исчисляемые со дня представления заявителем недостающих сведений. 

Заявитель подписывает оба экземпляра проекта договора в течение 30 дней с 
даты получения подписанного сетевой организацией проекта договора и направляет 
в указанный срок 1 экземпляр сетевой организации с приложением к нему документов, 
подтверждающих полномочия лица, подписавшего такой договор. 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 22 сентября 2014 г. N АКПИ14-826, оставленным без 
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 18 декабря 
2014 г. N АПЛ14-615, абзац пятнадцатый пункта 15 настоящих Правил признан не 
противоречащим действующему законодательству 

В случае несогласия с представленным сетевой организацией проектом договора 
и (или) несоответствия его настоящим Правилам заявитель вправе в течение 30 дней со 
дня получения подписанного сетевой организацией проекта договора и технических 
условий направить сетевой организации мотивированный отказ от подписания проекта 
договора с предложением об изменении представленного проекта договора и 
требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами. 

Указанный мотивированный отказ направляется заявителем в сетевую 
организацию заказным письмом с уведомлением о вручении. 

В случае ненаправления заявителем подписанного проекта договора либо 
мотивированного отказа от его подписания, но не ранее чем через 60 дней со дня 
получения заявителем подписанного сетевой организацией проекта договора и 
технических условий, поданная этим заявителем заявка аннулируется. 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 22 сентября 2014 г. N АКПИ14-826, оставленным без 
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 18 декабря 
2014 г. N АПЛ14-615, абзац восемнадцатый пункта 15 настоящих Правил признан не 
противоречащим действующему законодательству 

В случае направления заявителем в течение 30 дней после получения от сетевой 
организации проекта договора мотивированного отказа от подписания этого проекта 
договора с требованием о приведении его в соответствие с настоящими Правилами 
сетевая организация обязана привести проект договора в соответствие с настоящими 
Правилами в течение 5 рабочих дней с даты получения такого требования и представить 
заявителю новую редакцию проекта договора для подписания, а также технические 
условия как неотъемлемое приложение к договору. 

Договор считается заключенным с даты поступления подписанного заявителем 
экземпляра договора в сетевую организацию. 

При заключении договора в отношении энергопринимающих устройств, в 
отношении которых ранее заключенный договор с заявителем расторгнут по решению 
суда по основанию, предусмотренному пунктом 16.5 настоящих Правил, исполнение 
сетевой организацией обязательств по вновь заключенному с таким заявителем 
договору начинается не ранее даты и времени уплаты заявителем сетевой организации 
неустойки по предыдущему договору. 
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В случае если в заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу 
электрической энергии (мощности) на розничном рынке, который заявитель 
намеревается заключить, указан договор купли-продажи (поставки) электрической 
энергии (мощности), заявитель в течение 30 дней с даты получения от сетевой 
организации заполняет и подписывает проект договора на оказание услуг по передаче 
электрической энергии в отношении энергопринимающих устройств, технологическое 
присоединение которых осуществляется, неотъемлемой частью которого после 
завершения процедуры технологического присоединения являются установленные 
документами о технологическом присоединении условия из числа существенных условий 
договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, определенных в 
Правилах недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии 
и оказания этих услуг, и направляет в указанный срок этот подписанный проект договора 
на оказание услуг по передаче электрической энергии сетевой организации с 
приложением к нему документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего 
такой проект договора. При этом заявитель в части тех условий, которые включены в 
проект договора на оказание услуг по передаче электрической энергии в виде описания 
исчерпывающего перечня вариантов применения этих условий, вправе выбрать тот 
вариант из числа относящихся к этому заявителю, который он считает для себя наиболее 
приемлемым. При несогласии заявителя с каким-либо условием проекта договора на 
оказание услуг по передаче электрической энергии, содержание которого установлено 
Правилами недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической 
энергии и оказания этих услуг, по причине несоответствия формулировки такого условия 
формулировке, предусмотренной указанными Правилами, либо при его несогласии с 
каким-либо условием договора на оказание услуг по передаче электрической энергии, 
содержание которого в соответствии с указанными Правилами может быть определено 
по усмотрению сторон, он вправе направить в сетевую организацию предложение о 
заключении договора на оказание услуг по передаче электрической энергии на иных 
условиях. 

Договор на оказание услуг по передаче электрической энергии в отношении 
энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 
осуществляется, считается заключенным с сетевой организацией с даты поступления 
подписанного заявителем экземпляра такого договора в сетевую организацию, но не 
ранее даты заключения договора об осуществлении технологического присоединения к 
электрическим сетям указанных энергопринимающих устройств. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 10 февраля 2014 г. N 95 Правила дополнены 
пунктом 15.1 

15.1. Сетевая организация в срок не позднее 2 рабочих дней с даты заключения 
договора с заявителем обязана направить в письменном или электронном виде в адрес 
субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается 
заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)) в отношении энергопринимающих устройств, технологическое 
присоединение которых осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и 
копии документов заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, имеющихся у сетевой 
организации на дату направления. 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 20 ноября 2013 г. N АКПИ13-1057, оставленным без 
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 25 
февраля 2014 г. N АПЛ14-12, пункт 16 настоящих Правил признан не противоречащим 
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действующему законодательству 
16. Договор должен содержать следующие существенные условия: 
а) перечень мероприятий по технологическому присоединению (определяется в 

технических условиях, являющихся неотъемлемой частью договора) и обязательства 
сторон по их выполнению; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 737 подпункт "б" 
пункта 16 изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
б) срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению, 

который исчисляется со дня заключения договора и не может превышать: 
в случаях осуществления технологического присоединения к электрическим сетям 

классом напряжения до 20 кВ включительно, при этом расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, на котором 
расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности и от сетевой организации не требуется выполнение работ по строительству 
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 
включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных 
сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, за 
исключением работ по строительству объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства до присоединяемых 
энергопринимающих устройств и (или) объектов электроэнергетики: 

15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) для 
осуществления мероприятий по технологическому присоединению, отнесенных к 
обязанностям сетевой организации, - при временном технологическом присоединении; 

4 месяца - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет до 670 кВт включительно; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет свыше 670 кВт; 

в иных случаях: 
15 рабочих дней (если в заявке не указан более продолжительный срок) - при 

временном технологическом присоединении заявителей, энергопринимающие 
устройства которых являются передвижными и имеют максимальную мощность до 150 
кВт включительно, если расстояние от энергопринимающего устройства заявителя до 
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения составляет не 
более 300 метров; 

6 месяцев - для заявителей, указанных в пунктах 12.1, 14 и 34 настоящих Правил, 
если технологическое присоединение осуществляется к электрическим сетям, уровень 
напряжения которых составляет до 20 кВ включительно, и если расстояние от 
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка 
заявителя, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, 
составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 
метров в сельской местности; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет менее 670 кВт, если более короткие сроки не предусмотрены 
инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или соглашением 
сторон; 

2 года - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
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которых составляет не менее 670 кВт, если иные сроки (но не более 4 лет) не 
предусмотрены инвестиционной программой соответствующей сетевой организации или 
соглашением сторон; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 г. N 999 в подпункт "в" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
в) положение об ответственности сторон за несоблюдение установленных 

договором и настоящими Правилами сроков исполнения своих обязательств, в том 
числе: 

право заявителя в одностороннем порядке расторгнуть договор при нарушении 
сетевой организацией сроков технологического присоединения, указанных в договоре; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий 
по технологическому присоединению, предусмотренного договором, в случае если плата 
за технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, уплатить другой 
стороне договора неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы 
за технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки (а в случае 
если плата за технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, 
уплатить другой стороне договора неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего 
размера платы за каждый день просрочки), при этом совокупный размер такой неустойки 
при нарушении срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
заявителем не может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном 
настоящим абзацем порядке за год просрочки; 

обязанность сторон договора при нарушении срока осуществления мероприятий 
по технологическому присоединению уплатить понесенные другой стороной договора 
расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные с необходимостью 
принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем третьим настоящего 
подпункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты; 

право сетевой организации обратиться в суд с иском о расторжении договора в 
случае, предусмотренном пунктом 16.5 настоящих Правил; 

г) порядок разграничения балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности сторон; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 759 в подпункт "д" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
д) размер платы за технологическое присоединение, определяемый в 

соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере электроэнергетики 
(при осуществлении технологического присоединения по индивидуальному проекту 
размер платы за технологическое присоединение определяется с учетом особенностей, 
установленных разделом III настоящих Правил); 

ГАРАНТ: 

См. Методические указания по определению размера платы за технологическое 
присоединение к электрическим сетям, утвержденные приказом ФСТ России от 11 
сентября 2012 г. N 209-э/1 

е) порядок и сроки внесения заявителем платы за технологическое 
присоединение; 

ж) утратил силу. 
Информация об изменениях: 
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См. текст подпункта "ж" пункта 16 

Постановлением Правительства РФ от 12 октября 2013 г. N 915 в пункт 16.1 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
16.1. Заявители несут балансовую и эксплуатационную ответственность 

в границах своего участка, до границ участка заявителя балансовую и эксплуатационную 
ответственность несет сетевая организация, если иное не установлено соглашением 
между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в 
сетевую организацию. 

 

Мой комментарий 

 

 

Для целей настоящих Правил под границей участка заявителя понимаются 
подтвержденные правоустанавливающими документами границы земельного участка, 
либо границы иного недвижимого объекта, на котором (в котором) находятся 
принадлежащие потребителю на праве собственности или на ином законном основании 
энергопринимающие устройства, либо передвижные объекты заявителей, указанные в 
пункте 13 настоящих Правил, в отношении которых предполагается осуществление 
мероприятий по технологическому присоединению. 

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в 
многоквартирных домах, под границей участка заявителя понимается граница 
балансовой принадлежности, определенная актом разграничения балансовой 
принадлежности между сетевой организацией и соответствующим многоквартирным 
домом, а при его отсутствии, если соглашением сторон не предусмотрено иное, границей 
участка заявителя является место соединения питающей линии сетевой организации с 
ближайшим к такому нежилому помещению предусмотренным проектом на 
многоквартирный дом вводным устройством (вводно-распределительным устройством, 
главным распределительным щитом), установленным на вводе питающей линии в 
соответствующее здание или его обособленную часть. 

При осуществлении технологического присоединения энергопринимающих 
устройств заявителя, находящихся в нежилых помещениях, расположенных в объектах 
капитального строительства, не относящихся к многоквартирным домам, под границей 
участка заявителя понимается подтверждаемая правоустанавливающими документами 
граница земельного участка, на котором расположен объект капитального строительства, 
в составе которого находятся принадлежащие на праве собственности или на ином 
законном основании энергопринимающие устройства заявителя. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2012 г. N 1015 в пункт 16.2 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
16.2. Внесение платы заявителями, указанными в пункте 12.1 настоящих Правил, 

за технологическое присоединение энергопринимающих устройств с максимальной 
мощностью свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в 
данной точке присоединения энергопринимающих устройств), а также заявителями, 
указанными в пункте 34 настоящих Правил, осуществляется в следующем порядке: 

а) 15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 
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15 дней с даты заключения договора; 
б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 

60 дней с даты заключения договора, но не позже даты фактического присоединения; 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 подпункт "в" 
пункта 16.2 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 25 марта 2014 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
в) 45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 

дней со дня фактического присоединения; 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 подпункт "г" 
пункта 16.2 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 25 марта 2014 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
г) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 

дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 16.3 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
16.3. Обязательства сторон по выполнению мероприятий по технологическому 

присоединению в случае заключения договора с лицами, указанными в пунктах 12.1, 14 
и 34 настоящих Правил, распределяются следующим образом: 

заявитель исполняет указанные обязательства в пределах границ участка, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя; 

сетевая организация исполняет указанные обязательства (в том числе в части 
урегулирования отношений с иными лицами) до границ участка, на котором расположены 
присоединяемые энергопринимающие устройства заявителя. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 в пункт 16.4 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
16.4. Для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которых составляет менее 670 кВт, внесение платы за технологическое присоединение 
(за исключением случаев, урегулированных пунктом 16.2 настоящих Правил) 
осуществляется в следующем порядке: 

а) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 
дней со дня заключения договора; 

б) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 
дней со дня заключения договора; 

в) 20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 180 
дней со дня заключения договора; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 подпункт "г" 
пункта 16.4 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 25 марта 2014 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
г) 30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 

дней со дня фактического присоединения; 
Информация об изменениях: 
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Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 подпункт "д" 
пункта 16.4 изложен в новой редакции, вступающей в силу с 25 марта 2014 г. 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
д) 10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 10 

дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 г. N 999 Правила дополнены 
пунктом 16.5 

16.5. Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими 
условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - 
мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, 
что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по 
технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает 
ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения 
договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 г. N 999 Правила дополнены 
пунктом 16.6 

16.6. Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению (в 
случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу 
энергопринимающих устройств - мероприятий, предусмотренных очередным этапом) 
считается нарушенным заявителем при наступлении хотя бы одного из следующих 
обстоятельств: 

а) заявитель не направил в адрес сетевой организации уведомление о выполнении 
им мероприятий, предусмотренных техническими условиями, в том числе уведомление 
об устранении замечаний, полученных по результатам проверки выполнения 
технических условий; 

б) заявитель уклоняется от проведения проверки выполнения технических 
условий, в том числе от проведения повторного осмотра энергопринимающего 
устройства после доставки сетевой организации направленного заявителем 
уведомления об устранении замечаний, выявленных в результате проверки выполнения 
технических условий; 

в) заявитель не устранил замечания, выявленные в результате проведения 
проверки выполнения технических условий; 

г) заявитель ненадлежащим образом исполнил обязательства по внесению платы 
за технологическое присоединение. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2016 г. N 1265 в пункт 17 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
17. Плата за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 

максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 
устанавливается исходя из стоимости мероприятий по технологическому присоединению 
в размере не более 550 рублей при присоединении заявителя, владеющего объектами, 
отнесенными к третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) при условии, что расстояние от границ участка заявителя до 
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объектов электросетевого хозяйства на уровне напряжения до 20 кВ включительно 
необходимого заявителю класса напряжения сетевой организации, в которую подана 
заявка, составляет не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 
500 метров в сельской местности. 

В отношении указанных в пункте 12.1 настоящих Правил заявителей, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств которых составляет свыше 15 и 
до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств), в договоре (по желанию таких заявителей) 
предусматривается беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы за 
технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы равными 
долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет с даты подписания сторонами акта 
об осуществлении технологического присоединения. 

В отношении заявителей, обратившихся в целях технологического присоединения 
объектов по производству электрической энергии атомных станций или 
гидроэлектростанций (в том числе гидроаккумулирующих электростанций) к объектам 
электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения к единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, в договоре (по желанию таких 
заявителей) предусматривается рассрочка внесения платы за технологическое 
присоединение на период, равный 10 годам, исчисляемый со дня подписания сторонами 
акта об осуществлении технологического присоединения. 

При предоставлении сетевой организацией по желанию указанных заявителей 
рассрочки внесения платы за технологическое присоединение денежные средства, в том 
числе проценты в связи с предоставлением рассрочки, вносятся равными платежами не 
позднее последнего рабочего дня II и IV кварталов соответствующего года. Указанные 
платежи рассчитываются исходя из сроков предоставления рассрочки и процентов, 
определенных в договоре в размере 6 процентов годовых остатка задолженности по 
плате за технологическое присоединение, установленной уполномоченным органом 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

Включение в состав платы за технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителей инвестиционной составляющей на покрытие 
расходов, связанных с развитием существующей инфраструктуры, в том числе связей 
между объектами территориальных сетевых организаций и объектами единой 
национальной (общероссийской) электрической сети, за исключением расходов на 
строительство объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства до границы участка заявителя, не допускается. 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 16 декабря 2015 г. N АКПИ15-1179 абзац четвертый 
пункта 17 Правил признан не противоречащим действующему законодательству 

Размер платы за технологическое присоединение устанавливается 
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов. 

В границах муниципальных районов, городских округов и на внутригородских 
территориях городов федерального значения одно и то же лицо может осуществить 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, принадлежащих ему на 
праве собственности или на ином законном основании, соответствующих критериям, 
указанным в абзаце первом настоящего пункта, с платой за технологическое 
присоединение в размере, не превышающем 550 рублей, не более одного раза в течение 
3 лет. 

Положения о размере платы за технологическое присоединение, указанные в 
абзаце первом настоящего пункта, не могут быть применены в следующих случаях: 
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при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
принадлежащих лицам, владеющим земельным участком по договору аренды, 
заключенному на срок не более одного года, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства; 

при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, 
расположенных в жилых помещениях многоквартирных домов. 

В отношении садоводческих, огороднических, дачных некоммерческих 
объединений и иных некоммерческих объединений (гаражно-строительных, гаражных 
кооперативов) размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество членов этих 
объединений, при условии присоединения каждым членом такого объединения не более 
15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с 
учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне 
напряжения до 20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств 
указанных объединений на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

В отношении граждан, объединивших свои гаражи и хозяйственные постройки 
(погреба, сараи), размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств не должен превышать 550 рублей, умноженных на количество таких граждан, 
при условии присоединения каждым собственником этих построек не более 15 кВт по 
третьей категории надежности (по одному источнику электроснабжения) с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств при 
присоединении к электрическим сетям сетевой организации на уровне напряжения до 
20 кВ включительно и нахождения энергопринимающих устройств указанных 
объединенных построек на расстоянии не более 300 метров в городах и поселках 
городского типа и не более 500 метров в сельской местности до существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
религиозных организаций не должен превышать 550 рублей при условии присоединения 
не более 15 кВт по третьей категории надежности (по одному источнику 
электроснабжения) с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 
энергопринимающих устройств при присоединении к электрическим сетям сетевой 
организации на уровне напряжения до 20 кВ включительно и нахождения 
энергопринимающих устройств таких организаций на расстоянии не более 300 метров в 
городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской местности до 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций. 

18. Мероприятия по технологическому присоединению включают в себя: 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 759 в подпункт "а" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
а) подготовку, выдачу сетевой организацией технических условий и их 

согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с 
системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в 
технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со 
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смежными сетевыми организациями; 
б) разработку сетевой организацией проектной документации согласно 

обязательствам, предусмотренным техническими условиями; 
в) разработку заявителем проектной документации в границах его земельного 

участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за 
исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является 
обязательной; 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 16 декабря 2015 г. N АКПИ15-1179 подпункт "г" 
пункта 18 Правил признан не противоречащим действующему законодательству 

г) выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая 
осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению 
энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной 
автоматики в соответствии с техническими условиями; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в подпункт "д" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
д) проверку выполнения заявителем и сетевой организацией технических условий 

в соответствии с разделом IX настоящих Правил, а также допуск к эксплуатации 
установленного в процессе технологического присоединения прибора учета 
электрической энергии, включающий составление акта допуска прибора учета к 
эксплуатации в порядке, предусмотренном Основными положениями функционирования 
розничных рынков электрической энергии; 

Для допуска в эксплуатацию установленного в процессе технологического 
присоединения прибора учета электрической энергии сетевая организация обязана в 
сроки и в порядке, которые предусмотрены разделом X Основных положений 
функционирования розничных рынков электрической энергии, обеспечить приглашение 
субъекта розничного рынка, указанного в заявке, с которым заявитель намеревается 
заключить договор энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии 
(мощности)), либо субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен 
указанный договор, для участия в процедуре допуска в эксплуатацию установленного в 
процессе технологического присоединения прибора учета электрической энергии, а 
также иных субъектов розничных рынков, приглашение которых для допуска в 
эксплуатацию прибора учета является обязательным в соответствии с Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии. Сетевая 
организация несет перед заявителем ответственность за неприглашение на процедуру 
допуска прибора учета электрической энергии в эксплуатацию указанных в настоящем 
подпункте субъектов розничных рынков в сроки и в порядке, которые предусмотрены 
разделом X Основных положений функционирования розничных рынков электрической 
энергии, и должна возместить заявителю расходы, понесенные им в результате 
применения расчетных способов определения объемов безучетного потребления 
электрической энергии в отношении соответствующих энергопринимающих устройств. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в подпункт "е" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
е) осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств 
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должностным лицом органа федерального государственного энергетического надзора 
при участии сетевой организации и собственника таких устройств, а также 
соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если 
технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с 
таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (за исключением заявителей, 
указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического 
присоединения их энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно и заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 
настоящих Правил), с выдачей заявителю акта осмотра электроустановки по форме, 
утверждаемой органом федерального государственного энергетического надзора; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 подпункт "ж" 
изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
ж) осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов 

заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация 
коммутационного аппарата в положении "включено"). 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 953 в пункт 18.1 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
18.1. Заявители, указанные в пункте 12 настоящих Правил, присоединение 

объектов которых осуществляется по третьей категории надежности (по одному 
источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ 
включительно, заявители - юридические лица или индивидуальные предприниматели в 
целях технологического присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, максимальная мощность которых 
составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) по второй категории надежности, и 
сетевая организация в отношении построенных (реконструированных) ею в целях 
осуществления технологического присоединения объектов заявителя в рамках 
исполнения технических условий объектов электросетевого хозяйства классом 
напряжения до 20 кВ включительно оформляют акт осмотра (обследования) 
электроустановки заявителя (далее - акт осмотра (обследования) электроустановки) по 
форме согласно приложению N 13 и направляют в адрес органа федерального 
государственного энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в 
эксплуатацию объектов, содержащие следующие сведения: 

а) реквизиты заявителя (для юридических лиц - полное наименование, основной 
государственный регистрационный номер в  Едином государственном реестре 
юридических лиц и дата внесения в  реестр, для индивидуальных предпринимателей - 
основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя 
в Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата внесения 
в реестр); 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств заявителя, 
максимальная мощность энергопринимающих устройств и класс напряжения 
электрических сетей, к которым осуществляется технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 пункт 18.1 
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дополнен подпунктом "б.1" 
б.1) наименование и местонахождение, максимальная мощность и класс 

напряжения объектов электросетевого хозяйства сетевых организаций, построенных 
(реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления 
технологического присоединения объектов заявителя (указываются лицом, не 
являющимся заявителем); 

в) утратил силу; 
Информация об изменениях: 

См. текст подпункта "в" пункта 18.1 
г) сведения о назначении ответственного за электрохозяйство и (или) его 

заместителе с указанием фамилии, имени, отчества, группы по электробезопасности и 
контактной информации. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 18.2 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
18.2. К уведомлению о готовности на ввод в эксплуатацию объектов прилагаются 

следующие документы: 
а) копия технических условий; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 953 в подпункт "б" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
б) копия акта о выполнении заявителем технических условий (в случаях 

технологического присоединения объектов заявителей, указанных в пункте 12 настоящих 
Правил, технологическое присоединение которых осуществляется по третьей категории 
надежности (по одному источнику электроснабжения) к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно, заявителей - юридических лиц или индивидуальных 
предпринимателей в целях технологического присоединения энергопринимающих 
устройств к электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, 
максимальная мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по 
второй категории надежности); 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в подпункт "в" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
в) копия акта осмотра (обследования) электроустановки заявителя; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 пункт 18.2 
дополнен подпунктом "г", вступающим в силу с 25 марта 2014 г. 

г) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические 
решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по 
схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству 
электрической энергии), релейной защите, за исключением случаев, когда в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
разработка проектной документации не является обязательной; 

Информация об изменениях: 
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Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 пункт 18.2 
дополнен подпунктом "д" 

д) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений 
объектов электроэнергетики (в отношении объектов электросетевого хозяйства сетевых 
организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных 
(реконструированных) в целях осуществления технологического присоединения 
объектов заявителя, предусмотренных техническими условиями на технологическое 
присоединение); 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 пункт 18.2 
дополнен подпунктом "е" 

е) копия исполнительной документации (в отношении объектов электросетевого 
хозяйства сетевых организаций классом напряжения до 20 кВ включительно, 
построенных (реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях 
осуществления технологического присоединения объектов заявителя). 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 пункт 18.3 
изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
18.3. Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые 

к нему документы направляются заявителем в отношении построенных им объектов в 
адрес органа федерального государственного энергетического надзора в течение 5 дней 
со дня оформления акта осмотра (обследования) электроустановки заявителя способом, 
позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод 
в эксплуатацию объектов. 

Уведомление о готовности на ввод в эксплуатацию объектов и прилагаемые к нему 
документы направляются сетевой организацией в отношении объектов электросетевого 
хозяйства классом напряжения до 20 кВ включительно, построенных 
(реконструированных) в рамках исполнения технических условий в целях осуществления 
технологического присоединения объектов заявителя, в срок не позднее 5 дней до дня 
оформления акта об осуществлении технологического присоединения способом, 
позволяющим установить дату отправки и получения уведомления о готовности на ввод 
в эксплуатацию объектов. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 пункт 18.4 
изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
18.4. Объекты, указанные в пункте 18.1 настоящих Правил, считаются введенными 

в эксплуатацию с даты направления в орган федерального государственного 
энергетического надзора уведомления о готовности на ввод в эксплуатацию объектов. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 в пункт 18.5 
внесены изменения, вступающие в силу с 25 марта 2014 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
18.5. Заявитель, максимальная мощность энергопринимающих устройств которого 

составляет менее 150 кВт включительно, вправе в инициативном порядке представить в 
сетевую организацию разработанную им в соответствии с подпунктом "в" пункта 18 
настоящих Правил проектную документацию на подтверждение ее соответствия 
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техническим условиям. 
Сетевая организация, а также соответствующий субъект оперативно-

диспетчерского управления, в случае если технические условия подлежат в соответствии 
с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского 
управления, подтверждают соответствие представленной документации требованиям 
технических условий или предоставляют заявителю информацию о несоответствии 
представленной документации требованиям технических условий. Срок подтверждения 
соответствия документации требованиям технических условий не должен превышать 10 
дней со дня получения сетевой организацией документации от заявителя, а в случае 
если технические условия подлежат в соответствии с настоящими Правилами 
согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского управления, 
указанный срок не должен превышать 25 дней. При этом действия сетевой организации, 
а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления, связанные 
с подтверждением и (или) предоставлением заявителю информации о соответствии 
(несоответствии) представленной документации требованиям технических условий, 
совершаются ими без взимания платы. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 пункт 19 изложен 
в новой редакции, вступающей в силу с 25 марта 2014 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
19. По окончании осуществления мероприятий по технологическому 

присоединению стороны составляют следующие документы: 
акт об осуществлении технологического присоединения; 
акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон; 
акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон. 
По окончании осуществления мероприятий по технологическому присоединению 

стороны составляют акт согласования технологической и (или) аварийной брони в 
соответствии с пунктом 14.2 настоящих Правил. 

Запрещается навязывать заявителю услуги и обязательства, не предусмотренные 
настоящими Правилами. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2016 г. N 128 пункт 19.1 
изложен в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
19.1. Сетевая организация не позднее 2 рабочих дней со дня подписания 

заявителем и сетевой организацией акта об осуществлении технологического 
присоединения, акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, а также акта согласования 
технологической и (или) аварийной брони (для заявителей, указанных в пункте 14.2 
настоящих Правил) направляет в письменном или электронном виде копии указанных 
актов в адрес субъекта розничного рынка, с которым заявителем заключен договор 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в 
отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 
осуществляется, либо в случае отсутствия информации у сетевой организации о 
заключении такого договора на дату отправления - в адрес субъекта розничного рынка, 
указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (в случае 
указания заявителем сведений в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих 
Правил). 

garantf1://70498250.1033/
garantf1://70498250.2/
garantf1://57958357.4019/
garantf1://71238374.10013/
garantf1://57306893.191/


Подлежащие в соответствии с настоящими Правилами исполнению сетевой 
организацией действия по передаче копий документов заявителей в адрес 
соответствующих субъектов розничных рынков, а также по допуску к эксплуатации 
установленного в процессе технологического присоединения прибора учета 
электрической энергии совершаются сетевыми организациями без взимания платы за их 
совершение. 

В случае если в заявке указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 
настоящих Правил и при этом к заявке не приложен подписанный заявителем проект 
договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 
или протокол разногласий к форме договора, размещенной на официальном сайте 
гарантирующего поставщика, то заявитель, получивший от сетевой организации 
документы, указанные в абзацах втором - четвертом пункта 19 настоящих Правил, при 
возвращении таких документов, подписанных со своей стороны, сетевой организации 
вправе приложить к ним надлежащим образом оформленный и подписанный со своей 
стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, ранее надлежащим образом оформленный и подписанный со стороны 
гарантирующего поставщика. 

Сетевая организация, получившая от заявителя, указавшего в заявке сведения в 
соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, вместе с документами, 
указанными в абзацах втором - четвертом пункта 19 настоящих Правил, подписанный с 
его стороны договор, обеспечивающий продажу электрической энергии (мощности) на 
розничном рынке, обязана вместе с документами, указанными в первом абзаце 
настоящего пункта, направить такой договор гарантирующему поставщику, с которым 
заявитель намерен заключить указанный договор, не позднее 2 рабочих дней со дня его 
представления в сетевую организацию. 

В случае если заявителем на момент направления в адрес сетевой организации 
документов, указанных в абзацах втором - четвертом пункта 19 настоящих Правил, 
надлежащим образом не оформлен со своей стороны ранее полученный от сетевой 
организации проект договора, обеспечивающий продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке, то после оформления и подписания со своей стороны 
указанного проекта договора заявитель направляет его самостоятельно 
гарантирующему поставщику, указанному в заявке. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 в пункт 20 внесены 
изменения, вступающие в силу с 25 марта 2014 г. 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
20. Сетевая организация ежеквартально представляет системному оператору 

информацию с разбивкой по центрам питания о максимальной мощности 
энергопринимающих устройств, в отношении которых сетевой организацией выданы 
технические условия в предыдущем квартале, с приложением копий всех выданных за 
этот квартал технических условий, в том числе выданных при перераспределении 
максимальной мощности, отказе от максимальной мощности или при восстановлении 
(переоформлении) документов о технологическом присоединении. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 21 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
21. В целях подготовки технических условий сетевая организация: 
в течение 5 рабочих дней с даты получения заявки направляет ее копию на 
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рассмотрение системному оператору (за исключением заявок, поданных заявителями, 
указанными в пунктах 12.1 - 14 настоящих Правил); 

абзац третий утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца третьего 
Системный оператор в течение 15 дней со дня получения проекта технических 

условий от сетевой организации рассматривает заявку и осуществляет согласование 
проекта технических условий на технологическое присоединение в отношении 
присоединяемых объектов по производству электрической энергии, установленная 
генерирующая мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, 
а также присоединяемых объектов электросетевого хозяйства, максимальная мощность 
которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 МВт и выше, и энергопринимающих 
устройств, максимальная мощность которых превышает 5 МВт или увеличивается на 5 
МВт и выше. 

22. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 22 

 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2013 г. N 691 в пункт 23 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
23. В случае если в ходе проектирования у заявителя возникает необходимость 

частичного отступления от технических условий, такие отступления должны быть 
согласованы с выдавшей их сетевой организацией с последующей корректировкой 
технических условий. При этом сетевая организация в течение 10 рабочих дней с даты 
обращения заявителя согласовывает указанные изменения технических условий. 

В случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия 
согласовывались с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах), сетевая организация обязана согласовать с системным оператором 
(субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах) отступления от выданных заявителю 
технических условий. Системный оператор (субъект оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах) в течение 5 дней согласовывает такие отступления либо представляет 
обоснованные замечания. Системный оператор (субъект оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах) рассматривает повторно направленные доработанные отступления от 
выданных заявителю технических условий и направляет в сетевую организацию 
информацию о результатах повторного рассмотрения в течение 5 дней со дня получения 
указанных отступлений. 

 

Мой комментарий 

 

 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 в пункт 24 внесены 
изменения, вступающие в силу с 25 марта 2014 г. 
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См. текст пункта в предыдущей редакции 
24. Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 

5 лет. 
В случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами 

подлежат согласованию с системным оператором (соответствующим субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированной 
территориальной электроэнергетической системе), сетевая организация обязана 
согласовать с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского 
управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических 
системах) представленную заявителем на согласование сетевой организации проектную 
документацию по выполнению технических условий, а также отступления от выданных 
заявителю технических условий. При этом сетевая организация направляет субъекту 
оперативно-диспетчерского управления копию проектной документации, представленной 
в сетевую организацию заявителем в течение 2 дней со дня ее получения. 

25. В технических условиях для заявителей, за исключением лиц, указанных в 
пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, должны быть указаны: 

а) схемы выдачи или приема мощности и точки присоединения (вводные 
распределительные устройства, линии электропередачи, базовые подстанции, 
генераторы); 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 подпункт "а.1" изложен 
в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
а.1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по 

каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 пункт 25 дополнен 
подпунктом "а.2" 
ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 20 ноября 2013 г. N АКПИ13-1057, оставленным без 
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 25 
февраля 2014 г. N АПЛ14-12, подпункт "а.2" пункта 25 настоящих Правил признан не 
противоречащим действующему законодательству 

а.2) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических 
условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, 
на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются 
заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на 
котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая 
урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией); 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2013 г. N 691 подпункт "б" 
изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети 

сетевых организаций, а также смежных сетевых организаций (такое требование 
распространяется на лиц, технические условия для которых в соответствии с 
настоящими Правилами согласовывались с системным оператором (субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах) в связи с присоединением новых 
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мощностей (строительство новых линий электропередачи, подстанций, увеличение 
сечения проводов и кабелей, замена или увеличение мощности трансформаторов, 
расширение распределительных устройств, установка устройств регулирования 
напряжения для обеспечения надежности и качества электроснабжения), а также 
обоснованные требования к строительству (реконструкции) объектов по производству 
электрической энергии в связи с присоединением новых мощностей, обязательные для 
выполнения сетевой организацией в том числе путем урегулирования отношений с 
иными лицами; 

в) требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной 
мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и 
защите от перенапряжения, к контролю и поддержанию качества электроэнергии, а также 
к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной); 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 в подпункт "г" внесены 
изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
г) требования к присоединению энергопринимающих устройств к устройствам 

противоаварийной и режимной автоматики, требования к подключению всей мощности 
присоединяемых энергопринимающих устройств, но не ниже уровня аварийной или 
технологической брони, к устройствам автоматики отключения нагрузки 
энергопринимающих установок при снижении частоты электрического тока или 
напряжения в прилегающей электрической сети, требования к характеристикам 
генераторов; 

д) требования к оснащению энергопринимающих устройств устройствами 
релейной защиты, противоаварийной и режимной автоматики, включая размещение 
устройств, обеспечивающих дистанционный ввод графиков временного отключения 
потребления с диспетчерских центров в соответствии с требованиями соответствующего 
субъекта оперативно-диспетчерского управления; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 7 июля 2015 г. N 679 в подпункт "е" внесены 
изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
е) требования по установке автономного резервного источника питания в случаях 

присоединения энергопринимающих устройств по особой категории первой категории 
надежности, а также в случае временного технологического присоединения, если для его 
осуществления необходима установка таких источников в соответствии с пунктом 53 
настоящих Правил. 

25.1. В технических условиях для заявителей, предусмотренных пунктами 12.1 и 
14 настоящих Правил, должны быть указаны: 

ГАРАНТ: 

Решением Верховного Суда РФ от 20 ноября 2013 г. N АКПИ13-1057, оставленным без 
изменения Определением Апелляционной коллегии Верховного Суда РФ от 25 
февраля 2014 г. N АПЛ14-12, подпункт "а" пункта 25.1 настоящих Правил признан не 
противоречащим действующему законодательству 

а) точки присоединения, которые не могут располагаться далее 25 метров от 
границы участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые 
объекты заявителя; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 пункт 25.1 дополнен 
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подпунктом "а.1" 
а.1) максимальная мощность в соответствии с заявкой и ее распределение по 

каждой точке присоединения к объектам электросетевого хозяйства; 
б) обоснованные требования к усилению существующей электрической сети в 

связи с присоединением новых мощностей (строительство новых линий 
электропередачи, подстанций, увеличение сечения проводов и кабелей, замена или 
увеличение мощности трансформаторов, расширение распределительных устройств, 
модернизация оборудования, реконструкция объектов электросетевого хозяйства, 
установка устройств регулирования напряжения для обеспечения надежности и качества 
электрической энергии), обязательные для исполнения сетевой организацией за счет ее 
средств; 

в) требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам 
релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной 
мощности; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 759 подпункт "г" 
изложен в новой редакции 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
г) распределение обязанностей между сторонами по исполнению технических 

условий (мероприятия по технологическому присоединению в пределах границ участка, 
на котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, осуществляются 
заявителем, а мероприятия по технологическому присоединению до границы участка, на 
котором расположены энергопринимающие устройства заявителя, включая 
урегулирование отношений с иными лицами, осуществляются сетевой организацией). 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 737 в пункт 26 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
26. Требования, указанные в подпунктах "в" - "д" пункта 25 настоящих Правил, 

обязательны для выполнения как заявителем, так и сетевой организацией. При этом 
разграничение обязательств по выполнению этих требований определяется в договоре 
и учитывается соответственно при расчете платы за технологическое присоединение. 

Для заявителей (за исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 и 14 настоящих 
Правил), максимальная мощность энергопринимающих устройств которых свыше 150 кВт 
и менее 670 кВт, указываются сведения, предусмотренные подпунктами "а" - "в" и "д" 
пункта 25 настоящих Правил. 

Требования, предъявляемые к приборам учета электрической энергии и мощности 
(активной и реактивной) в соответствии с пунктами 25 и 25.1 настоящих Правил, должны 
соответствовать требованиям, установленным Правилами оптового рынка 
электрической энергии и мощности - для субъектов оптового рынка и Основными 
положениями функционирования розничных рынков электрической энергии - для 
субъектов розничных рынков. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 в пункт 27 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
27. При невыполнении заявителем технических условий в согласованный срок и 

наличии на дату окончания срока их действия технической возможности 
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технологического присоединения сетевая организация по обращению заявителя вправе 
продлить срок действия ранее выданных технических условий. При этом дополнительная 
плата не взимается. 

При изменении условий технологического присоединения по окончании срока 
действия технических условий сетевая организация вправе выдать заявителю новые 
технические условия, учитывающие выполненные по ранее выданным техническим 
условиям мероприятия. В этом случае выдача новых технических условий не влечет за 
собой недействительность договора при условии согласования сроков выполнения 
сторонами мероприятий по технологическому присоединению. 

Выдача новых технических условий в рамках действующего договора заявителям 
- физическим лицам осуществляется без взимания дополнительной платы. 

Абзацы четвертый - восьмой утратили силу с 25 марта 2014 г. 
Информация об изменениях: 

См. текст абзацев четвертого - восьмого пункта 27 

 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 759 в наименование 
внесены изменения 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

III. Критерии наличия (отсутствия) технической возможности технологического 
присоединения и особенности осуществления технологического присоединения 

по индивидуальному проекту 

 
28. Критериями наличия технической возможности технологического 

присоединения являются: 
а) сохранение условий электроснабжения (установленной категории надежности 

электроснабжения и сохранения качества электроэнергии) для прочих потребителей, 
энергопринимающие установки которых на момент подачи заявки заявителя 
присоединены к электрическим сетям сетевой организации или смежных сетевых 
организаций; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 в подпункт "б" внесены 
изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
б) отсутствие ограничений на максимальную мощность в объектах 

электросетевого хозяйства, к которым надлежит произвести технологическое 
присоединение; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2013 г. N 691 в подпункт "в" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
в) отсутствие необходимости реконструкции или расширения (сооружения новых) 

объектов электросетевого хозяйства смежных сетевых организаций либо строительства 
(реконструкции) генерирующих объектов для удовлетворения потребности заявителя. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2013 г. N 691 в пункт 29 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
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29. В случае несоблюдения любого из указанных в пункте 28 настоящих Правил 
критериев считается, что техническая возможность технологического присоединения 
отсутствует. 

Включение мероприятий по реконструкции или расширению (сооружению новых) 
объектов электросетевого хозяйства (за исключением объектов заявителей, указанных в 
пункте 13 настоящих Правил) и (или) мероприятий по строительству (реконструкции) 
генерирующих объектов, проведение которых необходимо для обеспечения 
присоединения объектов заявителя, в инвестиционные программы сетевых организаций, 
в том числе смежных сетевых организаций, и (или) наличие обязательств 
производителей электрической энергии по предоставлению мощности, 
предусматривающих осуществление указанных мероприятий, означают наличие 
технической возможности технологического присоединения и являются основанием для 
заключения договора независимо от соответствия критериям, указанным в подпунктах 
"а" - "в" пункта 28 настоящих Правил. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 759 пункт 30 изложен 
в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
30. В случае если у сетевой организации отсутствует техническая возможность 

технологического присоединения энергопринимающих устройств, указанных в заявке, 
технологическое присоединение осуществляется по индивидуальному проекту в 
порядке, установленном настоящими Правилами, с учетом особенностей, 
установленных настоящим разделом. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2015 г. N 350 в пункт 30.1 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
30.1. Если присоединение энергопринимающих устройств требует строительства 

(реконструкции) объекта электросетевого хозяйства, не включенного в указанные в 
пункте 29 настоящих Правил инвестиционные программы на очередной период 
регулирования, и (или) строительства (реконструкции) генерирующего объекта, не 
включенного в обязательства производителей электрической энергии по 
предоставлению мощности, сетевая организация в 30-дневный срок после получения 
заявки направляет в уполномоченный орган исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов заявление об установлении платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту (далее - заявление об 
установлении платы). В случае технологического присоединения к объектам единой 
национальной (общероссийской) электрической сети сетевая организация обращается 
в уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов для расчета платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту в течение 15 рабочих дней с даты окончания срока, 
установленного соглашением между заявителем и сетевой организацией для разработки 
и согласования с  уполномоченными органами исполнительной власти проектной 
документации (в случае, если такое согласование предусмотрено законодательством 
Российской Федерации), но не позже 9 месяцев с даты поступления в сетевую 
организацию заявки. К заявлению об установлении платы прилагаются следующие 
материалы: 

а) проект договора; 
б) проектная документация (в случае технологического присоединения к объектам 
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единой национальной (общероссийской) электрической сети); 
в) индивидуальные технические условия, являющиеся неотъемлемым 

приложением к договору (в случае, если индивидуальные технические условия в 
соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным 
оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным 
оператором); 

г) калькуляция затрат на технологическое присоединение с выделением стоимости 
каждого мероприятия, необходимого для осуществления сетевой организацией 
технологического присоединения по индивидуальному проекту; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 сентября 2015 г. N 941 в подпункт "д" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
д) расчет необходимой валовой выручки по технологическому присоединению с 

приложением экономического обоснования исходных данных (с указанием применяемых 
норм и нормативов расчета), выполненный в соответствии с методическими указаниями, 
утверждаемыми Федеральной антимонопольной службой. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 г. N 999 Правила дополнены 
пунктом 30.1-1 

30.1-1 В случае нарушения установленных срока и порядка направления в 
уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов заявления об установлении платы по вине сетевой организации 
сетевая организация обязана уплатить заявителю в срок не позднее даты полной оплаты 
заявителем технологического присоединения, предусмотренной договором, неустойку, 
рассчитанную как произведение 0,014 ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации, установленной на дату заключения договора, и общего размера платы за 
технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки, а также 
понесенные заявителем расходы в размере, определенном в судебном акте, связанные 
с необходимостью принудительного взыскания. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 759 Правила 
дополнены пунктом 30.2 

30.2. Сетевая организация уведомляет заявителя о направлении заявления об 
установлении платы с приложенными к нему материалами в уполномоченный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в срок не 
позднее 3 рабочих дней со дня их направления. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. N 640 в пункт 30.3 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
30.3. Уполномоченный орган исполнительной власти в области государственного 

регулирования тарифов утверждает плату за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому мероприятию, 
необходимому для осуществления технологического присоединения по 
индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня поступления заявления об 
установлении платы. 

При отсутствии документов и сведений, необходимых для расчета платы за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту, уполномоченный орган 
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исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов в течение 
7 дней со дня поступления заявления об установлении платы уведомляет об этом 
сетевую организацию, а сетевая организация направляет в уполномоченный орган 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов 
соответствующие документы и сведения в срок не позднее 5 дней со дня получения 
соответствующего уведомления. Уполномоченный орган исполнительной власти в 
области государственного регулирования тарифов утверждает плату за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту с разбивкой стоимости по каждому 
мероприятию, необходимому для осуществления технологического присоединения по 
индивидуальному проекту, в течение 30 рабочих дней со дня получения запрошенных 
документов и сведений. 

В случае если технические условия подлежат в соответствии с настоящими 
Правилами согласованию с соответствующим субъектом оперативно-диспетчерского 
управления, срок утверждения платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту устанавливается уполномоченным органом исполнительной 
власти в области государственного регулирования тарифов. При этом указанный срок не 
может превышать 45 рабочих дней. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 759 Правила 
дополнены пунктом 30.4 

30.4. Сетевая организация направляет заявителю проект договора, 
индивидуальные технические условия (в случае, если индивидуальные технические 
условия в соответствии с настоящими Правилами подлежат согласованию с системным 
оператором, - индивидуальные технические условия, согласованные с системным 
оператором), являющиеся неотъемлемым приложением к этому договору, а также 
решение уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов об утверждении платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту не позднее 3 рабочих дней со дня вступления в силу 
указанного решения. 

В случае если заявитель выразит согласие осуществить расчеты за 
технологическое присоединение по индивидуальному проекту в размере, установленном 
уполномоченным органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов, сетевая организация не вправе отказать в заключении 
договора. 

Исполнение указанных в индивидуальных технических условиях мероприятий 
либо их части может быть осуществлено как сетевой организацией, так и заявителем (по 
выбору заявителя). 

В случае если мероприятия по технологическому присоединению по 
индивидуальному проекту либо их часть осуществляются заявителем, в договоре 
указываются конкретные мероприятия, выполняемые заявителем, при этом размер 
платы за технологическое присоединение для заявителя уменьшается на стоимость 
выполняемых им мероприятий, указанную в решении уполномоченного органа 
исполнительной власти в области государственного регулирования тарифов. 

В случае отказа заявителя от заключения договора заявитель в течение 30 дней 
на основании заключенного между заявителем и сетевой организацией соглашения, 
указанного в пункте 30.1 настоящих Правил, оплачивает сетевой организации 
фактически понесенные ею расходы, связанные с расчетом платы за технологическое 
присоединение, в размере стоимости этого мероприятия, указанной в решении 
уполномоченного органа исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов об установлении платы за технологическое присоединение по 
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индивидуальному проекту. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 2010 г. N 759 Правила 
дополнены пунктом 30.5 

30.5. В случае если для осуществления технологического присоединения 
энергопринимающего устройства заявителя по индивидуальному проекту сетевой 
организации необходимо осуществление строительства (реконструкции) объекта 
электросетевого хозяйства, не включенного в инвестиционные программы на очередной 
период регулирования, и при этом сетевой организации необходимо подать заявку на 
осуществление технологического присоединения в вышестоящую сетевую организацию, 
срок направления сетевой организацией заявителю проекта договора, индивидуальных 
технических условий, являющихся неотъемлемым приложением к договору, и расчета 
платы за технологическое присоединение по индивидуальному проекту продлевается на 
срок, установленный для заключения договора с вышестоящей сетевой организацией, и 
на срок расчета уполномоченным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов платы за технологическое присоединение по 
индивидуальному проекту, определяемой для вышестоящей сетевой организации в 
отношении объектов указанного заявителя. 

При этом уполномоченным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов при расчете платы за технологическое 
присоединение по индивидуальному проекту в составе указанной платы учитывается 
размер платы за технологическое присоединение, утвержденный (рассчитанный) для 
присоединения сетевой организации к вышестоящей сетевой организации в целях 
присоединения указанного заявителя в запрошенных им объемах. 

В случае если в целях осуществления технологического присоединения объектов 
заявителя по индивидуальному проекту необходимо осуществить технологическое 
присоединение сетевой организации (к электрическим сетям которой непосредственно 
планируется присоединение заявителя) к сетям вышестоящей сетевой организации, 
плата за технологическое присоединение такого заявителя по индивидуальному проекту 
утверждается уполномоченным органом исполнительной власти в области 
государственного регулирования тарифов при условии наличия утвержденной в 
установленном порядке платы за технологическое присоединение сетевой организации 
к электрическим сетям вышестоящей сетевой организации. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 декабря 2012 г. N 1354 в пункт 31 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
31. В целях проверки обоснованности установления сетевой организацией факта 

отсутствия технической возможности по критериям, указанным в подпунктах "а" - "в" 
пункта 28 настоящих Правил, заявитель вправе обратиться в орган федерального 
государственного энергетического надзора для получения заключения о наличии 
(отсутствии) технической возможности технологического присоединения сетевой 
организацией. 

Орган федерального государственного энергетического надзора направляет 
заявителю заключение о наличии (отсутствии) технической возможности 
технологического присоединения в срок не позднее 30 дней со дня поступления 
соответствующего обращения. 

32. Ограничения на технологическое присоединение дополнительной мощности 
возникают в случае, если полное использование потребляемой (генерирующей) 
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мощности всех ранее присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя (с учетом ранее выданных технических условий, срок действия 
которых не истек) может привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с 
превышением значений, определенных техническими регламентами или иными 
обязательными требованиями. 

33. При наличии ограничения на технологическое присоединение дополнительной 
мощности допускается присоединение к электрическим сетям энергопринимающих 
устройств в пределах величины мощности, не вызывающей ограничений в 
использовании потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее присоединенных к 
данным сетям потребителей электрической энергии, либо в заявленном объеме по 
согласованию с указанными потребителями. 

33.1. Положения настоящего раздела не применяются к лицам, указанным в 
пунктах 12.1 и 14 настоящих Правил, в случае осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств указанных заявителей к электрическим 
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 наименование 
раздела IV изложено в новой редакции 

См. текст наименования в предыдущей редакции 

IV. Особенности технологического присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии посредством перераспределения 

максимальной мощности, а также особенности отказа потребителей 
электрической энергии от максимальной мощности в пользу сетевой организации 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 953 в пункт 34 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
34. Лица, имеющие на праве собственности или на ином законном основании 

энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 2009 г. в 
установленном порядке было осуществлено технологическое присоединение к 
электрическим сетям, вправе по соглашению с иными владельцами энергопринимающих 
устройств снизить объем максимальной мощности собственных энергопринимающих 
устройств с одновременным перераспределением объема снижения максимальной 
мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной мощности, указанной в 
документах о технологическом присоединении энергопринимающих устройств 
заявителя, в пределах действия соответствующего центра питания (с учетом положений 
пункта 34.3 настоящих Правил) (при осуществлении перераспределения максимальной 
мощности в электрических сетях классом напряжения от 0,4 до 35 кВ центром питания 
считается питающая подстанция с классом напряжения 35 кВ, при осуществлении 
перераспределения максимальной мощности в электрических сетях классом напряжения 
свыше 35 кВ центром питания считается распределительное устройство подстанции, к 
которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
лица, перераспределяющего свою максимальную мощность). При этом потребители 
электрической энергии, энергоснабжение энергопринимающих устройств которых 
осуществляется по третьей категории надежности электроснабжения, не вправе 
перераспределять свою максимальную мощность в пользу потребителей, 
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энергоснабжение энергопринимающих устройств которых осуществляется по первой или 
второй категориям надежности электроснабжения. 

Лица, заключившие соглашение о перераспределении максимальной мощности 
между принадлежащими им энергопринимающими устройствами (далее - соглашение о 
перераспределении мощности), направляют уведомление, подписанное сторонами 
соглашения о перераспределении мощности (далее - уведомление о 
перераспределении), сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства 
которой ранее были в установленном порядке присоединены энергопринимающие 
устройства лица, намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность. 

В уведомлении о перераспределении указываются наименования и реквизиты 
сторон соглашения о перераспределении мощности, центр питания, к которому 
осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, 
намеревающегося перераспределить свою максимальную мощность, местонахождение 
этих устройств (электрических сетей) и объем перераспределяемой мощности. К 
уведомлению о перераспределении прилагаются: 

копии технических условий, выданных лицу, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которого перераспределяется; 

копия акта об осуществлении технологического присоединения; 
заявка на технологическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в 

пользу которого предполагается перераспределить избыток максимальной мощности; 
заверенная копия заключенного соглашения о перераспределении мощности. 
При отсутствии сведений и документов, прилагаемых к уведомлению о 

перераспределении, технологическое присоединение посредством перераспределения 
мощности не осуществляется. 

Допускается перераспределение объема максимальной мощности нескольких лиц 
в пользу одного лица в пределах действия одного центра питания. 

Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения уведомления о 
перераспределении направляет его копию, а также копии приложенных к нему 
документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в следующих случаях: 

технические условия, которые сетевая организация должна выдать лицу, в пользу 
которого предполагается перераспределить максимальную мощность, в соответствии с 
настоящими Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-
диспетчерского управления; 

технические условия, ранее выданные лицу, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которого перераспределяется, в соответствии с 
настоящими Правилами были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления. 

В соглашении о перераспределении мощности предусматриваются следующие 
обязательства сторон: 

выполнить в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств, предусмотренные техническими условиями, выданными 
сетевой организацией лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которого перераспределяется, а также лицу, в пользу которого осуществляется 
перераспределение мощности; 

вносить изменения и (или) подписывать новые документы о технологическом 
присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после ее 
перераспределения (технические условия, акт об осуществлении технологического 
присоединения), а также документы, определяющие порядок взаимодействия сторон 
соглашения о перераспределении мощности с сетевой организацией, до осуществления 
фактического технологического присоединения лица, в пользу которого 



перераспределяется максимальная мощность. 
Соглашение о перераспределении максимальной мощности заключается по 

форме согласно приложению N 14. 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2013 г. N 630 Правила дополнены 
пунктом 34.1 

34.1. Лица, указанные в абзаце первом пункта 34 настоящих Правил, вправе 
представить в сетевую организацию, к объектам которой непосредственно 
технологически присоединены соответствующие энергопринимающие устройства, 
заявление о намерении перераспределить максимальную мощность принадлежащих им 
энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. 

В заявлении должны быть указаны следующие сведения: 
наименование лица, которое намеревается осуществить перераспределение 

максимальной мощности принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его 
контактные данные; 

место нахождения энергопринимающих устройств указанного лица; 
объем планируемой к перераспределению максимальной мощности. 
К заявлению прилагаются: 
копия акта об осуществлении технологического присоединения или иных 

документов, подтверждающих объем максимальной мощности; 
согласие на предоставление сведений, представленных в заявлении, иным лицам, 

в том числе согласие на публикацию таких сведений на официальном сайте сетевой 
организации или ином официальном сайте в информационно-телекоммуникационной 
сети "Интернет", определяемом Правительством Российской Федерации. 

Сетевая организация не вправе отказать лицам, указанным в абзаце первом 
пункта 34 настоящих Правил и намеревающимся перераспределить максимальную 
мощность принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, в 
принятии таких заявлений и обязана опубликовать информацию о наименовании лица, 
которое намеревается осуществить перераспределение максимальной мощности 
принадлежащих ему энергопринимающих устройств, и его контактные данные, об объеме 
планируемой к перераспределению максимальной мощности, а также о наименовании и 
месте нахождения центра питания в соответствии со стандартами раскрытия 
информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии, 
утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21 января 
2004 г. N 24. 

Принятие заявлений от лиц, указанных в абзаце первом пункта 34 настоящих 
Правил и намеревающихся перераспределить максимальную мощность принадлежащих 
им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц, и публикация информации о таких 
лицах сетевой организацией осуществляется без взимания платы. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 26 июля 2013 г. N 630 Правила дополнены 
пунктом 34.2 

34.2. Лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу максимальной 
мощности других лиц, вправе обратиться в сетевую организацию за информацией о 
лицах, которые намереваются осуществить перераспределение максимальной 
мощности принадлежащих им энергопринимающих устройств в пользу иных лиц. 

В обращении должно быть указано наименование лица, заинтересованного в 
перераспределении мощности в свою пользу, с указанием места нахождения 
присоединяемых (присоединенных) энергопринимающих устройств, точек 
присоединения к электрической сети (при их наличии), наименование центра питания (по 
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желанию обратившегося лица) и объема необходимой мощности. 
Сетевая организация по обращению указанных лиц обязана направить им в 

письменном виде информацию о лицах, подавших заявление о намерении 
перераспределить максимальную мощность принадлежащих им энергопринимающих 
устройств, находящихся в пределах действия указанного центра питания, либо, если 
центр питания не указан в обращении, находящихся в пределах действия центра 
питания, ближайшего к месту нахождения энергопринимающих устройств, указанных в 
обращении, в пользу иных лиц в необходимом объеме, в порядке и за плату в 
соответствии со стандартами раскрытия информации субъектами оптового и розничных 
рынков электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства 
Российской Федерации от 21 января 2004 г. N 24. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 953 Правила 
дополнены пунктом 34.3 

34.3. Не допускается снижение объема максимальной мощности собственных 
энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема 
снижения максимальной мощности в пользу иных владельцев от объема максимальной 
мощности, указанной в документах о технологическом присоединении 
энергопринимающих устройств, следующими лицами: 

а) юридические лица или индивидуальные предприниматели, осуществившие 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 150 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных 
в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) по третьей категории 
надежности; 

б) лица, технологическое присоединение которых осуществлено по временной 
схеме электроснабжения; 

в) физические лица в отношении энергопринимающих устройств, максимальная 
мощность которых составляет до 15 кВт включительно; 

г) лица, энергопринимающие устройства которых присоединены к объектам 
электросетевого хозяйства, соответствующим критериям отнесения объектов к единой 
национальной (общероссийской) электрической сети; 

д) лица, не внесшие плату за технологическое присоединение либо внесшие плату 
за технологическое присоединение не в полном объеме. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 967 в пункт 35 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
35. Любое лицо, заинтересованное в перераспределении в свою пользу 

максимальной мощности других лиц, энергопринимающие устройства которых 
присоединены в установленном порядке к электрическим сетям, вправе при наличии 
согласия этих лиц обратиться в сетевую организацию, к сетям которой присоединены их 
энергопринимающие устройства, за расчетом стоимости технологического 
присоединения посредством перераспределения максимальной мощности 
(далее - запрос расчета). 

В запросе расчета указываются: 
наименование лица, максимальная мощность энергопринимающих устройств 

которого перераспределяется (с указанием местонахождения энергопринимающих 
устройств, точек присоединения к электрической сети и перераспределяемой мощности); 

наименование лица, в пользу которого перераспределяется максимальная 
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мощность, с указанием местонахождения присоединяемых (присоединенных) 
энергопринимающих устройств, точек присоединения к электрической сети (при их 
наличии) и объема перераспределяемой максимальной мощности. 

В случае если лицом, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которого перераспределяется, ранее не подавалось заявление о намерении 
перераспределить свою максимальную мощность в пользу иных лиц, к запросу расчета 
прилагаются копии акта об осуществлении технологического присоединения или иного 
документа, подтверждающего объем максимальной мощности такого лица. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 967 в пункт 36 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
36. В случае если иное не установлено пунктом 39 настоящих Правил, сетевая 

организация по обращению лиц, указанных в пункте 35 настоящих Правил, в течение 
30 дней обязана направить этим лицам в письменном виде информацию, содержащую: 

расчет стоимости технологического присоединения для лиц, желающих 
осуществить технологическое присоединение путем перераспределения максимальной 
мощности энергопринимающих устройств других лиц; 

сведения о точках возможного присоединения к электрической сети 
энергопринимающих устройств лица, в пользу которого перераспределяется 
максимальная мощность; 

требования к изменению устройств релейной защиты и устройств, 
обеспечивающих контроль величины максимальной мощности энергопринимающих 
устройств лиц, перераспределяющих максимальную мощность в пользу другого лица, в 
случае эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим 
максимальную мощность энергопринимающих устройств; 

срок осуществления сетевой организацией мероприятий по технологическому 
присоединению. 

Информация предоставляется на возмездной основе, при этом плата не может 
составлять более 550 рублей по запросу расчета. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 37 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
37. К отношениям, возникающим после получения сетевой организацией 

уведомления о перераспределении, в отношении лиц, в пользу которых предполагается 
перераспределить максимальную мощность, применяются положения, установленные 
настоящими Правилами для технологического присоединения энергопринимающих 
устройств, если иное не предусмотрено настоящим разделом. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить 
максимальную мощность, не может превышать 30 дней в случае отсутствия 
необходимости строительства (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства от 
существующих объектов электросетевого хозяйства сетевой организации до границ 
участка заявителя и (или) отсутствия необходимости выполнения работ по строительству 
(реконструкции) объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих 
включению) в инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных 
сетевых организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии. 

Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению 
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энергопринимающих устройств лиц, в пользу которых предполагается перераспределить 
максимальную мощность, при технологическом присоединении таких лиц к 
электрическим сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от 
существующих электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка, 
на котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет 
не более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в 
сельской местности и если в соответствии с техническими условиями сетевой 
организации не требуется выполнения работ по строительству (реконструкции) объектов 
электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в инвестиционные 
программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых организаций), и (или) 
объектов по производству электрической энергии, за исключением работ по 
строительству объектов электросетевого хозяйства от существующих объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации до присоединяемых 
энергопринимающих устройств потребителя и (или) объектов электроэнергетики, не 
может превышать: 

120 дней - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которых составляет до 670 кВт; 

1 год - для заявителей, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет свыше 670 кВт. 

В случае если перераспределение мощности осуществляется в пределах 
действия одного центра питания лицом, ранее присоединенным к электрическим сетям, 
в пользу лица, ранее присоединенного к электрическим сетям, срок осуществления 
сетевой организацией мероприятий по технологическому присоединению не может 
превышать 30 дней. 

В случае если необходимо выполнить работы по строительству (реконструкции) 
объектов электросетевого хозяйства, включенных (подлежащих включению) в 
инвестиционные программы сетевых организаций (в том числе смежных сетевых 
организаций), и (или) объектов по производству электрической энергии, мероприятия по 
технологическому присоединению выполняются сетевой организацией в сроки, 
установленные пунктом 16 настоящих Правил. 

До выполнения в полном объеме технических условий лицом, максимальная 
мощность которого перераспределяется, а также лицом, в пользу которого 
осуществляется перераспределение мощности, присоединение энергопринимающих 
устройств лица, в пользу которого перераспределена максимальная мощность, не 
производится. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 967 пункт 38 изложен 
в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
38. Лицо, заключившее соглашение о перераспределении мощности, 

максимальная мощность энергопринимающих устройств которого перераспределяется, 
обязано осуществить необходимые действия по уменьшению максимальной мощности 
своих энергопринимающих устройств до завершения срока осуществления мероприятий 
по технологическому присоединению энергопринимающих устройств лица, в пользу 
которого по соглашению о перераспределении мощности перераспределяется 
максимальная мощность, а также выполнить следующие действия: 

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, 
предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией и 
согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, 
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установленных настоящими Правилами; 
внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие с сетевой 

организацией, и подписать документы о технологическом присоединении, фиксирующие 
объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с 
соглашением о перераспределении мощности. 

Сетевая организация обязана направить лицу, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о 
перераспределении мощности, информацию об изменениях, внесенных в ранее 
выданные ему технические условия, не позднее 10 рабочих дней со дня выдачи 
технических условий лицу, в пользу которого перераспределяется максимальная 
мощность по соглашению о перераспределении мощности. В случае если в соответствии 
с настоящими Правилами технические условия подлежат согласованию с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления, указанный срок продлевается на срок 
согласования изменений, внесенных в технические условия, с таким субъектом. При этом 
заключения договора между сетевой организацией и лицом, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о 
перераспределении мощности, не требуется. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 967 Правила 
дополнены пунктом 38.1 

38.1. Технические условия, выдаваемые сетевой организацией лицу, в пользу 
которого предполагается перераспределить максимальную мощность, подлежат 
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, 
предусмотренных настоящими Правилами. В этом случае срок направления такому лицу 
проекта договора и технических условий продлевается на срок согласования технических 
условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

Технические условия, выдаваемые сетевой организацией лицу, в пользу которого 
осуществляется перераспределение максимальной мощности, должны содержать 
требования, определенные настоящими Правилами. 

Указанные технические условия также должны включать обоснованные 
требования по строительству (реконструкции) объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации, необходимых для обеспечения перераспределения максимальной 
мощности, предусматривающие в том числе строительство объектов электросетевого 
хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства до объектов заявителя. 

В случае если технические условия на технологическое присоединение 
энергопринимающих устройств лица, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которого перераспределяется, подлежат в соответствии с настоящими 
Правилами согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, 
изменения в технические условия, формируемые сетевой организацией в связи с 
перераспределением мощности, также должны быть согласованы с таким субъектом. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 967 Правила 
дополнены пунктом 38.2 

38.2. Изменения, вносимые в технические условия, подлежащие направлению 
сетевой организацией лицу, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которого перераспределяется, должны содержать сведения: 

о величине максимальной мощности объектов заявителя после 
перераспределения; 

о мероприятиях по перераспределению максимальной мощности по точкам 
присоединения; 
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о мероприятиях по установке (замене) устройств, обеспечивающих контроль 
величины максимальной мощности для снижения ее величины в объемах, 
предусмотренных соглашением о перераспределении мощности; 

о требованиях к релейной защите и автоматике, в том числе к противоаварийной 
и режимной автоматике. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 39 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
39. Сетевая организация вправе отказать в представлении информации, 

указанной в пункте 36 настоящих Правил, и (или) заключении договора с лицом, в пользу 
которого перераспределяется максимальная мощность, по следующим причинам: 

а) уведомление о перераспределении и (или) запрос расчета поданы в сетевую 
организацию, не владеющую сетевыми объектами, к которым присоединены 
энергопринимающие устройства лица (лиц), максимальная мощность которых 
перераспределяется; 

б) уведомление о перераспределении и (или) запрос расчета не содержат 
сведений, установленных пунктами 34 и 35 настоящих Правил, либо содержат 
недостоверные сведения; 

в) в заверенной копии заключенного соглашения о перераспределении мощности 
при представлении уведомления о перераспределении не предусмотрены 
обязательства лица (лиц), максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которого перераспределяется: 

об изменении устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль 
величины максимальной мощности для снижения объема максимальной мощности в 
объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в срок до 
фактического присоединения лица, в пользу которого перераспределяется 
максимальная мощность (в случае эксплуатационной принадлежности этих устройств 
лицам, перераспределяющим максимальную мощность энергопринимающих устройств); 

о внесении изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой 
организации и лиц (лица), максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых перераспределяется, или подписании новых документов, фиксирующих объем 
максимальной мощности после ее перераспределения (технические условия, акт 
об осуществлении технологического присоединения), в срок до осуществления 
фактического присоединения энергопринимающих устройств лица, в пользу которого 
перераспределяется максимальная мощность. 

40. Утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст пункта 40 

 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 967 Правила 
дополнены пунктом 40.1 

40.1. Заявители (за исключением лиц, указанных в пункте 13 настоящих Правил), 
имеющие на праве собственности или ином законном основании энергопринимающие 
устройства, в отношении которых в установленном порядке осуществлялось 
фактическое технологическое присоединение, вправе снизить объем максимальной 
мощности (избыток, реализованный потенциал энергосбережения и др.) собственных 
энергопринимающих устройств с одновременным перераспределением объема 
снижения максимальной мощности в пользу сетевой организации от объема 
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максимальной мощности, указанной в документах о технологическом присоединении. 
Для уменьшения максимальной мощности энергопринимающих устройств 

заявителем в адрес сетевой организации, к объектам электросетевого хозяйства которой 
присоединены энергопринимающие устройства заявителя, направляется заявка об 
уменьшении максимальной мощности. 

В заявке об уменьшении максимальной мощности указываются: 
наименование и реквизиты заявителя; 
местонахождение этих устройств (электрических сетей); 
объем максимальной мощности; 
объем мощности, на который уменьшается максимальная мощность. 
К заявке прилагаются копии документов о технологическом присоединении. 
Сетевая организация в течение 5 рабочих дней со дня получения заявки на 

уменьшение максимальной мощности направляет копию заявки, а также копии 
приложенных к ней документов субъекту оперативно-диспетчерского управления в 
случае, если ранее выданные заявителю технические условия подлежат согласованию с 
таким субъектом. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 967 Правила 
дополнены пунктом 40.2 

40.2. Сетевая организация при обращении заявителей, указанных в пункте 40.1 
настоящих Правил, в течение 30 дней со дня такого обращения обязана направить этим 
заявителям: 

соглашение об уменьшении максимальной мощности, предусматривающее 
обязательства сторон этого соглашения по подписанию документов о технологическом 
присоединении, фиксирующих объем максимальной мощности после ее уменьшения, а 
также по внесению изменений в иные документы, предусматривающие взаимодействие 
сетевой организации и заявителя (при наличии); 

информацию о внесенных в технические условия изменениях, содержащих 
сведения о величине максимальной мощности объектов заявителя после ее уменьшения 
в связи с отказом в пользу сетевой организации, мероприятиях по перераспределению 
максимальной мощности по точкам присоединения, мероприятиях по установке (замене) 
устройств, обеспечивающих контроль величины максимальной мощности для снижения 
ее величины в объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении 
мощности, а также мероприятиях по подключению энергопринимающих устройств под 
действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 28 октября 2013 г. N 967 Правила 
дополнены пунктом 40.3 

40.3. При осуществлении технологического присоединения посредством 
перераспределения мощности в соответствии с пунктами 34 - 39 настоящих Правил 
и (или) ее уменьшения в связи с отказом от максимальной мощности в пользу сетевой 
организации в соответствии с пунктами 40.1 - 40.2 настоящих Правил до дня составления 
документов о технологическом присоединении сетевая организация осуществляет 
проверку выполнения заявителем технических условий. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2015 г. N 350 раздел IV дополнен 
пунктом 40.4 

40.4. Владелец энергопринимающих устройств, ранее технологически 
присоединенных в надлежащем порядке к объектам электросетевого хозяйства сетевой 
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организации (далее - владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств), 
по согласованию с сетевой организацией вправе присоединить к принадлежащим ему 
объектам электросетевого хозяйства энергопринимающие устройства иного лица при 
условии соблюдения выданных ранее технических условий (далее - опосредованное 
присоединение). Опосредованное присоединение может быть осуществлено в случае, 
если присоединение объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих владельцу 
ранее присоединенных энергопринимающих устройств, к объектам электросетевого 
хозяйства сетевой организации было произведено до 1 января 2015 г. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2015 г. N 350 раздел IV дополнен 
пунктом 40.5 

40.5. При опосредованном присоединении владелец ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств перераспределяет максимальную мощность 
принадлежащих ему энергопринимающих устройств в пользу энергопринимающих 
устройств иного лица. 

При технологическом присоединении энергопринимающих устройств иного лица к 
объектам электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств владелец ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств осуществляет деятельность по технологическому присоединению, 
руководствуясь положениями настоящих Правил, предусмотренными в отношении 
сетевых организаций. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2015 г. N 350 раздел IV дополнен 
пунктом 40.6 

40.6. Для согласования с сетевой организацией опосредованного присоединения 
владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств и лицо, 
энергопринимающие устройства которого планируется присоединить к объектам 
электросетевого хозяйства владельца ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств, являющиеся сторонами опосредованного присоединения, направляют 
подписанное ими уведомление об опосредованном присоединении сетевой организации, 
содержащее следующие сведения о сторонах опосредованного присоединения: 

а) для юридических лиц - основной государственный регистрационный номер в 
Едином государственном реестре юридических лиц и дата внесения в реестр, для 
индивидуальных предпринимателей - основной государственный регистрационный 
номер индивидуального предпринимателя в Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей и дата внесения в реестр, для физических лиц - 
фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата выдачи паспорта или иного документа, 
удостоверяющего личность, в соответствии с законодательством Российской Федерации; 

б) наименование и местонахождение энергопринимающих устройств сторон 
опосредованного присоединения. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2015 г. N 350 раздел IV дополнен 
пунктом 40.7 

40.7. К уведомлению об опосредованном присоединении, предусмотренному 
пунктом 40.6 настоящих Правил, прилагаются: 

а) копия технических условий, выданных владельцу ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств; 

б) копия технических условий, выданных владельцем ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств лицу, энергопринимающие устройства которого 
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планируется присоединить к объектам электросетевого хозяйства владельца ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств; 

в) копия заключенного между сторонами опосредованного присоединения 
соглашения о перераспределении мощности между принадлежащими им 
энергопринимающими устройствами в рамках опосредованного присоединения. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2015 г. N 350 раздел IV дополнен 
пунктом 40.8 

40.8. В соглашении, указанном в подпункте "в" пункта 40.7 настоящих Правил, 
предусматриваются следующие условия: 

а) величина мощности, перераспределяемой в рамках опосредованного 
присоединения между принадлежащими сторонам энергопринимающими устройствами; 

б) порядок компенсации сторонами опосредованного присоединения потерь 
электрической энергии в электрических сетях владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2015 г. N 350 раздел IV дополнен 
пунктом 40.9 

40.9. Уведомление об опосредованном присоединении и прилагаемые к нему 
документы, предусмотренные пунктом 40.7 настоящих Правил, направляются в сетевую 
организацию не позднее чем за 30 дней до планируемой даты фактического 
присоединения энергопринимающих устройств к объектам электросетевого хозяйства 
способом, позволяющим установить дату отправки и получения уведомления. 

Сетевая организация осуществляет согласование опосредованного 
присоединения в течение 3 рабочих дней со дня получения уведомления об 
опосредованном присоединении и документов. 

Сетевая организация отказывает в согласовании опосредованного присоединения 
в случае, если выданные владельцем ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств технические условия в рамках опосредованного присоединения приводят к 
нарушению ранее выданных сетевой организацией технических условий владельца 
ранее присоединенных энергопринимающих устройств, в частности к превышению 
величины максимальной мощности, указанной в технических условиях, выданных 
владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств. 

Сетевая организация в случае принятия решения об отказе в согласовании 
опосредованного присоединения направляет сторонам опосредованного присоединения 
уведомление о принятом решении. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2015 г. N 350 раздел IV дополнен 
пунктом 40.10 

40.10. Владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств в течение 
7 дней со дня фактического присоединения энергопринимающих устройств иных лиц 
направляет в сетевую организацию копии документов о технологическом присоединении 
к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих 
устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения, а также заявление на 
переоформление документов о технологическом присоединении в порядке, 
предусмотренном настоящими Правилами. 

Сетевая организация в течение 7 дней со дня получения от владельца ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств документов о технологическом 
присоединении к принадлежащим ему объектам электросетевого хозяйства 
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энергопринимающих устройств иных лиц в рамках опосредованного присоединения 
направляет владельцу ранее присоединенных энергопринимающих устройств 
переоформленные документы о технологическом присоединении. 

 

V. Особенности технологического присоединения объектов электросетевого 
хозяйства 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 31 июля 2014 г. N 740 в пункт 41 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
41. Сетевая организация обязана подать заявку на технологическое 

присоединение к сетям смежной сетевой организации в случаях, если: 
максимальная мощность энергопринимающих устройств потребителей, 

присоединенных к ее сетям, превышает значения максимальной мощности, 
согласованной сетевой организацией и смежной сетевой организацией в акте о 
разграничении балансовой принадлежности электрических сетей данных сетевых 
организаций; 

сумма максимальных мощностей энергопринимающих устройств потребителей, 
присоединенных к ее сетям, и объем максимальных мощностей присоединяемых 
объектов, указанный в заключенных договорах на технологическое присоединение к ее 
сетевым объектам, превышает объем максимальной мощности, согласованный сетевой 
организацией и смежной сетевой организацией в акте о разграничении балансовой 
принадлежности электрических сетей данных сетевых организаций, при условии, что 
полное использование потребляемой (генерирующей) мощности всех ранее 
присоединенных, вновь присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя (с 
учетом ранее выданных технических условий, срок действия которых не истек) может 
привести к загрузке объектов электросетевого хозяйства с превышением значений, 
определенных техническими регламентами или иными обязательными требованиями; 

для обеспечения присоединения объектов заявителя установлена необходимость 
усиления электрической сети смежных сетевых организаций и (или) установки нового 
оборудования на принадлежащих таким лицам энергопринимающих устройствах и (или) 
генерирующих объектах. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 12 августа 2013 г. N 691 в пункт 42 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
42. При присоединении объектов электросетевого хозяйства одной сетевой 

организации (собственника или иного законного владельца объектов электросетевого 
хозяйства) к объектам электросетевого хозяйства другой сетевой организации заявка на 
технологическое присоединение подается в сетевую организацию, электрические сети 
которой в данной точке присоединения имеют более высокий класс напряжения. 

 

Мой комментарий 

 

 

При присоединении объектов электросетевого хозяйства сетевой организации 
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(собственника или иного законного владельца объектов электросетевого хозяйства) к 
объектам электросетевого хозяйства смежной сетевой организации, имеющим такой же 
класс напряжения, заявка на технологическое присоединение подается той сетевой 
организацией, которой требуется увеличение перетока электрической энергии 
(мощности). 

При наличии оснований, предусмотренных абзацем четвертым пункта 41 
настоящих Правил, если случай технологического присоединения не соответствует ни 
одному из критериев, предусмотренных абзацами первым и вторым настоящего пункта, 
заявка на технологическое присоединение подается той сетевой организацией, к 
электрическим сетям которой присоединяются объекты заявителя. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 в пункт 43 внесены 
изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
43. Каждая сетевая организация обязана уведомлять вышестоящую смежную 

сетевую организацию: 
об объеме максимальной мощности к своим сетевым объектам на 1-е число 

месяца, следующего за кварталом (срок представления указанных сведений составляет 
10 рабочих дней с 1-го числа месяца, следующего за кварталом); 

о суммарной максимальной мощности за прошедший квартал, указанной в 
полученных от заявителей заявках на технологические присоединения к ее сетевым 
объектам и заключенных договорах на технологическое присоединение за прошедший 
квартал (срок представления указанных сведений составляет 20 рабочих дней с 1-го 
числа месяца, следующего за кварталом); 

об указанных данных, полученных от других смежных организаций, с указанием их 
центра питания (срок представления указанных сведений составляет 20 дней с даты 
поступления данных от смежных организаций). 

Для целей настоящих Правил под вышестоящей смежной сетевой организацией 
понимается смежная сетевая организация, электрические сети которой имеют более 
высокий класс напряжения. В случае если все смежные сетевые организации имеют 
одинаковый класс напряжения, вышестоящей смежной сетевой организацией признается 
сетевая организация, присоединенная к электрической сети более высокого класса 
напряжения. 

Сетевая организация не вправе отказать смежной сетевой организации в 
заключении договора. В случае если сетевая организация, обязанная в соответствии с 
настоящими Правилами подать заявку на технологическое присоединение, не подает ее 
в течение 30 дней, смежная сетевая организация вправе запросить у нее информацию 
и документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящих Правил, а также направить ей 
предложение о заключении договора, а сетевая организация обязана представить 
сведения и документы, указанные в пунктах 9 и 10 настоящих Правил, в течение 15 
рабочих дней с даты получения запроса смежной сетевой организации и заключить 
договор в соответствии с настоящими Правилами. 

 

VI. Особенности взаимодействия сетевых организаций и заявителей при возврате 
денежных средств за объемы невостребованной присоединенной мощности 

 
Утратил силу. 

Информация об изменениях: 
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См. текст раздела VI 

 

Постановлением Правительства РФ от 26 августа 2013 г. N 737 Правила 
дополнены разделом VII 

VII. Особенности временного технологического присоединения 

 
50. Временным технологическим присоединением является технологическое 

присоединение энергопринимающих устройств по третьей категории надежности 
электроснабжения на уровне напряжения ниже 35 кВ, осуществляемое на ограниченный 
период времени для обеспечения электроснабжения энергопринимающих устройств.  

Временное технологическое присоединение, а также заключение и исполнение 
договоров об осуществлении временного технологического присоединения, на 
основании которых оно производится, осуществляется в соответствии с 
предусмотренным настоящими Правилами общим порядком технологического 
присоединения с учетом особенностей, установленных в настоящем разделе. 

51. Для осуществления временного технологического присоединения необходимо 
одновременное соблюдение следующих условий: 

а) наличие у заявителя заключенного с сетевой организацией договора (за 
исключением случаев, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и 
имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно); 

б) временное технологическое присоединение осуществляется для 
электроснабжения энергопринимающих устройств по третьей категории надежности 
электроснабжения. 

52. Не допускается обеспечение электроснабжения введенных в эксплуатацию 
объектов капитального строительства с использованием энергопринимающих устройств, 
присоединенных по временной схеме электроснабжения для обеспечения работ по 
строительству, реконструкции или капитальному ремонту объектов капитального 
строительства. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 23 сентября 2016 г. N 953 в пункт 53 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
53. При временном технологическом присоединении заявителем самостоятельно 

обеспечивается проведение мероприятий по возведению новых объектов 
электросетевого хозяйства от существующих объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации до присоединяемых энергопринимающих устройств. При этом 
сетевая организация обязана обеспечить техническую подготовку соответствующих 
объектов электросетевого хозяйства для временного технологического присоединения. 

Распределение между заявителем и сетевой организацией обязательств по 
выполнению мероприятий по временному технологическому присоединению, а также 
установление границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности 
осуществляются с учетом требований, установленных настоящим пунктом. 

В случае если при временном технологическом присоединении не могут быть 
соблюдены критерии наличия технической возможности технологического 
присоединения, предусмотренные пунктом 28 настоящих Правил, сетевая организация в 
технических условиях указывает объем максимальной мощности объектов 
электросетевого хозяйства, возможный к использованию заявителем, и объем мощности, 
который может быть обеспечен в том числе с использованием автономных источников 
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питания для обеспечения присоединяемых энергопринимающих устройств недостающим 
объемом мощности на период электроснабжения по временной схеме 
электроснабжения.  

Заявителям - юридическим лицам или индивидуальным предпринимателям в 
целях технологического присоединения по одному источнику электроснабжения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность энергопринимающих устройств 
которых составляет до 150 кВт включительно, сетевая организация (по желанию таких 
заявителей) в течение 15 дней со дня заключения договора об осуществлении 
временного технологического присоединения предоставляет соответствующие 
автономные источники питания до окончания срока электроснабжения по временной 
схеме электроснабжения. 

Заявитель компенсирует сетевой организации расходы, связанные с 
предоставлением автономного резервного источника питания, а также самостоятельно 
несет расходы по его эксплуатации. 

В случае если заявителем принимается решение об электроснабжении своих 
энергопринимающих устройств с использованием автономных источников питания, 
предоставленных не сетевой организацией, то сетевая организация аннулирует 
соответствующую заявку, поданную в целях временного технологического 
присоединения, в порядке, предусмотренном пунктом 15 настоящих Правил. 

54. Электроснабжение энергопринимающих устройств, технологическое 
присоединение которых осуществлено по временной схеме электроснабжения, 
осуществляется: 

а) до наступления срока технологического присоединения с применением 
постоянной схемы электроснабжения, установленного договором. Если в соответствии с 
договором мероприятия по технологическому присоединению реализуются поэтапно, 
энергоснабжение энергопринимающих устройств по временной схеме электроснабжения 
осуществляется до завершения того из этапов, на котором будет обеспечена 
возможность электроснабжения таких энергопринимающих устройств с применением 
постоянной схемы электроснабжения на объем максимальной мощности, указанный в 
заявке, направляемой заявителем в целях временного технологического присоединения; 

б) в случаях, когда энергопринимающие устройства являются передвижными и 
имеют максимальную мощность до 150 кВт включительно, - на срок до 12 месяцев. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 1047 раздел VII дополнен 
пунктом 55 

55. Энергопринимающие устройства, технологическое присоединение которых 
осуществлено по временной схеме электроснабжения, могут быть отсоединены до 
истечения сроков, предусмотренных пунктом 54 настоящих Правил, в следующем 
случае: 

а) по обращению заявителя, поданному не позднее 10 дней до планируемой даты 
отсоединения; 

б) при расторжении договора об осуществлении технологического присоединения 
с применением постоянной схемы электроснабжения. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 21 ноября 2013 г. N 1047 раздел VII дополнен 
пунктом 56 

56. По окончании срока, на который осуществлялось технологическое 
присоединение с применением временной схемы электроснабжения, или при наличии 
основания для его досрочного прекращения, указанного в пункте 55 настоящих Правил, 
энергоснабжение энергопринимающих устройств должно быть полностью ограничено в 
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соответствии с Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления 
электрической энергии, утвержденными постановлением Правительства Российской 
Федерации от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления 
электрической энергии", с одновременным расторжением договора энергоснабжения 
(купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) и договора на оказание 
услуг по передаче электрической энергии в установленном порядке. В случае 
осуществления временного технологического присоединения с использованием 
автономных источников питания, предоставленных заявителю сетевой организацией, 
полное ограничение режима потребления электрической энергии вводится в 
соответствии с соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключаемым 
при предоставлении заявителю указанных автономных источников питания. 

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут быть 
осуществлены сетевой организацией после завершения мероприятий по введению 
полного ограничения режима потребления электрической энергии. 

Сетевая организация обязана предварительно, но не позднее чем за 10 рабочих 
дней до дня отсоединения, письменно уведомить заявителя, энергопринимающие 
устройства которого технологически присоединены с применением временной схемы 
электроснабжения, о дате и времени осуществления работ по отсоединению таких 
устройств от объектов электросетевого хозяйства сетевой организации. Заявитель в 
день и время, указанные в уведомлении сетевой организации, обязан обеспечить доступ 
представителей сетевой организации к таким устройствам и присутствие своих 
представителей (или лично) при осуществлении работ по отсоединению. 

После осуществления отсоединения энергопринимающих устройств сетевая 
организация составляет в 3 экземплярах акт об отсоединении энергопринимающих 
устройств, технологическое присоединение которых было осуществлено по временной 
схеме электроснабжения, и в течение 5 рабочих дней направляет по одному экземпляру 
акта заявителю и гарантирующему поставщику (энергосбытовой, энергоснабжающей 
организации) способом, позволяющим установить дату отправки и получения указанного 
акта. 

Работы по отсоединению энергопринимающих устройств могут проводиться в 
отсутствие заявителя или его представителя в случае наличия подтверждения 
надлежащего уведомления заявителя о месте и времени осуществления отсоединения, 
о чем в акте об отсоединении энергопринимающих устройств, технологическое 
присоединение которых было осуществлено по временной схеме электроснабжения, 
делается соответствующая отметка. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 Правила 
дополнены разделом VIII, вступающим в силу с 25 марта 2014 г. 

VIII. Восстановление и переоформление документов о технологическом 
присоединении 

 
57. Восстановление (переоформление) документов о технологическом 

присоединении осуществляется в случае обращения в сетевую организацию 
потребителей электрической энергии с заявлением на восстановление 
(переоформление) документов о технологическом присоединении (далее - заявление о 
переоформлении документов). 

58. В случае когда в сетевую организацию с заявлением о переоформлении 
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документов обращается смежная сетевая организация или собственник (иной законный 
владелец) объектов по производству электрической энергии, права и обязанности 
сторон, возникающие в связи с восстановлением (переоформлением) документов таких 
сетевых организаций, собственников (иных законных владельцев), а также порядок 
определения максимальной мощности присоединенных объектов электросетевого 
хозяйства или установленной генерирующей мощности объектов по производству 
электрической энергии устанавливаются соглашением сторон. 

При этом, в случае если технические условия в соответствии с настоящими 
Правилами подлежат (подлежали) согласованию с субъектом оперативно-
диспетчерского управления, сетевая организация, получившая заявление о 
переоформлении документов от смежной сетевой организации или собственника (иного 
законного владельца) объекта по производству электрической энергии: 

направляет копию заявления о переоформлении документов субъекту 
оперативно-диспетчерского управления в течение 2 рабочих дней со дня ее получения; 

согласовывает с субъектом оперативно-диспетчерского управления выдаваемые 
технические условия (за исключением случая выдачи дубликата технических условий 
взамен утраченных); 

проводит проверку выполнения технических условий в соответствии с разделом IX 
настоящих Правил. 

Компенсация затрат на изготовление документов о технологическом 
присоединении в отношении смежной сетевой организации определяется в соответствии 
с пунктом 79 настоящих Правил. 

59. Заявитель в рамках договора (в период его действия), собственник или иной 
законный владелец ранее присоединенных энергопринимающих устройств (далее - лицо, 
обратившееся с заявлением о переоформлении документов) вправе обратиться в 
сетевую организацию лично или через представителя с заявлением о переоформлении 
документов в следующих случаях: 

а) восстановление утраченных документов о технологическом присоединении; 
б) переоформление документов о технологическом присоединении с целью 

указания в них информации о максимальной мощности энергопринимающих устройств; 
в) переоформление документов о технологическом присоединении в связи со 

сменой собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств; 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 13 апреля 2015 г. N 350 в подпункт "г" 
внесены изменения 

См. текст подпункта в предыдущей редакции 
г) наступление иных обстоятельств, требующих внесения изменений в документы 

о технологическом присоединении, в том числе связанных с опосредованным 
присоединением. 

60. В заявлении о переоформлении документов указываются следующие 
сведения: 

а) реквизиты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов 
(для юридических лиц - полное наименование и номер записи в Едином государственном 
реестре юридических лиц, для индивидуальных предпринимателей - номер записи в 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей и дата ее 
внесения в реестр, для физических лиц - фамилия, имя, отчество, серия, номер и дата 
выдачи паспорта или иного документа, удостоверяющего личность, в соответствии с 
законодательством Российской Федерации); 
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б) наименование и место нахождения энергопринимающих устройств лица, 
обратившегося с заявлением о переоформлении документов; 

в) место нахождения лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 
документов. 

61. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, указывает 
документы о технологическом присоединении, которые необходимо восстановить 
(переоформить), и их реквизиты (при наличии). 

62. К заявлению о переоформлении документов прилагаются следующие 
документы: 

а) копия документа, подтверждающего право собственности или иное 
предусмотренное законом основание на объект капитального строительства (нежилое 
помещение в таком объекте капитального строительства) и (или) земельный участок, на 
котором расположены объекты лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 
документов, либо право собственности или иное предусмотренное законом основание на 
энергопринимающие устройства (в случае если энергопринимающие устройства лица, 
обратившегося с заявлением о переоформлении документов, расположены в нежилых 
помещениях многоквартирных домов или иных объектах капитального строительства, 
лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, представляет в 
сетевую организацию копию документа, подтверждающего право собственности или 
иное предусмотренное законом основание на нежилое помещение в таком 
многоквартирном доме или ином объекте капитального строительства); 

б) доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия 
представителя лица, обратившегося с заявлением о переоформлении документов, в 
случае если заявление о переоформлении документов подается в сетевую организацию 
представителем заявителя; 

в) копия технических условий, в том числе оформленных на предыдущего 
собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств (при наличии); 

г) копии акта разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акта 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акта об осуществлении 
технологического присоединения, в том числе оформленных на предыдущего 
собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств (при наличии); 

д) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические 
решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по 
схеме внешнего электроснабжения, релейной защите и автоматике, телемеханике и 
связи (прилагаются при отсутствии технических условий или отсутствии в них и 
имеющихся документах о технологическом присоединении информации о максимальной 
мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств, если при этом в 
соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной 
деятельности разработка проектной документации являлась обязательной); 

е) копии иных документов, подтверждающих факт технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям (в том числе 
оформленных на предыдущего собственника энергопринимающих устройств) в случае 
отсутствия документов, предусмотренных подпунктом "г" настоящего пункта. 

63. Копии документов, предусмотренных пунктом 62 настоящих Правил, 
представляются в сетевую организацию лицом, обратившимся с заявлением о 
переоформлении документов, с предъявлением оригиналов, которыми располагает 
соответствующее лицо. 

При отсутствии документов у лица, обратившегося с заявлением о 
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переоформлении документов, предусмотренных подпунктами "в" - "е" пункта 62 
настоящих Правил, в заявлении о переоформлении документов делается отметка об 
отсутствии документа (документов). 

64. Лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, в период 
действия договора к заявлению о переоформлении документов прилагаются документы, 
предусмотренные подпунктами "а" - "в" пункта 62 настоящих Правил. 

65. Сетевая организация для целей переоформления документов о 
технологическом присоединении не вправе требовать представления лицом, 
обратившимся с заявлением о переоформлении документов, сведений и документов, не 
предусмотренных настоящими Правилами, а заявитель не обязан представлять 
сведения и документы, не предусмотренные настоящими Правилами. 

66. В случае непредставления при подаче заявления о переоформлении 
документов лицом, обратившимся с заявлением о переоформлении документов, 
документа, указанного в подпункте "в" пункта 62 настоящих Правил, и его отсутствия у 
сетевой организации сетевая организация в течение 2 рабочих дней со дня 
представления заявления о переоформлении документов направляет субъекту 
оперативно-диспетчерского управления запрос о представлении копий технических 
условий, в случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия 
подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления. Субъект 
оперативно-диспетчерского управления в течение 2 рабочих дней со дня получения 
указанного запроса направляет в сетевую организацию копии имеющихся у него 
технических условий или уведомление об их отсутствии. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2016 г. N 128 пункт 67 изложен 
в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
67. Сетевая организация не позднее 7 дней со дня получения заявления о 

переоформлении документов, в том числе по причине перехода права собственности на 
объект капитального строительства (нежилое помещение в таком объекте капитального 
строительства) и (или) земельный участок, на котором расположены (будут 
располагаться) объекты заявителя, либо перехода права собственности или иного 
предусмотренного законом права на энергопринимающие устройства, выдает в период 
действия договора дубликаты ранее выданных технических условий или технические 
условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) объекта 
капитального строительства (земельного участка, энергопринимающего устройства), с 
обязательным направлением копий в адрес субъекта розничного рынка, указанного в 
заявке (при условии указания заявителем в заявке сведений в соответствии с 
подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил), а в случае смены собственника (законного 
владельца) ранее присоединенных энергопринимающих устройств - технические 
условия, оформленные на нового собственника (законного владельца) ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств. 

68. При получении заявления о переоформлении документов в случаях, указанных 
в подпунктах "а" и "б" пункта 59 настоящих Правил, сетевая организация в течение 2 
рабочих дней направляет субъекту оперативно-диспетчерского управления копию 
заявления о переоформлении документов и копии приложенных к нему документов, а 
также копии документов о технологическом присоединении, имеющихся у сетевой 
организации, в случае если технические условия подлежали согласованию с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления в соответствии с настоящими Правилами. 

Информация об изменениях: 
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Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 69 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
69. При получении заявления о переоформлении документов в связи со сменой 

собственника или иного законного владельца ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств или с наступлением иных обстоятельств, вследствие 
которых возникает необходимость внесения иных изменений, а также в связи с 
необходимостью указания в них информации о максимальной мощности, если 
заявителем представлены в сетевую организацию документы, указанные в подпунктах 
"в" и "г" или "е" пункта 62 настоящих Правил, или такие документы имеются в наличии у 
сетевой организации (с учетом пункта 66 настоящих Правил), сетевая организация не 
позднее 7 дней со дня получения заявления о переоформлении документов выдает лицу, 
обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, переоформленные 
документы о технологическом присоединении. 

70. В случае если копия технических условий (в том числе оформленных на 
предыдущего собственника или иного законного владельца энергопринимающих 
устройств) приложена к заявлению о переоформлении документов или имеется у сетевой 
организации либо субъекта оперативно-диспетчерского управления, восстановление 
документов, указанных в подпункте "г" пункта 62 настоящих Правил, осуществляется 
сетевой организацией после проверки выполнения заявителем технических условий, 
выполняемой с участием заявителя и субъекта оперативно-диспетчерского управления 
(в случаях если технические условия в соответствии с настоящими Правилами 
подлежали согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления) в 
соответствии с разделом IX настоящих Правил. При этом представление в сетевую 
организацию документов, предусмотренных пунктами 85 и 93 настоящих Правил, не 
требуется. 

Срок восстановления документов о технологическом присоединении (за 
исключением технических условий) исчисляется со дня представления в сетевую 
организацию заявления о переоформлении документов и не может превышать 15 дней 
(в случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом оперативно-
диспетчерского управления, указанный срок не может превышать 30 дней). 

71. При получении заявления о переоформлении документов в связи с 
необходимостью восстановления утраченных технических условий, если к заявлению о 
переоформлении документов приложены документы, указанные в подпунктах "г" или "е" 
пункта 62 настоящих Правил, или такие документы имеются в наличии у сетевой 
организации, сетевая организация осуществляет подготовку и выдачу лицу, 
обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, новых технических 
условий. 

Сетевая организация подготавливает технические условия в соответствии с 
положениями, предусмотренными пунктом 73 настоящих Правил. 

Срок восстановления и выдачи заявителю новых технических условий исчисляется 
со дня представления в сетевую организацию заявления о переоформлении документов 
и не может превышать 10 дней (в случае если технические условия подлежат 
согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления, указанный срок не 
может превышать 25 дней). 

72. При отсутствии у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 
документов, и сетевой организации документов, предусмотренных подпунктами "в", "г" и 
"е" пункта 62 настоящих Правил, сетевая организация при получении заявления о 
переоформлении документов в связи с необходимостью восстановления утраченных 
(полностью или частично) документов о технологическом присоединении (в том числе 
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технических условий): 
а) в случае если технические условия в соответствии с настоящими Правилами не 

подлежат (не подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, 
обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения 
фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям сетевой организации и по его итогам подготавливает и направляет лицу, 
обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, технические условия, акт 
об осуществлении технологического присоединения и иные документы о 
технологическом присоединении в течение 15 дней со дня получения заявления о 
переоформлении документов; 

б) в случае если в соответствии с настоящими Правилами технические условия 
подлежат (подлежали) согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления, проводит с участием заявителя осмотр энергопринимающих устройств лица, 
обратившегося с заявлением о переоформлении документов, с целью определения 
фактической схемы присоединения энергопринимающих устройств к электрическим 
сетям сетевой организации, по его итогам подготавливает и согласовывает технические 
условия с субъектом оперативно-диспетчерского управления, направляет 
согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского управления технические 
условия лицу, обратившемуся с заявлением о переоформлении документов, а также 
проводит проверку выполнения технических условий в соответствии с разделом IX 
настоящих Правил. При этом сетевая организация направляет субъекту оперативно-
диспетчерского управления технические условия не позднее 7 дней со дня получения 
заявления о переоформлении документов. При проведении проверки выполнения 
технических условий представление в сетевую организацию документов, 
предусмотренных пунктом 93 настоящих Правил, не требуется. Срок проведения 
указанных мероприятий, включая выдачу лицу, обратившемуся с заявлением о 
переоформлении документов, восстановленных технических условий и документов о 
технологическом присоединении, не может превышать 45 дней со дня получения 
заявления о переоформлении документов. 

73. В случаях, предусмотренных пунктами 71 и 72 настоящих Правил, сетевая 
организация подготавливает и выдает лицу, обратившемуся с заявлением о 
переоформлении документов, согласованные с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления (в случаях если технические условия в соответствии с настоящими 
Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления) технические условия на основании документов, указанных в подпунктах "г" 
или "е" пункта 62 настоящих Правил, а при их отсутствии - на основании фактической 
схемы электроснабжения энергопринимающих устройств заявителя. 

В восстанавливаемых технических условиях указываются следующие сведения: 
схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные 

устройства, линии электропередачи, базовые подстанции); 
максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к 

объектам электросетевого хозяйства; 
требования к устройствам релейной защиты, регулированию реактивной 

мощности, противоаварийной и режимной автоматике, телемеханике, связи, изоляции и 
защите от перенапряжения, а также к контролю и поддержанию качества электроэнергии, 
к приборам учета электрической энергии и мощности (активной и реактивной). 

В восстанавливаемых технических условиях заявителей, указанных в пунктах 12.1 
и 14 настоящих Правил, указываются следующие сведения: 

схемы приема мощности и точки присоединения (вводные распределительные 



устройства, линии электропередачи, базовые подстанции); 
максимальная мощность и ее распределение по каждой точке присоединения к 

объектам электросетевого хозяйства; 
требования к приборам учета электрической энергии (мощности), устройствам 

релейной защиты и устройствам, обеспечивающим контроль величины максимальной 
мощности. 

Включение других требований в технические условия не допускается. 
В целях определения фактической схемы электроснабжения сетевая организация 

с участием заявителя осуществляет осмотр ранее присоединенных энергопринимающих 
устройств, по результатам которого сетевой организацией и заявителем составляется и 
подписывается акт осмотра (обследования) электроустановки, включающий 
однолинейную схему электрических сетей внешнего электроснабжения 
энергопринимающих устройств. 

74. При получении сетевой организацией заявления о переоформлении 
документов от лица, технологическое присоединение энергопринимающих устройств 
которого состоялось после 1 января 2010 г., сетевая организация вне зависимости от 
наличия документов, указанных в подпунктах "в" - "е" пункта 62 настоящих Правил, 
прилагаемых к заявлению о переоформлении документов, не позднее 7 дней со дня 
получения заявления о переоформлении документов выдает дубликаты ранее 
оформленных документов о технологическом присоединении либо восстановленные 
(переоформленные) документы о технологическом присоединении. 

75. Условия технологического присоединения, в том числе величина 
максимальной мощности энергопринимающих устройств, в новых технических условиях 
и иных документах о технологическом присоединении должны быть идентичны условиям, 
указанным в ранее выданных документах о технологическом присоединении. 

76. В случае если на основании сведений, содержащихся в имеющихся документах 
о технологическом присоединении или документах, указанных в подпунктах "д" и "е" 
пункта 62 настоящих Правил, не представляется возможным определить величину 
максимальной мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (в том 
числе расчетным способом) и иное не установлено соглашением сторон, при этом в таких 
документах величина мощности указана в мегавольт-амперах, сетевая организация в 
новых документах о технологическом присоединении указывает величину максимальной 
мощности в киловаттах. 

Перерасчет величины максимальной мощности осуществляется сетевой 
организацией исходя из величины мощности энергопринимающих устройств заявителя, 
указанной в мегавольт-амперах в имеющихся у заявителя документах о технологическом 
присоединении, и коэффициента соотношения потребления активной и реактивной 
мощности (коэффициента реактивной мощности). 

В случае отсутствия в документах о технологическом присоединении информации 
о коэффициенте соотношения потребления активной и реактивной мощности для 
расчета величины максимальной мощности в киловаттах применяются следующие 
коэффициенты: 

0,35 - для точек присоединения напряжением менее 6 кВ; 
0,4 - для точек присоединения напряжением 6 кВ и выше; 
0,5 - для точек присоединения напряжением 110 кВ и выше. 
77. В случае отсутствия у лица, обратившегося с заявлением о переоформлении 

документов, документов о технологическом присоединении, а также в случае, если в 
таких документах не указана величина максимальной мощности ранее присоединенных 
энергопринимающих устройств (в том числе расчетным способом) и иное не установлено 
соглашением сторон, величина максимальной мощности энергопринимающих устройств 



определяется в рамках границ балансовой принадлежности с указанием величины 
максимальной мощности для каждой точки присоединения в отношении 
энергопринимающего устройства, принадлежащего на праве собственности или ином 
законном основании потребителю, а если у потребителя несколько энергопринимающих 
устройств, имеющих между собой электрические связи через принадлежащие 
потребителю объекты электросетевого хозяйства, то величина максимальной мощности 
энергопринимающих устройств определяется в отношении такой совокупности 
энергопринимающих устройств. В отношении таких лиц сетевая организация определяет 
величину максимальной мощности по выбору лица, обратившегося с заявлением о 
переоформлении документов: 

а) исходя из максимальной величины мощности (нагрузки), определенной по 
результатам проведения контрольных замеров (летний и зимний контрольный замерный 
день) за последние 5 лет либо за срок, когда контрольные замеры проводились, если 
этот срок составляет меньше 5 лет. По согласованию сторон допускается использование 
таких замеров в дни, отличные от летнего и зимнего контрольного замерного дня; 

б) исходя из расчетной величины максимальной мощности, определяемой как 
максимальное значение из почасовых объемов потребления электрической энергии, 
полученных за последние 3 года, либо, в случае если с момента технологического 
присоединения (начала оказания услуг по передаче электрической энергии) прошло 
менее 3 лет, - с момента осуществления технологического присоединения (начала 
оказания услуг по передаче электрической энергии), в следующем порядке: 

при наличии показаний интервальных расчетных приборов учета электрической 
энергии за соответствующий период (часть периода) - исходя из их показаний в порядке, 
предусмотренном Основными положениями функционирования розничных рынков 
электрической энергии; 

при наличии показаний интегральных расчетных приборов учета электрической 
энергии за соответствующий период (часть периода) - в соответствии с порядком 
определения почасовых объемов потребления электрической энергии, 
предусмотренным пунктом 166 Основных положений функционирования розничных 
рынков электрической энергии, для 3-го и последующих расчетных периодов подряд, за 
которые не предоставлены показания расчетного прибора учета, для случая наличия 
показаний интегральных контрольных приборов учета без ограничения на величину 
максимальной мощности соответствующих почасовых значений; 

при отсутствии показаний интервальных и интегральных расчетных приборов 
учета электрической энергии - в соответствии с порядком определения почасовых 
объемов потребления электрической энергии, предусмотренным пунктом 166 Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии, для 3-го и 
последующих расчетных периодов подряд, за которые не предоставлены показания 
расчетного прибора учета. 

78. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, 
подписывает восстановленные (переоформленные) документы о технологическом 
присоединении и возвращает один подписанный экземпляр в сетевую организацию в 
течение 3 дней со дня получения указанных документов. 

79. Лицо, обратившееся с заявлением о переоформлении документов, обязано 
компенсировать сетевой организации затраты на переоформление документов о 
технологическом присоединении. При этом размер компенсации затрат на изготовление 
указанных документов не может превышать 1000 рублей. 

80. Сетевая организация осуществляет бессрочное хранение выданных 
технических условий и документов о технологическом присоединении в бумажной и 
электронной формах. 

garantf1://70083216.1000/
garantf1://70083216.4194/
garantf1://70083216.4194/


 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 20 февраля 2014 г. N 130 Правила 
дополнены разделом IX, вступающим в силу с 25 марта 2014 г. 

IX. Порядок проведения проверки выполнения заявителем и сетевой 
организацией технических условий 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 81 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
81. Проверка выполнения технических условий проводится в отношении каждых 

технических условий, выданных заявителям. 
В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с настоящими 

Правилами не подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически 
изолированных территориальных электроэнергетических системах), проверка 
выполнения технических условий осуществляется в соответствии с пунктами 82 - 90 
настоящих Правил. 

В отношении заявителей, чьи технические условия в соответствии с настоящими 
Правилами подлежат согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления 
(субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных 
территориальных электроэнергетических системах), проверка выполнения технических 
условий осуществляется в соответствии с пунктами 91 - 102 настоящих Правил. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 82 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
82. Проверка выполнения заявителем технических условий в случаях, когда не 

требуется согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления, осуществляется сетевой организацией и включает следующие 
мероприятия: 

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования 
(устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных 
заявителем в соответствии с пунктом 85 настоящих Правил, требованиям технических 
условий; 

б) осмотр сетевой организацией присоединяемых электроустановок заявителя, 
построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на 
соответствие фактически выполненных заявителем мероприятий по технологическому 
присоединению техническим условиям и представленной заявителем проектной 
документации, а в случаях, если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не 
является обязательной, - на соответствие требованиям, определенным в технических 
условиях. 

83. Абзац первый утратил силу. 
Информация об изменениях: 

См. текст абзаца первого пункта 83 
Мероприятия по проверке выполнения технических условий заявителями с 
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энергопринимающими устройствами мощностью до 150 кВт включительно (по одному 
источнику электроснабжения), а также заявителями, для которых в соответствии с 
законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности 
разработка проектной документации не является обязательной, проводятся 
непосредственно в процессе проведения осмотра электроустановок заявителей. 

84. Сетевая организация проводит осмотр присоединяемых электроустановок 
заявителя до распределительного устройства (пункта) заявителя (распределительного 
устройства трансформаторной подстанции, вводного устройства, вводного 
распределительного устройства, главного распределительного щита, узла учета) 
включительно. 

85. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель 
представляет в сетевую организацию уведомление о выполнении технических условий с 
приложением следующих документов: 

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование 
подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительной технической 
документации (технические паспорта оборудования), содержащей сведения о 
сертификации; 

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические 
решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по 
схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству 
электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае 
если такая проектная документация не была представлена заявителем в сетевую 
организацию до направления заявителем в сетевую организацию уведомления о 
выполнении технических условий (если в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации 
является обязательной); 

в) документы, содержащие информацию о результатах проведения 
пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; 

г) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений 
объекта электроэнергетики, в том числе однолинейная схема электрических соединений 
(электроустановки). 

86. Документы, указанные в подпунктах "в" и "г" пункта 85 настоящих Правил, не 
требуются для представления заявителями, электрохозяйство которых включает в себя 
только вводное устройство напряжением до 1000 В, осветительные установки, 
переносное электрооборудование и энергопринимающие устройства номинальным 
напряжением не выше 380 В. 

87. Сетевая организация рассматривает представленные заявителем документы, 
предусмотренные пунктом 85 настоящих Правил, и осуществляет осмотр 
электроустановок заявителя. 

По результатам осмотра электроустановок заявителя сетевая организация 
составляет в 2 экземплярах акт осмотра (обследования) электроустановки. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 22 февраля 2016 г. N 128 пункт 88 изложен 
в новой редакции 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
88. По результатам мероприятий по проверке выполнения заявителем технических 

условий сетевая организация в 3-дневный срок составляет и направляет для подписания 
заявителю подписанный со своей стороны в 2 экземплярах акт о выполнении технических 
условий по форме согласно приложению N 15 (далее - акт о выполнении технических 
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условий). 
Заявитель в течение 5 дней со дня получения подписанного сетевой организацией 

акта о выполнении технических условий возвращает в сетевую организацию один 
экземпляр подписанного со своей стороны акта о выполнении технических условий. 

Акт о выполнении технических условий составляется в отношении заявителей, 
указанных в пункте 12 настоящих Правил, в случае осуществления технологического 
присоединения энергопринимающих устройств к электрическим сетям классом 
напряжения до 20 кВ включительно по одному источнику электроснабжения, а также 
заявителей, указанных в пунктах 12.1, 13 и 14 настоящих Правил, и подписывается 
заявителем и сетевой организацией непосредственно в день проведения осмотра. 

В случае если в заявке были указаны сведения в соответствии с подпунктом "л" 
пункта 9 настоящих Правил, то сетевая организация вместе с актом о выполнении 
технических условий обязана предоставить заявителю ранее полученные от 
гарантирующего поставщика: 

или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора 
энергоснабжения (дополнительного соглашения к действующему договору) - если в 
заявке в качестве вида договора, обеспечивающего продажу заявителю электрической 
энергии (мощности) на розничном рынке, указан договор энергоснабжения; 

или 2 экземпляра подписанного гарантирующим поставщиком проекта договора 
купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) (дополнительного 
соглашения к действующему договору) - если в заявке в качестве вида договора, 
обеспечивающего продажу заявителю электрической энергии (мощности) на розничном 
рынке, указан договор купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности). 

При несогласии заявителя, указавшего в заявке сведения в соответствии с 
подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, с каким-либо условием проекта договора, 
обеспечивающего продажу электрической энергии (мощности) на розничном рынке, 
содержание которого установлено законодательством, по причине несоответствия 
формулировки такого условия формулировке, предусмотренной законодательством, 
либо при его несогласии с каким-либо условием указанного договора, содержание 
которого в соответствии с законодательством может быть определено по усмотрению 
сторон, заявитель вправе направить гарантирующему поставщику, с которым заявитель 
намерен заключить договор, обеспечивающий продажу электрической энергии 
(мощности) на розничном рынке, предложение о заключении такого договора на иных 
условиях. 

В случае когда к заявке был приложен подписанный заявителем, указавшим в 
заявке сведения в соответствии с подпунктом "л" пункта 9 настоящих Правил, проект 
договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) 
или протокол разногласий к проекту договора, форма которого размещена 
(опубликована) гарантирующим поставщиком в соответствии с пунктом 33 Основных 
положений функционирования розничных рынков электрической энергии, по которому у 
гарантирующего поставщика отсутствуют возражения, то сетевая организация в порядке, 
предусмотренном абзацами четвертым - шестым настоящего пункта, предоставляет 
заявителю ранее полученный от гарантирующего поставщика один экземпляр 
подписанного со стороны гарантирующего поставщика договора или протокола 
разногласий соответственно. 

Сетевая организация, направившая в адрес гарантирующего поставщика, 
указанного в заявке, с которым заявитель намеревается заключить договор 
энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической энергии (мощности) в 
отношении энергопринимающих устройств, технологическое присоединение которых 
осуществляется, копию подписанного с заявителем договора и копии документов 
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заявителя, предусмотренных пунктом 34 Основных положений функционирования 
розничных рынков электрической энергии, и получившая от гарантирующего поставщика 
отказ от заключения договора энергоснабжения (купли-продажи (поставки) 
электрической энергии (мощности) с указанием причин такого отказа, обязана не позднее 
2 рабочих дней направить такую информацию заявителю. 

89. При невыполнении требований технических условий сетевая организация в 
письменной форме уведомляет об этом заявителя. 

При осмотре электроустановок замечания указываются в акте осмотра 
(обследования) электроустановки. Повторный осмотр электроустановки заявителя 
осуществляется не позднее 3 рабочих дней после получения от него уведомления об 
устранении замечаний с приложением информации о принятых мерах по их устранению. 
Акт о выполнении технических условий оформляется после устранения выявленных 
нарушений. 

90. Срок проведения мероприятий по проверке сетевой организацией выполнения 
заявителем технических условий (с учетом направления заявителю подписанных со 
стороны сетевой организации акта осмотра (обследования) электроустановки и акта о 
выполнении технических условий) не должен превышать 10 дней со дня получения 
сетевой организацией уведомления от заявителя о выполнении им технических условий 
либо уведомления об устранении замечаний. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 91 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
91. Проверка выполнения технических условий в случаях, когда требуется 

согласование технических условий с субъектом оперативно-диспетчерского управления, 
осуществляется сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского 
управления и включает следующие мероприятия: 

а) проверка соответствия технических решений, параметров оборудования 
(устройств) и проведенных мероприятий, указанных в документах, представленных 
заявителем, требованиям технических условий; 

б) осмотр сетевой организацией, а также субъектом оперативно-диспетчерского 
управления присоединяемых электроустановок и объектов электросетевого хозяйства, 
построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, на 
соответствие фактически выполненных мероприятий по технологическому 
присоединению техническим условиям и представленной заявителем и сетевой 
организацией проектной документации. 

92. Проверка выполнения технических условий проводится сетевой организацией 
в отношении мероприятий, которые предусмотрены техническими условиями и 
проектной документацией и которые выполняются заявителем, а субъектом оперативно-
диспетчерского управления - в отношении мероприятий, которые предусмотрены 
техническими условиями и проектной документацией и которые выполняются 
заявителем и сетевой организацией в части реализации технических решений, 
обеспечивающих создание технической возможности технологического присоединения, 
требований к отключающей способности коммутационных аппаратов (для объектов 
электросетевого хозяйства классом напряжения ниже 110 кВ указанные технические 
решения и требования проверяются в отношении объектов диспетчеризации), 
требований к релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, к установке 
(модернизации, замене) и техническим параметрам оборудования и устройств, 
обеспечивающих регулирование напряжения, регулирование частоты электрического 
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тока и перетоков электрической энергии (мощности), а также требований к маневренным 
и иным техническим характеристикам генерирующего оборудования и подключению под 
действие противоаварийной и режимной автоматики. 

93. Для проведения проверки выполнения технических условий заявитель и 
сетевая организация (каждый в отношении принадлежащих им электроустановок 
(объектов электросетевого хозяйства) направляют уведомление о готовности к проверке 
выполнения технических условий. К уведомлению о готовности к проверке выполнения 
технических условий прилагаются следующие документы: 

а) копии сертификатов соответствия на электрооборудование (если оборудование 
подлежит обязательной сертификации) и (или) сопроводительную техническую 
документацию (технические паспорта оборудования), содержащую сведения о 
сертификации, информацию о технических параметрах и характеристиках 
энергопринимающих устройств и объектов электроэнергетики, входящих в их состав 
оборудования и устройств релейной защиты и автоматики, средств диспетчерского и 
технологического управления; 

б) копии разделов проектной документации, предусматривающих технические 
решения, обеспечивающие выполнение технических условий, в том числе решения по 
схеме внешнего электроснабжения (схеме выдачи мощности объектов по производству 
электрической энергии), релейной защите и автоматике, телемеханике и связи, в случае 
если такая документация не была представлена заявителем в сетевую организацию до 
направления заявителем в сетевую организацию уведомления о выполнении 
технических условий; 

в) нормальные (временные нормальные) схемы электрических соединений 
объектов электроэнергетики, строительство (реконструкция) или технологическое 
присоединение которых осуществляются в рамках выполнения технических условий; 

г) документы, подтверждающие проведение проверки устройств (комплексов) 
релейной защиты и автоматики и их готовность к вводу в работу, настройку устройств 
(комплексов) релейной защиты и автоматики в соответствии с требованиями субъекта 
оперативно-диспетчерского управления, включая принципиальные, функционально-
логические схемы, схемы программируемой логики, данные по конфигурированию и 
параметрированию устройств (комплексов) релейной защиты и автоматики, 
исполнительные схемы; 

д) документы, подтверждающие выполнение требований к системам телемеханики 
и связи, схемы организации оперативно-диспетчерской и технологической связи, 
протоколы испытаний каналов, устройств и средств связи; 

е) документ, подписанный соответственно заявителем или сетевой организацией, 
подтверждающий выполнение мероприятий по вводу в работу энергопринимающего 
устройства или объекта электроэнергетики, включая проведение пусконаладочных 
работ, приемо-сдаточных и иных испытаний; 

ж) документы, содержащие информацию о результатах проведения 
пусконаладочных работ, приемо-сдаточных и иных испытаний. 

94. Уведомление о готовности к проверке выполнения технических условий 
направляется заявителем в адрес сетевой организации, а сетевой организацией в 
отношении своих объектов - в адрес субъекта оперативно-диспетчерского управления. 
Сетевая организация в течение 2 дней со дня получения от заявителя уведомления о 
готовности к проверке выполнения технических условий направляет субъекту 
оперативно-диспетчерского управления копию такого уведомления и копии приложенных 
к нему документов, представленных заявителем. 

95. Сетевая организация и субъект оперативно-диспетчерского управления 
рассматривают полученные документы, указанные в пункте 93 настоящих Правил, и 



осуществляют осмотр электроустановок заявителя и объектов электросетевого 
хозяйства сетевой организации, построенных (реконструированных) в рамках 
выполнения технических условий. 

96. Осмотр электроустановок заявителя и объектов электросетевого хозяйства 
сетевой организации, построенных (реконструированных) в рамках выполнения 
технических условий, осуществляется сетевой организацией с участием субъекта 
оперативно-диспетчерского управления. 

Сетевая организация в письменной форме уведомляет субъект оперативно-
диспетчерского управления о предполагаемой дате проведения осмотра 
соответствующих объектов электросетевого хозяйства и (или) электроустановок 
заявителя не позднее чем за 5 рабочих дней до дня его проведения. Субъект оперативно-
диспетчерского управления направляет сетевой организации решение об участии (отказе 
от участия) в таком осмотре не позднее чем за 2 рабочих дня до его проведения. 

97. По результатам осмотра электроустановок сетевая организация составляет акт 
осмотра (обследования) электроустановки. При выявлении в ходе осмотра 
невыполнения заявителем и (или) сетевой организацией требований технических 
условий и проектной документации в акте осмотра (обследования) электроустановки 
указывается перечень выявленных замечаний, подлежащих выполнению. 

В случае если представители субъекта оперативно-диспетчерского управления 
участвовали в осмотре, акт осмотра (обследования) электроустановки, составляемый по 
ее результатам, подлежит согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления. 

98. При невыполнении требований технических условий субъект оперативно-
диспетчерского управления уведомляет об этом сетевую организацию в письменной 
форме с указанием замечаний. 

Сетевая организация, в свою очередь, в письменной форме уведомляет заявителя 
о выявленных замечаниях по мероприятиям, выполнение которых возложено на 
заявителя, с приложением к такому уведомлению замечаний субъекта оперативно-
диспетчерского управления. 

До получения от заявителя и (или) сетевой организации соответственно 
письменного уведомления об устранении замечаний с приложением подтверждающих 
документов осмотр (обследование) электроустановок заявителя и (или) объектов 
электросетевого хозяйства сетевой организации не проводится. 

Повторный осмотр осуществляется не позднее чем через 3 рабочих дня после 
получения от заявителя или сетевой организации соответственно уведомления об 
устранении замечаний с приложением информации и документов о принятых мерах по 
их устранению. 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 30 сентября 2015 г. N 1044 в пункт 99 
внесены изменения 

См. текст пункта в предыдущей редакции 
99. По результатам мероприятий по проверке выполнения технических условий 

сетевая организация составляет в 3 экземплярах акт о выполнении технических условий 
и согласовывает его с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

Акт о выполнении технических условий должен содержать выводы о выполнении 
(невыполнении) всех мероприятий и требований, предусмотренных техническими 
условиями. 

Сетевая организация в 3-дневный срок направляет заявителю подписанный со 
своей стороны акт о выполнении технических условий в 2 экземплярах. В случае если 
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технические условия были согласованы с субъектом оперативно-диспетчерского 
управления, акт о выполнении технических условий, согласованный с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления, направляется заявителю в 3 экземплярах. 

Заявитель в течение 5 дней со дня получения акта о выполнении технических 
условий в 3 экземплярах возвращает в сетевую организацию подписанные со своей 
стороны экземпляры акта о выполнении технических условий, при этом один экземпляр 
акта о выполнении технических условий остается у заявителя. 

Сетевая организация в течение 2 дней со дня получения 2 подписанных 
заявителем экземпляров акта о выполнении технических условий направляет один 
экземпляр акта о выполнении технических условий субъекту оперативно-диспетчерского 
управления. 

100. В случае если проверки выполнения технических условий в части 
мероприятий, выполнение которых возложено на заявителя, и в части мероприятий, 
выполняемых сетевой организацией, проводятся отдельно (в разное время), допускается 
составление отдельных актов о выполнении технических условий по результатам каждой 
из проверок. 

По результатам проверки выполнения технических условий сетевой организацией, 
в случае если такая проверка проводится отдельно от проверки выполнения технических 
условий заявителем, акт осмотра (обследования) электроустановок и акт о выполнении 
технических условий подготавливаются сетевой организацией. Такие акты 
подписываются сетевой организацией и субъектом оперативно-диспетчерского 
управления. 

101. В случае если техническими условиями предусмотрен поэтапный ввод в 
работу энергопринимающих устройств, проверка выполнения технических условий 
проводится в части мероприятий, предусмотренных каждым этапом, и по техническим 
условиям в целом по завершении выполнения всех этапов. 

102. Срок проведения мероприятий по проверке выполнения технических условий 
(с учетом выдачи заявителю подписанных со стороны сетевой организации и субъекта 
оперативно-диспетчерского управления акта о выполнении технических условий) не 
должен превышать 25 дней со дня получения сетевой организацией уведомления от 
заявителя о готовности к проверке выполнения технических условий либо уведомления 
об устранении замечаний. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 приложение изложено 
в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 1 

к Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям 

(в редакции постановления  
Правительства Российской Федерации  

от 11 июня 2015 г. N 588) 
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АКТ 
об осуществлении технологического присоединения 

 
 

N __________                                 ʦʪ "___" ___________  20__  ʛ. 

 
_________________________________________________, ʠʤʝʥʫʝʤʦʝ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ 

 (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ, ʚ ʣʠʮʝ ___________________________________________,  

                                    (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ -  

                                 ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ______________________________________________,  

                              (ʫʩʪʘʚʘ, ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʠʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ _____________________________________________________,  

                      (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

                     ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ) 

ʠʤʝʥʫʝʤʳʡ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ, ʚ ʣʠʮʝ _______________________________ 

________________________________________________________________________,  

      (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ -  ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ______________________________________________, 

                           (ʫʩʪʘʚʘ, ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʠʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

 
ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ  ʩʪʦʨʦʥʘʤʠ, ʦʬʦʨʤʠʣʠ ʠ ʧʦʜʧʠʩʘʣʠ 

ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ ʘʢʪ ʦ ʥʠʞʝʩʣʝʜʫʶʱʝʤ. 

     ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʢʘʟʘʣʘ  ʟʘʷʚʠʪʝʣʶ ʫʩʣʫʛʫ ʧʦ    ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤʫ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʶ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ    ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ (ʵʥʝʨʛʝʪʠʯʝʩʢʠʭ   ʫʩʪʘʥʦʚʦʢ) 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ʚ   ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ   ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷʤʠ ʧʦ ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʦʙ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʦʪ ____________ N _____ ʚ ʧʦʣʥʦʤ ʦʙʲʝʤʝ ʥʘ 

ʩʫʤʤʫ __________________ (______________________________________________) 

                                             (ʧʨʦʧʠʩʴʶ) 

ʨʫʙʣʝʡ ____ ʢʦʧʝʝʢ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʅɼʉ __________ (________________________) 

                                                       (ʧʨʦʧʠʩʴʶ) 

ʨʫʙʣʝʡ __________________ ʢʦʧʝʝʢ, ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʳʤʠ ʧʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤ    ʫʩʣʦʚʠʷʤ 

ʦʪ ____________________ N ____________.  

     ɸʢʪ ʦ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʠ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʦʪ _______________ N _________.  

     ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʥʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ: 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ___________ ʢɺʪ; 

     ʩʦʚʦʢʫʧʥʘʷ   ʚʝʣʠʯʠʥʘ    ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʦʡ    ʤʦʱʥʦʩʪʠ    ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ ʢ 

ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʪʠ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ _________ ʢɺɸ. 

     ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʪʦʯʝʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ: 
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Приборы учета (измерительные комплексы): 
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     ʋʩʪʨʦʡʩʪʚʘ  ʟʘʱʠʪʳ, ʨʝʣʝʡʥʦʡ   ʟʘʱʠʪʳ,  ʧʨʦʪʠʚʦʘʚʘʨʠʡʥʦʡ ʠ  ʨʝʞʠʤʥʦʡ 

ʘʚʪʦʤʘʪʠʢʠ: 

________________________________________________________________________.  

            (ʚʠʜʳ ʟʘʱʠʪʳ ʠ ʘʚʪʦʤʘʪʠʢʠ, ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʠ ʜʨ.) 

 
     ɸʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʨʝʟʝʨʚʥʳʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ: 

________________________________________________________________________.  

                 (ʤʝʩʪʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ, ʪʠʧ, ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʠ ʜʨ.) 

     ʇʨʦʯʠʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ: 

________________________________________________________________________.  

   (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʩʚʝʜʝʥʠʷ ʦʙ ʦʧʦʩʨʝʜʦʚʘʥʥʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʷʭ, 

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ, ʘʜʨʝʩ, ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ, ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ, ʫʨʦʚʝʥʴ 

                         ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʠ ʜʨ.) 

 
     ʉʪʦʨʦʥʳ     ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʘʶʪ,   ʯʪʦ    ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ     ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ (ʵʥʝʨʛʝʪʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʪʘʥʦʚʦʢ) ʢ    ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ 

ʩʝʪʠ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ ʚʳʧʦʣʥʝʥʦ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʧʨʘʚʠʣʘʤʠ ʠ ʥʦʨʤʘʤʠ. 

 
     ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ ʧʨʝʪʝʥʟʠʡ ʧʦ   ʦʢʘʟʘʥʠʶ ʫʩʣʫʛ   ʢ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ   ʥʝ 

ʠʤʝʝʪ. 

 
 ʇʦʜʧʠʩʠ ʩʪʦʨʦʥ 

   ___________________________          ___________________________  

           (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ)                          (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ) 

  ______________/_____________          ______________/_____________  

       (ʧʦʜʧʠʩʴ) (ʬ.ʠ.ʦ.)                    (ʧʦʜʧʠʩʴ) (ʬ.ʠ.ʦ.) 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 приложение изложено 
в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 2 

к Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
потребителей электрической энергии, объектов 

по производству электрической энергии, а также 
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объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 
(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  
от 11 июня 2015 г. N 588) 

 

АКТ 
разграничения границ балансовой принадлежности сторон 

 
N ___________                                 ʦʪ "___" __________  20__  ʛ. 

 
_________________________________________________, ʠʤʝʥʫʝʤʦʝ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ 

     (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

 
ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ, ʚ ʣʠʮʝ ___________________________________________,  

                                  (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ -  

                               ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ______________________________________________,  

                             (ʫʩʪʘʚʘ, ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʠʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ _______________________ ______________________________,  

                      (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

                    ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ) 

 
ʠʤʝʥʫʝʤʳʡ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ, ʚ ʣʠʮʝ _______________________________ 

________________________________________________________________________,  

       (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ -  ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ______________________________________________, 

                             (ʫʩʪʘʚʘ, ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʠʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

 
ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ ʩʪʦʨʦʥʘʤʠ, ʦʬʦʨʤʠʣʠ ʠ  ʧʦʜʧʠʩʘʣʠ 

ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ   ʘʢʪ,   ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʡ    ʛʨʘʥʠʮʳ   ʙʘʣʘʥʩʦʚʦʡ    ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ 

ʵʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʦʢ ʩʪʦʨʦʥ. 

     ʕʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʩʪʦʨʦʥ,   ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʢʦʪʦʨʳʭ   ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ     ʘʢʪʦʤ 

ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪʩʷ ʛʨʘʥʠʮʳ ʙʘʣʘʥʩʦʚʦʡ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ, ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ ____________  

________________________________________________________________________.  

                             (ʘʜʨʝʩ) 

     ɸʢʪ ʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʠ ʦʪ _______________ N  __________.  

 
     ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ: 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ___________  ʢɺʪ; 

     ʩʦʚʦʢʫʧʥʘʷ    ʚʝʣʠʯʠʥʘ   ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʦʡ    ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ    ʢ 

ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʪʠ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ _________  ʢɺɸ. 

 
     ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʪʦʯʝʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ: 

 

Точка 
присоедине

ния 

Источник 
питания 

(наимено
вание 

питающи
х линий) 

Описан
ие 

точки 
присое
динени

я 

Уровень 
напряжен

ия 
(кВ) 

Максима
льная 

мощност
ь (кВт) 

Величина 
номинально
й мощности 
присоединен

ных 
трансформа

Категория 
надежности 
электроснаб

жения 
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торов 
(кВА) 

       

       

 
     ʅʘ ʛʨʘʥʠʮʝ ʙʘʣʘʥʩʦʚʦʡ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ ʫ  ʩʪʦʨʦʥ ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ   ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʪʠ: 

 

Наименование электроустановки 
(оборудования) сетевой организации 

Наименование электроустановки 
(оборудования) заявителя 

  

  

 
     ɻʨʘʥʠʮʳ ʙʘʣʘʥʩʦʚʦʡ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ ʩʪʦʨʦʥ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ: 

________________________________________________________________________.  

              (ʦʧʠʩʘʥʠʝ ʛʨʘʥʠʮ ʙʘʣʘʥʩʦʚʦʡ ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ) 

 
     ʉʭʝʤʘʪʠʯʥʦ  ʛʨʘʥʠʮʳ   ʙʘʣʘʥʩʦʚʦʡ   ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ ʩʪʦʨʦʥ ʫʢʘʟʘʥʳ   ʚ 

ʧʨʠʚʝʜʝʥʥʦʡ ʥʠʞʝ ʩʭʝʤʝ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʦʢ. 

 

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 
внешней сети (не принадлежащей заявителю) с нанесенными на схеме границами 

балансовой принадлежности сторон. На однолинейной схеме должны быть указаны 
владельцы электроустановки (оборудования), указано размещение приборов 
коммерческого учета, должны быть указаны длина и марка проводов (кабеля), 

трансформаторные подстанции с указанием типа и мощности трансформаторов, 
компенсирующих устройств (реакторов электрической мощности, батарей статических 

конденсаторов) электрической сети. 

 
ʇʨʦʯʝʝ: 

_________________________________________________________________________  

 
 ʇʦʜʧʠʩʠ ʩʪʦʨʦʥ 

    ___________________________         ____________________________  

            (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ)                          (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ) 

   ______________/_____________         ______________/_____________  

        (ʧʦʜʧʠʩʴ) (ʬ.ʠ.ʦ.)                   (ʧʦʜʧʠʩʴ) (ʬ.ʠ.ʦ.) 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 приложение изложено 
в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 3 

к Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической 
энергии, объектов по производству 

электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
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и иным лицам, к электрическим сетям 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. N 588) 

 

АКТ 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон 

 
N ___________                                 ʦʪ "___" __________  20__  ʛ. 

 
_________________________________________________, ʠʤʝʥʫʝʤʦʝ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ 

     (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ, ʚ ʣʠʮʝ ___________________________________________,  

                                  (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ -  

                                ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷ  ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ______________________________________________, 

                             (ʫʩʪʘʚʘ, ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʠʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ _____________________________________________________, 

                      (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

                     ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ) 

ʠʤʝʥʫʝʤʳʡ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ, ʚ ʣʠʮʝ 

________________________________________________________________________,  

         (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ -  ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ______________________________________________,  

                           (ʫʩʪʘʚʘ, ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʠʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

 
ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ ʩʪʦʨʦʥʘʤʠ, ʦʬʦʨʤʠʣʠ  ʠ ʧʦʜʧʠʩʘʣʠ 

ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ ʘʢʪ, ʦʧʨʝʜʝʣʷʶʱʠʡ    ʛʨʘʥʠʮʳ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʦʡ   ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ 

ʵʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʦʢ ʩʪʦʨʦʥ. 

 
     ʕʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʢʠ     ʩʪʦʨʦʥ,   ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʢʦʪʦʨʳʭ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ   ʘʢʪʦʤ 

ʫʩʪʘʥʘʚʣʠʚʘʶʪʩʷ   ʛʨʘʥʠʮʳ   ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ,   ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ 

________________________________________________________________________.  

                        (ʘʜʨʝʩ) 

ɸʢʪ ʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʠ ʦʪ ___________________ N ___________.  

 
     ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ: 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ___________  ʢɺʪ; 

     ʩʦʚʦʢʫʧʥʘʷ   ʚʝʣʠʯʠʥʘ   ʥʦʤʠʥʘʣʴʥʦʡ      ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ   ʢ 

ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʪʠ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ _________  ʢɺɸ. 

 
     ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʪʦʯʝʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ: 

 

Точка 
присоеди

нения 

Источник 
питания 
(наимен
ование 

питающи
х линий) 

Описани
е точки 
присоед
инения 

Уровень 
напряже

ния 
(кВ) 

Максимал
ьная 

мощность 
(кВт) 

Величина 
номинальной 

мощности 
присоединен

ных 
трансформат

оров 
(кВА) 

Категория 
надежности 

электроснабж
ения 
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     ɺ  ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʦʡ   ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʫ ʩʪʦʨʦʥ ʥʘʭʦʜʷʪʩʷ   ʩʣʝʜʫʶʱʠʝ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʠ ʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʝ ʵʣʝʤʝʥʪʳ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʪʠ: 

 

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся в 

эксплуатации сетевой организации 

Наименование электроустановки 
(оборудования), находящейся 

в эксплуатации заявителя 

  

 
     ɻʨʘʥʠʮʳ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʩʪʦʨʦʥ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʳ: 

_______________________________________________________ _________________.  

           (ʦʧʠʩʘʥʠʝ ʛʨʘʥʠʮ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ) 

 
     ʉʭʝʤʘʪʠʯʥʦ ʛʨʘʥʠʮʳ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ ʩʪʦʨʦʥ ʫʢʘʟʘʥʳ ʚ 

ʧʨʠʚʝʜʝʥʥʦʡ ʥʠʞʝ ʩʭʝʤʝ ʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʦʢ. 

 

Однолинейная схема присоединения энергопринимающих устройств заявителя к 
внешней сети (не принадлежащей заявителю)  

с нанесенными на схеме границами эксплуатационной ответственности сторон. На 
однолинейной схеме должны быть указаны владельцы электроустановки 

(оборудования), указано размещение приборов коммерческого учета, должны быть 
указаны длина и марка  

проводов (кабеля), трансформаторные подстанции с указанием типа  
и мощности трансформаторов, компенсирующих устройств  

(реакторов электрической мощности, батарей статических конденсаторов) 
электрической сети. 

 
ʇʨʦʯʝʝ: 

________________________________________________________________________.  

 
 ʇʦʜʧʠʩʠ ʩʪʦʨʦʥ 

    ___________________________         ____________________________  

            (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ)                          (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ) 

   ______________/_____________         ______________/_____________  

        (ʧʦʜʧʠʩʴ) (ʬ.ʠ.ʦ.)                   (ʧʦʜʧʠʩʴ) (ʬ.ʠ.ʦ.) 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 приложение изложено 
в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 4 

к Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей 
электрической энергии, объектов 

по производству электрической 
энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 
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Заявка 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на 
присоединение по одному источнику электроснабжения энергопринимающих 

устройств с максимальной мощностью до 150 кВт включительно 

 
     1.  ________________________________________________________________.  

         (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ;  ʬʘʤʠʣʠʷ, 

            ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ) 

 
     2.  ʅʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ  ɽʜʠʥʦʤ  ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ   ʣʠʮ 

(ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ) ʠ ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ*(1)  _______________________  

________________________________________________________________________.  

 
     3.  ʄʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʘʜʨʝʩ _______ 

______________________ __________________________________________________.  

                       (ʠʥʜʝʢʩ, ʘʜʨʝʩ) 

     ʇʘʩʧʦʨʪʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ*(2) : ʩʝʨʠʷ ____________ ʥʦʤʝʨ ____________________ 

ʚʳʜʘʥ (ʢʝʤ, ʢʦʛʜʘ) _____________________________________________________.  

 
     4.  ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

    (ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʦʙʲʝʤʘ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ, ʥʦʚʦʝ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ 

                   ʠ ʜʨ. -  ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʫʞʥʦʝ) 

ʧʨʦʩʠʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʠʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ________________________ 

________________________________________________________________________,  

     (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʜʣʷ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ) 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ ___________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

              (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ) 

 
     5.  ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ     ʤʦʱʥʦʩʪʴ*(3)     ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ      ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

(ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʠ ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ) ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ______________ ʢɺʪ ʧʨʠ 

ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ*(4) _____ ʢɺ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 

     ʘ) ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ  ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ __________ʢɺʪ ʧʨʠ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ*(4) _____ ʢɺ; 

     ʙ) ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ  ʤʦʱʥʦʩʪʴ     ʨʘʥʝʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ ʚ ʜʘʥʥʦʡ  ʪʦʯʢʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ____________ ʢɺʪ ʧʨʠ 

ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ*(4)  _____ ʢɺ. 

     6.  ɿʘʷʚʣʷʝʤʘʷ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ -  III  

(ʧʦ ʦʜʥʦʤʫ ʠʩʪʦʯʥʠʢʫ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ). 

     7.  ʍʘʨʘʢʪʝʨ ʥʘʛʨʫʟʢʠ (ʚʠʜ ʵʢʦʥʦʤʠʯʝʩʢʦʡ ʜʝʷʪʝʣʴʥʦʩʪʠ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

________________________________________________________________________.  

     8.  ʉʨʦʢʠ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʧʦʵʪʘʧʥʦʛʦ ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʦʙʲʝʢʪʘ 

(ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʦ ʵʪʘʧʘʤ ʠ ʦʯʝʨʝʜʷʤ), ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʦʛʦ ʧʦʵʪʘʧʥʦʛʦ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ 

ʤʦʱʥʦʩʪʠ: 

 

Этап 
(очередь) 

строительс
тва 

Планируемый срок 
проектирования 

энергопринимающ
их устройств 
(месяц, год) 

Планируемый срок 
введения 

энергопринимающ
их устройств 

в эксплуатацию 
(месяц, год) 

Максимальна
я мощность 

энергоприним
ающих 

устройств 
(кВт) 

Категория 
надежности 

энергопринима
ющих устройств 



     

     

     

 
     9.  ʇʦʨʷʜʦʢ   ʨʘʩʯʝʪʘ    ʠ ʫʩʣʦʚʠʷ    ʨʘʩʩʨʦʯʢʠ    ʚʥʝʩʝʥʠʷ  ʧʣʘʪʳ ʟʘ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʧʦ ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʶʪʩʷ ʧʦ*(5) __________  

_________________________________________________________________________  

               ( ʚʘʨʠʘʥʪ 1, ʚʘʨʠʘʥʪ 2 -  ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʫʞʥʦʝ) 

 
а) вариант 1, при котором: 
15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 

дней со дня заключения договора; 
30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 

60 дней со дня заключения договора, но не позже дня фактического присоединения; 
45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 

дней со дня фактического присоединения: 
10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 

15 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения; 
 
б) вариант 2, при котором: 
авансовый платеж вносится в размере 5 процентов размера платы за 

технологическое присоединение; 
осуществляется беспроцентная рассрочка платежа в размере 95 процентов платы 

за технологическое присоединение с условием ежеквартального внесения платы 
равными долями от общей суммы рассрочки на период до 3 лет со дня подписания 
сторонами акта об осуществлении технологического присоединения. 

10. Гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация), с которым 
планируется заключение договора энергоснабжения (купли-продажи электрической 
энергии (мощности) _____________. 

 
Приложения: 
(указать перечень прилагаемых документов) 
 

     1. _________________________________________________________________  

     2. _______________________________________________________________ __ 

     3. _________________________________________________________________  

     4.  _________________________________________________________________  

 
 

             ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ 

 ____________________________________  

       (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

 _________ ___________________________  

         (ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʡ ʪʝʣʝʬʦʥ) 

 ________________________ ___________  

       (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ)         (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

 "___"____________ 20___ʛ. 

 
ʄ.ʇ. 

 
_______________  

*(1) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 



*(2) Для физических лиц. 
*(3) Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности 

присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной 
мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 5 и 
подпункте "а" пункта 5 настоящего приложения величина мощности указывается 
одинаковая). 

*(4) Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ. 
*(5) Заполняется заявителем, максимальная мощность энергопринимающих 

устройств которого составляет свыше 15 и до 150 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенной в данной точке присоединения мощности). 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 приложение изложено 
в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 5 

к Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей 
электрической энергии, объектов 

по производству электрической 
энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 
 

ЗАЯВКА 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на 

временное присоединение энергопринимающих устройств 

 
     1.  _________________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

   (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ;  ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, 

        ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ) 

 
2.  ʅʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ   (ʥʦʤʝʨ 

ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ  ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ) 

ʠ ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ*(1) _____ _____________________________________  

_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

     ʇʘʩʧʦʨʪʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ*(2) :   ʩʝʨʠʷ ______________ ʥʦʤʝʨ ________________ 

ʚʳʜʘʥ (ʢʝʤ, ʢʦʛʜʘ) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

     3.  ʄʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʘʜʨʝʩ _______ 

________________________________________________________________________.  

                        (ʠʥʜʝʢʩ, ʘʜʨʝʩ) 

     4.  ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ _______________________________________________________ 

____________________________________________________________________ _____  

  (ʚʨʝʤʝʥʥʦʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʧʝʨʝʜʚʠʞʥʦʛʦ ʦʙʲʝʢʪʘ ʠ ʜʨʫʛʦʝ 

                        -  ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʫʞʥʦʝ) 

 

garantf1://70989490.1029/
garantf1://57407151.45000/


ʧʨʦʩʠʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʠʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ: 

________________________________________________________________________,  

       (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʜʣʷ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ) 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ __________________________________________________________. 

                    (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ) 

     5.  ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ  ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ*(3)  

_____ ʢɺʪ ʧʨʠ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ*(4) _____ ʢɺ. 

     6.  ʍʘʨʘʢʪʝʨ ʥʘʛʨʫʟʢʠ _______________________________________________ 

___________________________________________________________________ _____.  

     7.  ʉʨʦʢ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʧʦ ʚʨʝʤʝʥʥʦʡ ʩʭʝʤʝ*(5) __________.  

     8.  ʈʝʢʚʠʟʠʪʳ ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʥʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ*(6) _____.  

     9.  ɻʘʨʘʥʪʠʨʫʶʱʠʡ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢ (ʵʥʝʨʛʦʩʙʳʪʦʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ), ʩ   ʢʦʪʦʨʳʤ 

ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ      ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʝ   ʜʦʛʦʚʦʨʘ   ʵʥʝʨʛʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ   (ʢʫʧʣʠ- ʧʨʦʜʘʞʠ 

ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ (ʤʦʱʥʦʩʪʠ) _________________________. 

 
     ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʷ: 

     (ʫʢʘʟʘʪʴ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʧʨʠʣʘʛʘʝʤʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

     1. ______________________________ ___________________________________  

     2. _________________________________________________________________  

     3. _________________________________________________________________  

     4. ________________________________________________________________ _ 

 
 

 ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ (ʟʘʷʚʠʪʝʣʴ) 

 __________________________________________  

              (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

 __________________________________________  

                (ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʡ ʪʝʣʝʬʦʥ) 

 ______________ _________  

 (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ) (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

 
 "___"____________ 20___ʛ. 

 
 

ʄ.ʇ. 

 
______________________________  

*(1) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
*(2) Для физических лиц. 
*(3) В случае технологического присоединения передвижных объектов 

максимальная мощность не должна превышать 150 кВт включительно. 
*(4) Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ. 
*(5) При наличии договора технологического присоединения по постоянной схеме 

электроснабжения указывается срок временного технологического присоединения, 
определяемый в соответствии с договором технологического присоединения по 
постоянной схеме электроснабжения. 

Если в соответствии с договором технологического присоединения мероприятия 
по технологическому присоединению реализуются поэтапно, указывается срок того из 
этапов, на котором будет обеспечена возможность электроснабжения 
энергопринимающих устройств с применением постоянной схемы электроснабжения на 
объем максимальной мощности, указанный в заявке, направляемой заявителем в целях 
временного технологического присоединения. 

Если энергопринимающие устройства являются передвижными и имеют 



максимальную мощность до 150 кВт включительно, указывается срок до 12 месяцев. 
*(6) Информация о реквизитах договора не предоставляется заявителями, 

энергопринимающие устройства которых являются передвижными и имеют 
максимальную мощность до 150 кВт включительно. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 приложение изложено 
в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 6 

к Правилам технологического 
присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей 
электрической энергии, объектов 

по производству электрической 
энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 
 

Заявка*(1) 
физического лица на присоединение по одному источнику электроснабжения 

энергопринимающих устройств с максимальной мощностью до 15 кВт 
включительно (используемых для бытовых и иных нужд, не связанных с 

осуществлением предпринимательской деятельности) 

 
     1. ________________________________________________________________.  

                           (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

     2.  ʇʘʩʧʦʨʪʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ: ʩʝʨʠʷ _____________ ʥʦʤʝʨ ____________________ 

ʚʳʜʘʥ (ʢʝʤ, ʢʦʛʜʘ) ______________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

     3.  ɿʘʨʝʛʠʩʪʨʠʨʦʚʘʥ (ʘ) _____________________________________________  

________________________________________________________________________.  

                        (ʠʥʜʝʢʩ, ʘʜʨʝʩ) 

     4.  ʌʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʘʜʨʝʩ ʧʨʦʞʠʚʘʥʠʷ ____________________________________ 

_____________________ ___________________________________________________.  

                          (ʠʥʜʝʢʩ, ʘʜʨʝʩ) 

     5.  ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ _______________________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

       (ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʦʙʲʝʤʘ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ, ʥʦʚʦʝ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ 

                      ʠ ʜʨ. -  ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʫʞʥʦʝ) 

ʧʨʦʩʠʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʠʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ________________________ 

________________________________________________________________________,  

       (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʜʣʷ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ) 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ __________________________________________________________. 

                     (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ) 

     6.  ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ       ʤʦʱʥʦʩʪʴ*(2)    ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ     ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

(ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ   ʠ    ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ) ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _____ ʢɺʪ,    ʧʨʠ 

ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ*(3)  _____ ʢɺ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 

     ʘ) ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ  ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ __________ʢɺʪ ʧʨʠ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ*(3)  _____ ʢɺ; 
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     ʙ) ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ     ʤʦʱʥʦʩʪʴ   ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ ʚ ʜʘʥʥʦʡ   ʪʦʯʢʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ____________ ʢɺʪ ʧʨʠ 

ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ*(3)  _____ ʢɺ. 

     7.  ɿʘʷʚʣʷʝʤʘʷ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʝʛʦ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʧʦ  ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ 

ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ -  III (ʧʦ ʦʜʥʦʤʫ ʠʩʪʦʯʥʠʢʫ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ). 

     8.  ʉʨʦʢʠ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ ʠ ʧʦʵʪʘʧʥʦʛʦ ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʦʙʲʝʢʪʘ 

(ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʦ ʵʪʘʧʘʤ ʠ ʦʯʝʨʝʜʷʤ): 

 

Этап 
(очередь) 
строитель

ства 

Планируемый срок 
проектирования 

энергопринимающего 
устройства 
(месяц, год) 

Планируемый срок 
введения 

энергопринимающего 
устройства 

в эксплуатацию 
(месяц, год) 

Максимальн
ая мощность 
энергоприни

мающего 
устройства 

(кВт) 

Категория 
надежност

и 

     

     

     

 
     9.  ɻʘʨʘʥʪʠʨʫʶʱʠʡ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢ (ʵʥʝʨʛʦʩʙʳʪʦʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ), ʩ   ʢʦʪʦʨʳʤ 

ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʝ ʜʦʛʦʚʦʨʘ       ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ     (ʢʫʧʣʠ- ʧʨʦʜʘʞʠ 

ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ (ʤʦʱʥʦʩʪʠ) ___________________.  

     ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʷ: 

     (ʫʢʘʟʘʪʴ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʧʨʠʣʘʛʘʝʤʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

     1. _________________________________________________________________  

     2. _________________________________________________________________  

     3. _______________ __________________________________________________  

     4. _________________________________________________________________  

 
ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ 

____________________________________  

       (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

____________________________________  

        (ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʡ ʪʝʣʝʬʦʥ) 

____________________________________  

               (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

"___"____________ 20___ʛ. 

 
______________________________  

*(1) Максимальная мощность не превышает 15 кВт с учетом максимальной 
мощности ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 
устройств. 

*(2) Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности 
присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной 
мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и 
подпункте "а" пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается 
одинаковая). 

*(3) Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ. 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 приложение изложено 
в новой редакции 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
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Приложение N 7 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической 

энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям 

 

Заявка*(1) 
юридического лица (индивидуального предпринимателя), физического лица на 

присоединение энергопринимающих устройств 

 
     1.  _________________________________________________________________  

                (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

________________________________________________________________________.  

     ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ) 

     2.  ʅʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ  ʚ  ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ   ʣʠʮ 

(ʥʦʤʝʨ    ʟʘʧʠʩʠ ʚ  ɽʜʠʥʦʤ   ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ    ʨʝʝʩʪʨʝ    ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ) ʠ ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ*(2)  _______________________  

_________________________________________________________________________  

________________________________ ________________________________________.  

     ʇʘʩʧʦʨʪʥʳʝ ʜʘʥʥʳʝ*(3) :   ʩʝʨʠʷ _________ ʥʦʤʝʨ _____________________ 

ʚʳʜʘʥ (ʢʝʤ, ʢʦʛʜʘ) _____________________________________________________. 

     3.  ʄʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʬʘʢʪʠʯʝʩʢʠʡ ʘʜʨʝʩ _______ 

________________________________________________________________________.  

                            (ʠʥʜʝʢʩ, ʘʜʨʝʩ) 

     4.  ɺ ʩʚʷʟʠ ʩ _______________________________________________________ 

__________________________ _______________________________________________  

     (ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʦʙʲʝʤʘ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ, ʥʦʚʦʝ ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ, 

 ʠʟʤʝʥʝʥʠʝ ʢʘʪʝʛʦʨʠʠ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʠ ʜʨ. -  ʫʢʘʟʘʪʴ ʥʫʞʥʦʝ) 

ʧʨʦʩʠʪ ʦʩʫʱʝʩʪʚʠʪʴ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ________________________  

________________________________________________________________________,  

           (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʜʣʷ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ) 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ __________________________________________________________. 

                     (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ) 

     5.  ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʪʦʯʝʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʧʘʨʘʤʝʪʨʦʚ 

ʵʣʝʤʝʥʪʦʚ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ___________________________________ 

_____________________________________________________________________ ____  

               (ʦʧʠʩʘʥʠʝ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ ʩʝʪʠ ʜʣʷ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ, 

________________________________________________________________________.  

   ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ (ʜʦʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦ ʠʣʠ ʚʥʦʚʴ) ʠʣʠ (ʠ) ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʳʭ 

                       ʪʦʯʝʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ) 

     6.  ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ     ʤʦʱʥʦʩʪʴ*(4)      ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ     ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

(ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʠ ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ) ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ______________ ʢɺʪ ʧʨʠ 

ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ*(5)  _____ ʢɺ (ʩ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝʤ ʧʦ ʪʦʯʢʘʤ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ:  ʪʦʯʢʘ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ________________ -  _______________ ʢɺʪ, ʪʦʯʢʘ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ 

___________ -  _____________ ʢɺʪ), ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ: 

     ʘ) ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ  ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _______ʢɺʪ ʧʨʠ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ _____ ʢɺ ʩʦ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝʤ 

ʧʦ ʪʦʯʢʘʤ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ: 



     ʪʦʯʢʘ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ___________ -  _____________ ʢɺʪ; 

     ʪʦʯʢʘ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ___________ -  _____________ ʢɺʪ; 

     ʙ) ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ  ʤʦʱʥʦʩʪʴ   ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ   ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _______ ʢɺʪ ʧʨʠ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʠ _________ ʢɺ ʩʦ ʩʣʝʜʫʶʱʠʤ 

ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝʤ ʧʦ ʪʦʯʢʘʤ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ: 

     ʪʦʯʢʘ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ___________ -  _____________ ʢɺʪ; 

     ʪʦʯʢʘ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ___________ -  ____________ _ ʢɺʪ. 

     7.  ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʠ ʤʦʱʥʦʩʪʴ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ   ʢ ʩʝʪʠ   ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ 

________ ʢɺɸ. 

     8.  ʂʦʣʠʯʝʩʪʚʦ ʠ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʦʚ ______________________________. 

     9.  ɿʘʷʚʣʷʝʤʘʷ ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ*(6) :  

     I ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ___________ʢɺʪ; 

     II ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ __________ ʢɺʪ; 

     III ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ____________ ʢɺʪ. 

     10.  ɿʘʷʚʣʷʝʤʳʡ ʭʘʨʘʢʪʝʨ    ʥʘʛʨʫʟʢʠ   (ʜʣʷ ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʦʚ -    ʚʦʟʤʦʞʥʘʷ 

ʩʢʦʨʦʩʪʴ ʥʘʙʦʨʘ ʠʣʠ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʥʘʛʨʫʟʢʠ)   ʠ ʥʘʣʠʯʠʝ ʥʘʛʨʫʟʦʢ,   ʠʩʢʘʞʘʶʱʠʭ 

ʬʦʨʤʫ ʢʨʠʚʦʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʛʦ ʪʦʢʘ ʠ ʚʳʟʳʚʘʶʱʠʭ ʥʝʩʠʤʤʝʪʨʠʶ    ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʚ 

ʪʦʯʢʘʭ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ*(7)  ________________________________________________  

__________________________________________________________________ ______.  

     11.  ɺʝʣʠʯʠʥʘ ʠ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʚʝʣʠʯʠʥʳ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʤʠʥʠʤʫʤʘ   (ʜʣʷ 

ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʦʚ) ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

     12.  ʅʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʴ     ʥʘʣʠʯʠʷ    ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʠ (ʠʣʠ)   ʘʚʘʨʠʡʥʦʡ 

ʙʨʦʥʠ*(8)  _______________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

     ɺʝʣʠʯʠʥʘ ʠ ʦʙʦʩʥʦʚʘʥʠʝ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʡ ʠ ʘʚʘʨʠʡʥʦʡ ʙʨʦʥʠ ___________ 

_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

     13.  ʉʨʦʢʠ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʷ     ʠ  ʧʦʵʪʘʧʥʦʛʦ ʚʚʝʜʝʥʠʷ ʚ   ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ 

ʦʙʲʝʢʪʘ (ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʦ ʵʪʘʧʘʤ ʠ       ʦʯʝʨʝʜʷʤ),   ʧʣʘʥʠʨʫʝʤʦʝ ʧʦʵʪʘʧʥʦʝ 

ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ: 

 

Этап 
(очередь) 
строитель

ства 

Планируемый 
срок 

проектирования 
энергопринима
ющих устройств 

(месяц, год) 

Планируемый 
срок введения 

энергопринимающ
их устройств в 
эксплуатацию 
(месяц, год) 

Максимальная 
мощность 

энергопринима
ющих устройств 

(кВт) 

Категория 
надежности 

энергопринимающ
их устройств 

     

     

     

 
     14.  ɻʘʨʘʥʪʠʨʫʶʱʠʡ ʧʦʩʪʘʚʱʠʢ (ʵʥʝʨʛʦʩʙʳʪʦʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ), ʩ  ʢʦʪʦʨʳʤ 

ʧʣʘʥʠʨʫʝʪʩʷ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʝ    ʜʦʛʦʚʦʨʘ    ʵʥʝʨʛʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ      (ʢʫʧʣʠ- ʧʨʦʜʘʞʠ 

ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ (ʤʦʱʥʦʩʪʠ) _______________________________________. 

     ɿʘʷʚʠʪʝʣʠ, ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʢʦʪʦʨʳʭ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ʩʚʳʰʝ 150 ʢɺʪ ʠ ʤʝʥʝʝ 670 ʢɺʪ, ʧʫʥʢʪʳ 7, 8, 11 ʠ 12  ʥʘʩʪʦʷʱʝʡ 

ʟʘʷʚʢʠ ʥʝ ʟʘʧʦʣʥʷʶʪ. 

     ʇʨʠʣʦʞʝʥʠʷ: 

     (ʫʢʘʟʘʪʴ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʧʨʠʣʘʛʘʝʤʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

     1. _________________________________________________________________  

     2. _________________________________________________________________  

     3. _________________________________________________________________  

     4. _________________________________________________________________  



 
 ʈʫʢʦʚʦʜʠʪʝʣʴ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ (ʟʘʷʚʠʪʝʣʴ) 

 _______________________________________  

        (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

 _______________________________________  

          (ʢʦʥʪʘʢʪʥʳʡ ʪʝʣʝʬʦʥ) 

 _________________ _________________  

   (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ)        (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

 
 "___"____________ 20___ʛ. 

 
ʄ.ʇ. 

 
______________________________  

*(1) За исключением лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического 
присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, 
объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям. 

*(2) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 
*(3) Для физических лиц. 
*(4) Максимальная мощность указывается равной максимальной мощности 

присоединяемых энергопринимающих устройств в случае отсутствия максимальной 
мощности ранее присоединенных энергопринимающих устройств (то есть в пункте 6 и 
подпункте "а" пункта 6 настоящего приложения величина мощности указывается 
одинаковая). 

*(5) Классы напряжения (0,4; 6; 10) кВ. 
*(6) Не указывается при присоединении генерирующих объектов. 
*(7) Заявители, максимальная мощность энергопринимающих устройств по одному 

источнику электроснабжения которых составляет свыше 150 кВт и менее 670 кВт, 
указывают только характер нагрузки (для производственной деятельности). 

*(8) Для энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии. 
 

Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 г. N 999 в приложение 
внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 8 

к Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 
(с изменениями от 11 июня 2015 г., 

от 4 мая 2012 г., от 5 октября 2016 г.) 
 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

garantf1://71405262.11241/
garantf1://57357535.41000/


(для физических лиц в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 

15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности) 

 
____________________________                    "___"___________20____  ʛ. 

(ʤʝʩʪʦ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ)                    (ʜʘʪʘ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ) 

__________ ______________________________________________________________,  

                      (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʠʤʝʥʫʝʤʘʷ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ, ʚ ʣʠʮʝ _____________________  

_____________________________________________________________ ___________,  

                      (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ _______________________________________________  

                                (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ) 

__________________________________________ ______________________________,  

ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ ______________________________________________________  

                         (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, ʩʝʨʠʷ, 

________________________________________________________________________,  

    ʥʦʤʝʨ ʠ ʜʘʪʘ ʚʳʜʘʯʠ ʧʘʩʧʦʨʪʘ ʠʣʠ ʠʥʦʛʦ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ 

     ʣʠʯʥʦʩʪʴ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) 

 
ʠʤʝʥʫʝʤʳʡ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ   ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ, ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʚʤʝʩʪʝ   ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ 

ʉʪʦʨʦʥʘʤʠ, ʟʘʢʣʶʯʠʣʠ ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ ʥʠʞʝʩʣʝʜʫʶʱʝʤ: 

 

I. Предмет договора 

 
     1.  ʇʦ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤʫ ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʩʝʪʝʚʘʷ    ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ   ʥʘ ʩʝʙʷ 

ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ     ʧʦ    ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʶ    ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ   ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ    ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ   (ʜʘʣʝʝ -      ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ) __________________________________________________________  

________________________________________________________________________,  

                 (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ) 

ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ  ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

(ʚʢʣʶʯʘʷ ʠʭ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ) ʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʶ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʶ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʩ ʪʨʝʪʴʠʤʠ ʣʠʮʘʤʠ ʚ 

ʩʣʫʯʘʝ    ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ   ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ    (ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ) ʪʘʢʠʤʠ   ʣʠʮʘʤʠ 

ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʠʤ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ    (ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʝʪʠʢʠ), ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ: 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ     ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

________ (ʢɺʪ); 

     ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ _______;  

     ʢʣʘʩʩ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ   ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʝʡ,    ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ  ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ _____ (ʢɺ); 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ     ʤʦʱʥʦʩʪʴ   ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ   ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ___________ ʢɺʪ*(1 ) .  

     ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ    ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ  ʦʧʣʘʪʠʪʴ    ʨʘʩʭʦʜʳ    ʥʘ    ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

     2.  ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʣʷ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

_______________________________________________ __________________________  

________________________________________________________________________,  

                     (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 



ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ (ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʫʜʫʪ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ) _____________________________  

__________________________ ______________________________________________.  

                  (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

     3.  ʊʦʯʢʘ (ʪʦʯʢʠ) ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʫʢʘʟʘʥʘ ʚ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ    ʜʣʷ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ    ʩʝʪʷʤ (ʜʘʣʝʝ -     ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ) ʠ 

ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ   ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ _________ ʤʝʪʨʦʚ*(2)    ʦʪ   ʛʨʘʥʠʮʳ ʫʯʘʩʪʢʘ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʶʪʩʷ (ʙʫʜʫʪ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ)  ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʝ 

ʦʙʲʝʢʪʳ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ. 

     4.  ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ   ʷʚʣʷʶʪʩʷ   ʥʝʦʪʲʝʤʣʝʤʦʡ ʯʘʩʪʴʶ   ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ 

ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʠ ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʠ.  

     ʉʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ________ ʛʦʜ (ʛʦʜʘ)*(3)  

ʩʦ ʜʥʷ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

     5.  ʉʨʦʢ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ   ʧʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤʫ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʶ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _____________*(4)  ʩʦ ʜʥʷ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

 

II. Обязанности Сторон 

 
6. Сетевая организация обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том 

числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по 
технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) 
до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой 
организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения 
технических условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; 

не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), 
указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного 
пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием 
(подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения 
границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и 
направить их заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в 
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической 
возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя 
продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не 
взимается. 

8. Заявитель обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том 

числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому 
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах 
границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить 
сетевую организацию о выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 
устройств сетевой организацией; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения 



энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема 
(подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, 
акт об осуществлении технологического присоединения либо представить 
мотивированный отказ от подписания в течение ______ рабочих дней со дня получения 
указанных актов от сетевой организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора 
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; 

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые 
организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в 
отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, 
предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный 
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности 
технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о 
продлении срока действия технических условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

 
     10.  ʈʘʟʤʝʨ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ *(5)  ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʨʝʰʝʥʠʝʤ _________________________________________________  

                             (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʘ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ 

_________________________________________________________________________  

              ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʪʘʨʠʬʦʚ) 

ʦʪ __________ N  _______ ʠ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _________ ʨʫʙʣʝʡ ________ʢʦʧʝʝʢ. 

     11.  ɺʥʝʩʝʥʠʝ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ  ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ  ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʤ ʧʦʨʷʜʢʝ: _________________________________________  

                                   (ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʧʦʨʷʜʦʢ ʠ ʩʨʦʢʠ 

________________________________________________________________________.  

             ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ) 

     12.  ɼʘʪʦʡ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ʧʦ ʦʧʣʘʪʝ ʨʘʩʭʦʜʦʚ   ʥʘ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʩʯʠʪʘʝʪʩʷ ʜʘʪʘ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʜʝʥʝʞʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ  ʚ 

ʢʘʩʩʫ ʠʣʠ ʥʘ ʨʘʩʯʝʪʥʳʡ ʩʯʝʪ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ. 

 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности Сторон 

 
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах 

своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя *(6). 
 

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон 

 
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон 

или в судебном порядке. 
15. Договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в 

настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор. 
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Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими 
условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - 
мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, 
что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по 
технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает 
ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения 
договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за 
технологическое присоединение по договору составляет 550 рублей, обязана уплатить 
другой стороне неустойку, равную 5 процентам от указанного общего размера платы за 
технологическое присоединение по договору за каждый день просрочки. При этом 
совокупный размер такой неустойки при нарушении срока осуществления мероприятий 
по технологическому присоединению заявителем не может превышать размер 
неустойки, определенной в предусмотренном настоящим абзацем порядке за год 
просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренный договором, в случае если плата за 
технологическое присоединение по договору превышает 550 рублей, обязана уплатить 
другой стороне неустойку, равную 0,25 процента от указанного общего размера платы за 
каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении 
срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не 
может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим 
абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить 
понесенные другой стороной договора расходы в размере, определенном в судебном 
акте, связанные с необходимостью принудительного взыскания неустойки, 
предусмотренной абзацем первым или вторым настоящего пункта, в случае 
необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами 
настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение 
Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

 
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении 

настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 
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21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного 

заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 
 

Реквизиты Сторон 

 
 ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ                 ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ 

 _________________________________   ____________________________________  

 (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)       (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

 _________________________________   __________ __________________________  

         (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ)          (ʩʝʨʠʷ, ʥʦʤʝʨ, ʜʘʪʘ ʠ ʤʝʩʪʦ ʚʳʜʘʯʠ 

 ʀʅʅ/ʂʇʇ _________________________              ʧʘʩʧʦʨʪʘ ʠʣʠ 

 ________________________________  

 ʨ/ʩ ____________________________   _____________________________________  

 ʢ/ʩ ____________________________     ʠʥʦʛʦ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ 

 _________________________________                ʣʠʯʥʦʩʪʴ 

 (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ 

                ʣʠʮʘ,                ____________________________________ 

                                     ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ 

 ________________________________           ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) 

    ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʩʝʪʝʚʦʡ 

            ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)             ʀʅʅ (ʧʨʠ ʥʘʣʠʯʠʠ) __________________ 

                                     ____________________________________  

                                     ʄʝʩʪʦ ʞʠʪʝʣʴʩʪʚʘ ___________________ 

                                     ____________________________________  

                                     ____________________________________  

                                     ____________________________________  

                         ___________  

                           (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

 ʄ.ʇ.                                                         __________  

                                                               (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

 
______________________________  

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, 
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 

*(2) Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы 
участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты 
заявителя. 

*(3) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 
5 лет. 

*(4) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не 
может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим 
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены 



соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон. 
*(5) Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 

устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
устанавливается органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. 

*(6) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной 
ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между 
сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в 
сетевую организацию. 

 
Приложение 

к типовому договору об осуществлении 
технологического присоединения 

к электрическим сетям 
(в редакции постановления 

Правительства РФ 
от 11 июня 2015 г. N 588) 

 

Технические условия 
для присоединения к электрическим сетям 

 

(для физических лиц в целях технологического присоединения 
энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет до 

15 кВт включительно (с учетом ранее присоединенных в данной точке 
присоединения энергопринимающих устройств) и которые используются для 
бытовых и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской 

деятельности) 

 
N____________                                    "___"___________20___  ʛ. 

 
______________________ ___________________________________________________  

    (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʚʳʜʘʚʰʝʡ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ) 

_________________________________________________________________________  

                  (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

     1.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ______________  

________________________________________________________________________.  

     2.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ     ʠ    ʤʝʩʪʦ   ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ    ʦʙʲʝʢʪʦʚ,   ʚ   ʮʝʣʷʭ 

ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʢʦʪʦʨʳʭ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ   ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ___________________________________  

________________________________________________________________________.  

     3.  ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ  ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ______________________________________________ (ʢɺʪ) 

                     (ʝʩʣʠ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʝʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʚʚʦʜʠʪʩʷ 

_________________________________________________________________________  

garantf1://70989490.0/


        ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʧʦ ʵʪʘʧʘʤ ʠ ʦʯʝʨʝʜʷʤ, ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʧʦʵʪʘʧʥʦʝ 

________________________________________________________________________.  

                        ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ) 

     4.  ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ___________________________________________.  

     5.  ʂʣʘʩʩ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʝʡ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ    ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ____________ (ʢɺ). 

     6.  ɻʦʜ ʚʚʦʜʘ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ 

_________________________________________________________________________  

__________________ ______________________________________________________.  

     7.  ʊʦʯʢʘ   (ʪʦʯʢʠ)    ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   (ʚʚʦʜʥʳʝ     ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ,   ʣʠʥʠʠ    ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ, ʙʘʟʦʚʳʝ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʠ, ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʳ) ʠ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʦ ʢʘʞʜʦʡ ʪʦʯʢʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ____________________________________________________ (ʢɺʪ). 

     8.  ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ ______________________________________. 

     9.  ʈʝʟʝʨʚʥʳʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ______________________________________. 

     10.  ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ*  

_________________________________________________________________________  

   (ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʩʠʣʝʥʠʶ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʪʠ 

________________________________________________________________________.  

   ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝʤ ʥʦʚʳʭ ʤʦʱʥʦʩʪʝʡ (ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʦʚʳʭ ʣʠʥʠʡ 

________________________________________________________________________.  

   ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ, ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʡ, ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʩʝʯʝʥʠʷ ʧʨʦʚʦʜʦʚ ʠ ʢʘʙʝʣʝʡ, 

________________________________________________________________________.  

       ʟʘʤʝʥʘ ʠʣʠ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ, ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʝ 

________________________________________________________________________.  

  ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʷ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

________________________________________________________________________.  

  ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, 

    ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʦ ʜʦʛʦʚʦʨʝʥʥʦʩʪʠ ʉʪʦʨʦʥ ʠʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʶ 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʧʫʥʢʪʦʤ 25.1 ʇʨʘʚʠʣ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

  ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ 

ʵʥʝʨʛʠʠ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

  ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʩʝʪʝʚʳʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ ʠ ʠʥʳʤ 

                ʣʠʮʘʤ, ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ) 

 
     11.  ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ**  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

 
     12.  ʉʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ  ________ 

ʛʦʜ (ʛʦʜʘ)***    ʩʦ ʜʥʷ   ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ    ʜʦʛʦʚʦʨʘ       ʦʙ    ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ. 

 
                              ___________________________________________  

                                              (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

                              ___________________________________________  

                               (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ, 

                              ___________________________________________  

                               ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

 
                                  "_____"  _______________  20___  ʛ. 

 
___________________ ___________  



* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических 
условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами. 

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в 
пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой 
организацией за счет ее средств. 

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 
5 лет. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 г. N 999 в приложение 
внесены изменения, 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 9 

к Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 
(с изменениями от 11 июня 2015 г., 

от 4 мая 2012 г, от 5 октября 2016 г.) 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно (с учетом ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств) 

 
___________________________                  "___" __________ 20__  ʛ. 

(ʤʝʩʪʦ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ)                  (ʜʘʪʘ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ) 

________________________________________________________________________,  

                  (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʠʤʝʥʫʝʤʘʷ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ, ʚ ʣʠʮʝ _____________________  

________________________________________________________________________,  

                      (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ _______________________________________________  

________________________________________________________________________,  

                   (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ) 

ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ ______________________________________________________  

                    (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ,  ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ 

                                  ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ 

_________________________________________________________________________  

   ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʬʘʤʠʣʠʠ, ʠʤʝʥʠ, ʦʪʯʝʩʪʚʘ ʣʠʮʘ, 

          ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʵʪʦʛʦ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, 

_________________________________________________________________________  

garantf1://71405262.1125/
garantf1://57357535.42000/


ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʷ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʦʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ  ʦʥ ʜʝʡʩʪʚʫʝʪ, 

                   ʣʠʙʦ ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ 

_________________________________________________________________________  

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ, ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ 

________________________________________________________________________ ,  

   ʨʝʝʩʪʨʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ ʠ ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ) 

ʠʤʝʥʫʝʤʳʡ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ,   ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʚʤʝʩʪʝ   ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ 

ʉʪʦʨʦʥʘʤʠ, ʟʘʢʣʶʯʠʣʠ ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ ʥʠʞʝʩʣʝʜʫʶʱʝʤ: 

 

I. Предмет договора 

 
     1.  ʇʦ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤʫ  ʜʦʛʦʚʦʨʫ    ʩʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ  ʥʘ ʩʝʙʷ 

ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ      ʧʦ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʶ    ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ   ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ    ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ    (ʜʘʣʝʝ -     ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ) _________________________________________________ _________  

                     (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ) 

________________________________________________________________________,  

ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ  ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

(ʚʢʣʶʯʘʷ ʠʭ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ) ʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʶ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʶ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʩ ʪʨʝʪʴʠʤʠ ʣʠʮʘʤʠ ʚ 

ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ      ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ   (ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ)    ʪʘʢʠʤʠ ʣʠʮʘʤʠ 

ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʠʤ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ    (ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʝʪʠʢʠ), ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ: 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ   ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ   ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

________ (ʢɺʪ); 

     ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ _______; 

     ʢʣʘʩʩ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ   ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ   ʩʝʪʝʡ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ _____ (ʢɺ); 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ    ʨʘʥʝʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ    ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ___________ ʢɺʪ*(1) .  

     ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ     ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ    ʦʧʣʘʪʠʪʴ    ʨʘʩʭʦʜʳ ʥʘ    ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

     2.  ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʣʷ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

_________________________________________________________________________  

___________________________________________ _____________________________,  

                     (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ (ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʫʜʫʪ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ) _____________________________  

________________________________________________________________________.  

                 (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

     3.  ʊʦʯʢʘ (ʪʦʯʢʠ) ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʫʢʘʟʘʥʘ ʚ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ    ʜʣʷ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   ʢ  ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ    (ʜʘʣʝʝ -  ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ) ʠ 

ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ _______________ ʤʝʪʨʦʚ*(2)  ʦʪ ʛʨʘʥʠʮʳ ʫʯʘʩʪʢʘ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʶʪʩʷ (ʙʫʜʫʪ  ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ) ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʝ 

ʦʙʲʝʢʪʳ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ. 

     4.  ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ ʷʚʣʷʶʪʩʷ    ʥʝʦʪʲʝʤʣʝʤʦʡ ʯʘʩʪʴʶ    ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ 

ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʠ ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʠ.  

     ʉʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ________ ʛʦʜ (ʛʦʜʘ)*(3)  

ʩʦ ʜʥʷ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

     5.  ʉʨʦʢ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ   ʧʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤʫ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʶ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ __________*(4)  ʩʦ ʜʥʷ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

 

II. Обязанности Сторон 

 



6. Сетевая организация обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том 

числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по 
технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) 
до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации 
о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических 
условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; 

не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), 
указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного 
пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием 
(подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения 
границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и 
направить их заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в 
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической 
возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя 
продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не 
взимается. 

8. Заявитель обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том 

числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому 
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах 
границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить 
сетевую организацию о выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 
устройств сетевой организацией; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема 
(подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, 
акт об осуществлении технологического присоединения либо представить 
мотивированный отказ от подписания в течение ______ рабочих дней со дня получения 
указанных актов от сетевой организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора 
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; 

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые 
организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в 
отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, 
предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный 
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности 
технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о 
продлении срока действия технических условий. 



 

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

 
     10.  ʈʘʟʤʝʨ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ*(5)  ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʨʝʰʝʥʠʝʤ _________________________________________________  

_____________________________________ ____________________________________  

  (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʘ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ 

                        ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʪʘʨʠʬʦʚ) 

ʦʪ ___________ N ________ ʠ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _________ʨʫʙʣʝʡ ______ʢʦʧʝʝʢ. 

     11.  ɺʥʝʩʝʥʠʝ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʤ ʧʦʨʷʜʢʝ: _________________________________________ 

_________________________________________________________________________  

                (ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʧʦʨʷʜʦʢ ʠ ʩʨʦʢʠ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʧʣʘʪʳ ʟʘ 

                        ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ) 

________________________________________________________________________.  

     12.  ɼʘʪʦʡ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ʧʦ ʦʧʣʘʪʝ ʨʘʩʭʦʜʦʚ   ʥʘ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʩʯʠʪʘʝʪʩʷ ʜʘʪʘ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʜʝʥʝʞʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ  ʚ 

ʢʘʩʩʫ ʠʣʠ ʥʘ ʨʘʩʯʝʪʥʳʡ ʩʯʝʪ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ. 

 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности Сторон 

 
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах 

своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя*(6). 
 

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон 

 
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон 

или в судебном порядке. 
15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в 

настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор. 

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими 
условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - 
мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, 
что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по 
технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает 
ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения 
договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить 
другой стороне неустойку, равную 0,5 процента от указанного общего размера платы за 
каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении 
срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не 
может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим 
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абзацем порядке за год просрочки. 
Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить 
понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью 
принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего 
пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами 
настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение 
Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

 
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении 

настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 
21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного 

заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 
 

Реквизиты Сторон 

 
 ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ                 ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ 

 _____________________________ ____   ___________________________________  

 (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)        (ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ -  

 _________________________________          ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ) 

         (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ)          ___________________________________ 

 ʀʅʅ/ʂʇʇ __________________________        (ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ 

 _________________________________   ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ 

 ʨ/ʩ _____________________________                  ʣʠʮ) 

 ʢ/ʩ _____________________________   ʀʅʅ _______________________________ 

 __________________________________  ___________________________________  

 (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ  (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ 

                ʣʠʮʘ,                               ʣʠʮʘ, 

 _________________________________   ____________ _______________________  

    ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʩʝʪʝʚʦʡ    ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 

            ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)                            ʣʠʮʘ) 

                                     ___________________________________  

                      _______ _____   ___________________________________  

                        (ʧʦʜʧʠʩʴ)           (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ) 

 ʄ.ʇ.                                ___________________________________ 

                                             (ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 
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                                             ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ -  

                                           ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

                                     ___________________________________  

                                           (ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ 

                                           ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ 

                                      ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ ʠ 

                                         ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ) 

                                     ___________________________________  

                                         (ʩʝʨʠʷ, ʥʦʤʝʨ ʠ ʜʘʪʘ ʚʳʜʘʯʠ 

                                             ʧʘʩʧʦʨʪʘ ʠʣʠ ʠʥʦʛʦ 

                                     ___________________________________  

                                     ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʣʠʯʥʦʩʪʴ 

                                     ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ 

                                            ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) 

                                     ʀʅʅ _______________________________ 

                                     ___________________________________  

                                     ___________________________________  

                                             (ʤʝʩʪʦ ʞʠʪʝʣʴʩʪʚʘ) 

 
                                                               _________  

                                                               (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

                                     ʄ.ʇ. 

 
______________________________  

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, 
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 

*(2) Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы 
участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты 
заявителя. 

*(3) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 
5 лет. 

*(4) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не 
может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим 
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены 
соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон. 

*(5) Размер платы за технологическое присоединение энергопринимающих 
устройств максимальной мощностью, не превышающей 15 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств), 
устанавливается органом исполнительной власти в области государственного 
регулирования тарифов исходя из стоимости мероприятий по технологическому 
присоединению в размере не более 550 рублей при условии, что расстояние от границ 
участка заявителя до объектов электросетевого хозяйства необходимого заявителю 
класса напряжения сетевой организации, в которую подана заявка, составляет не более 
300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. 



*(6) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной 
ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между 
сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в 
сетевую организацию. 

 
Приложение 

к типовому договору об осуществлении 
технологического присоединения 

к электрическим сетям 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. N 588) 

 

Технические условия 
для присоединения к электрическим сетям 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет до 15 кВт включительно  
(с учетом ранее присоединенных в данной точке присоединения 

энергопринимающих устройств) 

 
N _________                                       "___" _________ 20__  ʛ. 

 
_________________________________________________________________________  

     (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʚʳʜʘʚʰʝʡ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ) 

___________________________________________________________ ______________  

           (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

   ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ) 

 
     1.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ______________ 

________________________________ ________________________________________.  

     2.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ        ʠ ʤʝʩʪʦ    ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ    ʦʙʲʝʢʪʦʚ,    ʚ ʮʝʣʷʭ 

ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ     ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, __________________________________  

________________________________________________________________________.  

     3.  ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ  ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ______________________________________________ (ʢɺʪ) 

                          (ʝʩʣʠ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʝʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʚʚʦʜʠʪʩʷ 

_________________________________________________________________________  

      ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʧʦ ʵʪʘʧʘʤ ʠ ʦʯʝʨʝʜʷʤ, ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʧʦʵʪʘʧʥʦʝ 

________________________________________________________________________.  

                           ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ) 

     4.  ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ___________________________________________. 

     5.  ʂʣʘʩʩ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʝʡ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ    ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ, __________ (ʢɺ). 

     6.  ɻʦʜ ʚʚʦʜʘ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ 

________________________________________________________________________.  

     7.  ʊʦʯʢʘ    (ʪʦʯʢʠ)     ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   (ʚʚʦʜʥʳʝ   ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ, ʣʠʥʠʠ  ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ,   ʙʘʟʦʚʳʝ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʠ, ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʳ)   ʠ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ   ʤʦʱʥʦʩʪʴ    ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ   ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʦ  ʢʘʞʜʦʡ ʪʦʯʢʝ 
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ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ______________________________________________ (ʢɺʪ). 

     8.  ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ ______________________________________. 

     9.  ʈʝʟʝʨʚʥʳʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ _____________________________________. 

     10.  ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ*  

_________________________________________________________________________  

   (ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʩʠʣʝʥʠʶ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʪʠ 

_________________________________________________________________________  

               ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝʤ ʥʦʚʳʭ ʤʦʱʥʦʩʪʝʡ 

________________________________________________________ _________________  

   (ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʦʚʳʭ ʣʠʥʠʡ ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ, ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʡ, ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ 

                    ʩʝʯʝʥʠʷ ʧʨʦʚʦʜʦʚ ʠ ʢʘʙʝʣʝʡ, 

_________________________________________________________________________  

         ʟʘʤʝʥʘ ʠʣʠ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ, ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʝ 

            ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʷ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, 

_________________________________________________________________________  

  ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

                   ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʜʣʷ 

________________________________________________________________________.  

    ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ 

   ʧʦ ʜʦʛʦʚʦʨʝʥʥʦʩʪʠ ʉʪʦʨʦʥ ʠʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʶ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ 

     ʫʩʣʦʚʠʡ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʧʫʥʢʪʦʤ 25.1 ʇʨʘʚʠʣ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ 

ʵʥʝʨʛʠʠ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

  ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʩʝʪʝʚʳʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ ʠ ʠʥʳʤ 

             ʣʠʮʘʤ, ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ) 

 
     11.  ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ**  

_________________________________________________________________________  

____ _____________________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

     12.  ʉʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _________ 

ʛʦʜ (ʛʦʜʘ)***  ʩʦ    ʜʥʷ    ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ    ʜʦʛʦʚʦʨʘ     ʦʙ    ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ. 

 
                               __________________________________________  

                                                 (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

                               __________________________________________  

                                (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ, 

                               __________________________________________  

                               ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

                                          "___" ________________ 20___  ʛ. 

 
_____________________________ 
* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических 

условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами. 

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в 
пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой 
организацией за счет ее средств. 

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 
5 лет. 

 
Информация об изменениях: 



Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 г. N 999 в приложение 
внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 10 

к Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 
(с изменениями от 11 июня 2015 г., 

от 4 мая, 5 октября 2012 г., 
от 10, 20 февраля 2014 г., от 5 октября 2016 г.) 

 

Типовой договор 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств) 

 
___________________ ________                        "__" _________ 20__  ʛ. 

(ʤʝʩʪʦ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ)                    (ʜʘʪʘ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ) 

 
________________________________________________________________________,  

                 (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʠʤʝʥʫʝʤʘʷ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ, ʚ ʣʠʮʝ _____________________ 

________________________________________________________________________,  

                 (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ _______________________________________________  

                                (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ) 

________________________________________________________________________,  

ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ ______________________________________________________ 

                    (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ 

                              ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ 

_________________________________________________________________________  

   ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʬʘʤʠʣʠʠ, ʠʤʝʥʠ, ʦʪʯʝʩʪʚʘ ʣʠʮʘ, 

          ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʵʪʦʛʦ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, 

_________________________________________________________________________  

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʷ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʦʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʥ ʜʝʡʩʪʚʫʝʪ, 

                           ʣʠʙʦ ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ 

_________________________________________________________________________  

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ, ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ 

________________________________________________________________________,  

  ʨʝʝʩʪʨʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ ʠ ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ) 

 
ʠʤʝʥʫʝʤʳʡ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ,   ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʚʤʝʩʪʝ   ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ 

ʉʪʦʨʦʥʘʤʠ, ʟʘʢʣʶʯʠʣʠ ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ ʥʠʞʝʩʣʝʜʫʶʱʝʤ: 
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I. Предмет договора 

 
     1.  ʇʦ  ʥʘʩʪʦʷʱʝʤʫ   ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʩʝʪʝʚʘʷ   ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ ʥʘ ʩʝʙʷ 

ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ       ʧʦ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʶ   ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ   ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ   ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ    (ʜʘʣʝʝ -      ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ) __________________________________________________________ 

                     (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ) 

________________________________________________________________________,  

ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ  ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

(ʚʢʣʶʯʘʷ ʠʭ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ) ʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʶ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʶ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʩ ʪʨʝʪʴʠʤʠ ʣʠʮʘʤʠ ʚ 

ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ   ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ    (ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ)   ʪʘʢʠʤʠ    ʣʠʮʘʤʠ 

ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʠʤ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ   ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ  (ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʝʪʠʢʠ), ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ: 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ  ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ   ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ  ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

________ (ʢɺʪ); 

     ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ _______; 

     ʢʣʘʩʩ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ   ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʝʡ,   ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ _____ (ʢɺ); 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ   ʤʦʱʥʦʩʪʴ   ʨʘʥʝʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ   ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ___________ ʢɺʪ*(1) .  

     ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ   ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ    ʦʧʣʘʪʠʪʴ    ʨʘʩʭʦʜʳ    ʥʘ   ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

     2.  ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʣʷ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

_________________________________________________________________________  

                 (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

______________________________ __________________________________________,  

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ (ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʫʜʫʪ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ) _____________________________ 

________________________________________________________________________.  

                (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

 
     3.  ʊʦʯʢʘ (ʪʦʯʢʠ) ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʫʢʘʟʘʥʘ ʚ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ    ʜʣʷ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ    ʩʝʪʷʤ (ʜʘʣʝʝ -  ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ)    ʠ 

ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ _______________ ʤʝʪʨʦʚ*(2)  ʦʪ ʛʨʘʥʠʮʳ ʫʯʘʩʪʢʘ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʶʪʩʷ (ʙʫʜʫʪ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ)  ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʝ 

ʦʙʲʝʢʪʳ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ. 

     4.  ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ    ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʥʝʦʪʲʝʤʣʝʤʦʡ ʯʘʩʪʴʶ    ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ 

ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʠ ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʠ.  

     ʉʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ________ ʛʦʜ (ʛʦʜʘ)*(3)  

ʩʦ ʜʥʷ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

     5.  ʉʨʦʢ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ   ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤʫ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʶ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ___________________*(4)  ʩʦ ʜʥʷ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

 

II. Обязанности Сторон 

 
6. Сетевая организация обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том 

числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по 
технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) 
до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства заявителя, указанные в технических условиях; 



в течение ____ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой организации 
о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения технических 
условий заявителем, провести с участием заявителя осмотр (обследование) 
присоединяемых энергопринимающих устройств заявителя; 

не позднее ________ рабочих дней со дня проведения осмотра (обследования), 
указанного в абзаце третьем настоящего пункта, с соблюдением срока, установленного 
пунктом 5 настоящего договора, осуществить фактическое присоединение 
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактический прием 
(подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя акт разграничения 
границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной 
ответственности сторон, акт об осуществлении технологического присоединения и 
направить их заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в 
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической 
возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя 
продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не 
взимается. 

8. Заявитель обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том 

числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому 
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах 
границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить 
сетевую организацию о выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 
устройств сетевой организацией; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема 
(подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, 
акт об осуществлении технологического присоединения либо представить 
мотивированный отказ от подписания в течение _______ рабочих дней со дня получения 
указанных актов от сетевой организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора 
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; 

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые 
организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в 
отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, 
предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный 
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности 
технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о 
продлении срока действия технических условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

 
     10.  ʈʘʟʤʝʨ ʧʣʘʪʳ ʟʘ  ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ  ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʨʝʰʝʥʠʝʤ _________________________________________________ 



                         (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʘ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʚ 

_________________________________________________________________________  

            ʦʙʣʘʩʪʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʪʘʨʠʬʦʚ) 

ʦʪ ___________ N ________ ʠ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _______ ʨʫʙʣʝʡ _____ ʢʦʧʝʝʢ, ʚ ʪʦʤ 

ʯʠʩʣʝ ʅɼʉ _________ ʨʫʙʣʝʡ ________ ʢʦʧʝʝʢ. 

 
11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется 

заявителем в следующем порядке: 
15 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 

дней со дня заключения настоящего договора; 
30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 60 

дней со дня заключения настоящего договора, но не позже дня фактического 
присоединения; 

45 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 
15 дней со дня фактического присоединения; 

10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 15 
дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 

Заявитель, выразивший желание воспользоваться беспроцентной рассрочкой 
платежа за технологическое присоединение, вносит: 

5 процентов платы за технологическое присоединение в течение 15 дней со дня 
заключения настоящего договора; 

95 процентов платы за технологическое присоединение в течение 3 лет со дня 
подписания Сторонами акта об осуществлении технологического присоединения 
равными долями ежеквартально. 

12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на 
технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или 
на расчетный счет сетевой организации. 

 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности Сторон 

 
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах 

своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя*(5). 
 

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон 

 
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон 

или в судебном порядке. 
15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в 

настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор. 

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими 
условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - 
мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, 
что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по 
технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает 
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ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения 
договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить 
другой стороне неустойку, равную 0,5 процента от указанного общего размера платы за 
каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении 
срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не 
может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим 
абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить 
понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью 
принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего 
пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами 
настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение 
Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

 
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении 

настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 
21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного 

заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 
 

Реквизиты Сторон 

 
 ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ                 ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ 

 _________________________________   ___________________________________  

 (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)        (ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ -  

 _________________________________          ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ) 

         (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ)          ___________________________________ 

 ʀʅʅ/ʂʇʇ __________________________        (ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ 

 _________________________________   ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ 

 ʨ/ʩ _____________________________                  ʣʠʮ) 

 ʢ/ʩ _____________________________   ʀʅʅ _______________________________ 

 __________________________________  ________________ ___________________  
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 (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ  (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ 

                ʣʠʮʘ,                               ʣʠʮʘ, 

 _________________________________   ___________________________________  

    ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʩʝʪʝʚʦʡ    ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 

            ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)                            ʣʠʮʘ) 

                                     ___________________________________  

                      ____________   ___________________________________  

                        (ʧʦʜʧʠʩʴ)           (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ) 

 ʄ.ʇ.                                ___________________________________ 

                                             (ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

                                             ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ -  

                                           ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

                                     ___________________________________  

                                           (ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ 

                                           ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ 

                                      ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ ʠ 

                                         ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ) 

                                     ___________________________________  

                                         (ʩʝʨʠʷ, ʥʦʤʝʨ ʠ ʜʘʪʘ ʚʳʜʘʯʠ 

                                             ʧʘʩʧʦʨʪʘ ʠʣʠ ʠʥʦʛʦ 

                                     ___________________________________  

                                     ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʣʠʯʥʦʩʪʴ 

                                     ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ 

                                            ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) 

                                     ʀʅʅ _______________________________ 

                                     ________ ___________________________  

                                     ___________________________________  

                                             (ʤʝʩʪʦ ʞʠʪʝʣʴʩʪʚʘ) 

 
                                                               _________  

                                                               (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

                                     ʄ.ʇ. 

 
______________________________  

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, 
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 

*(2) Точки присоединения не могут располагаться далее 25 метров от границы 
участка, на котором располагаются (будут располагаться) присоединяемые объекты 
заявителя. 

*(3) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 
5 лет. 

*(4) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не 
может превышать 6 месяцев в случае технологического присоединения к электрическим 
сетям классом напряжения до 20 кВ включительно, если расстояние от существующих 
электрических сетей необходимого класса напряжения до границ участка заявителя, на 
котором расположены присоединяемые энергопринимающие устройства, составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и не более 500 метров в сельской 
местности. В иных случаях срок осуществления мероприятий по технологическому 
присоединению не может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены 
соответствующей инвестиционной программой или соглашением Сторон. 

*(5) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной 



ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между 
сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в 
сетевую организацию. 

 
Приложение 

к типовому договору об осуществлении 
технологического присоединения 

к электрическим сетям 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. N 588) 

 

Технические условия 
для присоединения к электрическим сетям 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых составляет свыше 15 до 150 кВт включительно (с учетом 
ранее присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих 

устройств) 

 
N _____________                                   "__" _________ 20___  ʛ. 

 
_________________________________________________________________________  

   (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʚʳʜʘʚʰʝʡ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ) 

_________________________________________________________________________  

        (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

    ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ) 

 
     1.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ______________ 

_________________________________________________ _______________________.  

     2.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ        ʠ ʤʝʩʪʦ    ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ    ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʚ    ʮʝʣʷʭ 

ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʢʦʪʦʨʳʭ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, __________________________________ 

_________ _______________________________________________________________.  

     3.  ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ  ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ______________________________________________ (ʢɺʪ) 

                         (ʝʩʣʠ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʝʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʚʚʦʜʠʪʩʷ 

                                 ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ 

________________________________________________________________________.  

 ʧʦ ʵʪʘʧʘʤ ʠ ʦʯʝʨʝʜʷʤ, ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʧʦʵʪʘʧʥʦʝ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ) 

     4.  ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ___________________________________________.  

     5.  ʂʣʘʩʩ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ  ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʝʡ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ, ______________ (ʢɺ). 

     6.  ɻʦʜ ʚʚʦʜʘ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ 

________________________ ________________________________________________.  

     7.  ʊʦʯʢʘ   (ʪʦʯʢʠ) ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   (ʚʚʦʜʥʳʝ        ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ,  ʣʠʥʠʠ  ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ, ʙʘʟʦʚʳʝ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʠ,    ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʳ) ʠ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ   ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ   ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ     ʧʦ ʢʘʞʜʦʡ ʪʦʯʢʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ____________________________________________________ (ʢɺʪ). 

     8.  ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ ______________________________________. 
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     9.  ʈʝʟʝʨʚʥʳʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ _____________________________________. 

     10.  ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ*  

_________________________________________________________________________  

   (ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʩʠʣʝʥʠʶ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʪʠ 

_________________________________________________________________________  

                ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝʤ ʥʦʚʳʭ ʤʦʱʥʦʩʪʝʡ 

_________________________________________________________________________  

  (ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʦʚʳʭ ʣʠʥʠʡ ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ, ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʡ, ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ 

                 ʩʝʯʝʥʠʷ ʧʨʦʚʦʜʦʚ ʠ ʢʘʙʝʣʝʡ, 

_________________________________________________________________________  

        ʟʘʤʝʥʘ ʠʣʠ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ, ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʝ 

     ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʷ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, 

_________________________________________________________________________  

 ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

                    ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʜʣʷ 

_____________________________________________________ ___________________.  

     ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ 

   ʧʦ ʜʦʛʦʚʦʨʝʥʥʦʩʪʠ ʉʪʦʨʦʥ ʠʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʶ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ 

       ʫʩʣʦʚʠʡ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʧʫʥʢʪʦʤ 25.1 ʇʨʘʚʠʣ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

  ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ 

ʵʥʝʨʛʠʠ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

  ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʩʝʪʝʚʳʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ ʠ ʠʥʳʤ 

                   ʣʠʮʘʤ, ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ) 

 
     11. ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ**  

_________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________  

___________________________________ _____________________________________.  

     12.  ʉʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _________ 

ʛʦʜ (ʛʦʜʘ)***    ʩʦ    ʜʥʷ   ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ    ʜʦʛʦʚʦʨʘ    ʦʙ    ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ. 

 
                               __________________________________________  

                                                (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

                               __________________________________________  

                                (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ, 

                               __________________________________________  

                               ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

                                     "___" ___________ 20___  ʛ. 

 
______________________________  

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических 
условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами. 

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в 
пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой 
организацией за счет ее средств. 

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 
5 лет. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 г. N 999 в приложение 
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внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 11 

к Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 
(с изменениями от 11 июня 2015 г., 

от 5 октября 2016 г.) 
 

Типовой договор 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, 
указанных в приложениях N 9 и 10, а также осуществления технологического 

присоединения по индивидуальному проекту) 

 
_______________________ ______            "____"__________________20___ ʛ. 

(ʤʝʩʪʦ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ)                 (ʜʘʪʘ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ) 

 
________________________________________________________________________,  

                  (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʠʤʝʥʫʝʤʘʷ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ, ʚ ʣʠʮʝ _____________________  

________________________________________________________________________,  

                     (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ _________________________ ______________________  

                             (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ) 

________________________________________________________________________,  

ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ ______________________________________________________  

                         (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, 

_________________________________________________________________________  

ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ 

     ʬʘʤʠʣʠʠ, ʠʤʝʥʠ, ʦʪʯʝʩʪʚʘ ʣʠʮʘ, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʵʪʦʛʦ 

                    ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, 

_________________________________________________________________________  

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʷ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʦʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʥ ʜʝʡʩʪʚʫʝʪ, 

                 ʣʠʙʦ ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ 

_______________________ __________________________________________________  

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ, ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ 

________________________________________________________________________,  

    ʨʝʝʩʪʨʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ ʠ ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ) 

 
ʠʤʝʥʫʝʤʳʡ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ,   ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʚʤʝʩʪʝ   ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ 

ʉʪʦʨʦʥʘʤʠ, ʟʘʢʣʶʯʠʣʠ ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ ʥʠʞʝʩʣʝʜʫʶʱʝʤ: 
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I. Предмет договора 

 
     1.  ʇʦ ʥʘʩʪʦʷʱʝʤʫ   ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʩʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ   ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ ʥʘ  ʩʝʙʷ 

ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʧʦ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʶ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ (ʜʘʣʝʝ -  ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ) __________________________________________________________ 

                     (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ) 

________________________________________________________________________,  

ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ  ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

(ʚʢʣʶʯʘʷ ʠʭ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ) ʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʶ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʶ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʩ ʪʨʝʪʴʠʤʠ ʣʠʮʘʤʠ ʚ 

ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ     ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ   (ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ)  ʪʘʢʠʤʠ    ʣʠʮʘʤʠ 

ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʠʤ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ   ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ  (ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʝʪʠʢʠ), ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ: 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ   ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ   ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

_______  (ʢɺʪ); 

     ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ _______; 

     ʢʣʘʩʩ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ   ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ   ʩʝʪʝʡ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ _______ (ʢɺ); 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ   ʤʦʱʥʦʩʪʴ   ʨʘʥʝʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ   ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ _______ ʢɺʪ*(1) .  

     ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ   ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ     ʦʧʣʘʪʠʪʴ    ʨʘʩʭʦʜʳ ʥʘ     ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ.  

     2.  ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʣʷ ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

_________________________________________________________________________  

                       (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

_____________________________________________________ ___________________,  

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ (ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʫʜʫʪ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ) _____________________________ 

                                             (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ 

________________________________________________________________________.  

                           ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

     3.  ʊʦʯʢʘ (ʪʦʯʢʠ) ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʫʢʘʟʘʥʘ   ʚ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʷʭ  ʜʣʷ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   ʢ  ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ    (ʜʘʣʝʝ -  ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ) ʠ 

ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʝʪʩʷ ʥʘ ʨʘʩʩʪʦʷʥʠʠ ________ ʤʝʪʨʦʚ ʦʪ ʛʨʘʥʠʮʳ ʫʯʘʩʪʢʘ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, 

ʥʘ ʢʦʪʦʨʦʤ  ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʶʪʩʷ (ʙʫʜʫʪ   ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ) ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʝ  ʦʙʲʝʢʪʳ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ. 

     4.  ʊʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ   ʫʩʣʦʚʠʷ   ʷʚʣʷʶʪʩʷ ʥʝʦʪʲʝʤʣʝʤʦʡ ʯʘʩʪʴʶ   ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ 

ʜʦʛʦʚʦʨʘ ʠ ʧʨʠʚʝʜʝʥʳ ʚ ʧʨʠʣʦʞʝʥʠʠ.  

     ʉʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ________ ʛʦʜ (ʛʦʜʘ)*(2)  

ʩʦ ʜʥʷ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

     5.  ʉʨʦʢ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ   ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʧʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤʫ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʶ 

ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ __________*(3)  ʩʦ ʜʥʷ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

 

II. Обязанности Сторон 

 
6. Сетевая организация обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том 

числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по 
технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) 
до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

в течение ______ рабочих дней со дня уведомления заявителем сетевой 
организации о выполнении им технических условий осуществить проверку выполнения 



технических условий заявителем; 
принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 

устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти 
по технологическому надзору; 

не позднее _______ рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении 
разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя, с 
соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, осуществить 
фактическое присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим 
сетям, фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии 
заявителя акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт 
разграничения эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении 
технологического присоединения и направить их заявителю. 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в 
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической 
возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя 
продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не 
взимается. 

8. Заявитель обязуется: 
надлежащим образом исполнить обязательства по настоящему договору, в том 

числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому 
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах 
границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить 
сетевую организацию о выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 
устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору; 

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых 
объектов; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема 
(подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, 
акт об осуществлении технологического присоединения либо представить 
мотивированный отказ от подписания в течение _______ рабочих дней со дня получения 
указанных актов от сетевой организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора 
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение; 

уведомить сетевую организацию о направлении заявок в иные сетевые 
организации при технологическом присоединении энергопринимающих устройств, в 
отношении которых применяется категория надежности электроснабжения, 
предусматривающая использование 2 и более источников электроснабжения. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный 
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности 
технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о 
продлении срока действия технических условий. 
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III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

 
     10.  ʈʘʟʤʝʨ ʧʣʘʪʳ   ʟʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʨʝʰʝʥʠʝʤ _________________________________________________  

                     (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʘ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ 

__________________________________ _______________________________________  

                     ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʪʘʨʠʬʦʚ) 

ʦʪ ________________ N __________ ʠ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ __________ ʨʫʙʣʝʡ _________ 

ʢʦʧʝʝʢ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʅɼʉ _________ ʨʫʙʣʝʡ _________ ʢʦʧʝʝʢ. 

 
11. Внесение платы за технологическое присоединение осуществляется 

заявителем в следующем порядке: 
10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 

15 дней со дня заключения настоящего договора; 
30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 

60 дней со дня заключения настоящего договора; 
20 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 

180 дней со дня заключения настоящего договора; 
30 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 

15 дней со дня фактического присоединения; 
10 процентов платы за технологическое присоединение вносятся в течение 

10 дней со дня подписания акта об осуществлении технологического присоединения. 
12. Датой исполнения обязательства заявителя по оплате расходов на 

технологическое присоединение считается дата внесения денежных средств в кассу или 
на расчетный счет сетевой организации. 

 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности Сторон 

 
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах 

своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя*(4). 
 

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон 

 
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон 

или в судебном порядке. 
15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в 

настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор. 

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими 
условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - 
мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, 
что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по 
технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает 
ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения 
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договора по требованию сетевой организации по решению суда. 
17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 

технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить 
другой стороне неустойку, равную 0,5 процента от указанного общего размера платы за 
каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении 
срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не 
может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим 
абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить 
понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью 
принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего 
пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами 
настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение 
Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

 
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении 

настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 
21. Настоящий договор считается заключенным с даты поступления подписанного 

заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 
 

Реквизиты Сторон 

 
 ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ                 ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ 

 ___________ ______________________   ___________________________________  

 (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)        (ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ -  

 _________________________________          ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ) 

         (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ)          ___________________________________  

 ʀʅʅ/ʂʇʇ __________________________        (ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ 

 _________________________________   ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ 

 ʨ/ʩ _____________________________                  ʣʠʮ) 

 ʢ/ʩ _____________________________   ʀʅʅ _______________________________  

 __________________________________  ___________________________________  

 (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ  (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ 

                ʣʠʮʘ,                               ʣʠʮʘ, 
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 ______________________________ ___   ___________________________________  

    ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʩʝʪʝʚʦʡ    ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 

            ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)                            ʣʠʮʘ) 

                                     ___________________________________  

                      ____________   ___________________________________  

                        (ʧʦʜʧʠʩʴ)           (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ) 

 ʄ.ʇ.                                ___________________________________ 

                                             (ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

                                             ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ -  

                                           ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

                                     ___________________________________  

                                           (ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ 

                                           ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ 

                                      ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ ʠ 

                                         ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ) 

                                     ___________________________________  

                                         (ʩʝʨʠʷ, ʥʦʤʝʨ ʠ ʜʘʪʘ ʚʳʜʘʯʠ 

                                             ʧʘʩʧʦʨʪʘ ʠʣʠ ʠʥʦʛʦ 

                                     ______________________________ _____  

                                     ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʣʠʯʥʦʩʪʴ 

                                     ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ 

                                            ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) 

                                     ʀʅʅ _______________________________ 

                                     ___________________________________  

                                     ___________________________________  

                                             (ʤʝʩʪʦ ʞʠʪʝʣʴʩʪʚʘ) 

 
                                                               _________  

                                                               (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

                                     ʄ.ʇ. 

 
______________________________  

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, 
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 

*(2) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 
5 лет. 

*(3) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не 
может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей 
инвестиционной программой или соглашением Сторон. 

*(4) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной 
ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между 
сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в 
сетевую организацию. 

 
Приложение 

к типовому договору об осуществлении 
технологического присоединения к электрическим сетям 

(в редакции постановления 
Правительства Российской Федерации 

от 11 июня 2015 г. N 588) 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 
для присоединения к электрическим сетям 

 

(для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей в целях 
технологического присоединения энергопринимающих устройств, максимальная 

мощность которых свыше 150 кВт и менее 670 кВт (за исключением случаев, 
указанных в приложениях N 9 и 10, а также осуществления технологического 

присоединения по индивидуальному проекту) 

 
N _______                                        "__ " ___________ 20__  ʛ. 

 
_________________________________________________________________________  

   (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʚʳʜʘʚʰʝʡ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ) 

_________________________________________________________________________  

           (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

   ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ) 

     1.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ______  

________________________________________________________________________.  

     2.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ     ʠ   ʤʝʩʪʦ   ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ    ʦʙʲʝʢʪʦʚ,    ʚ   ʮʝʣʷʭ 

ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ   ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ___________________________________ 

_________________________________ _______________________________________.  

     3.  ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ  ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ______________________________________________ (ʢɺʪ) 

                             (ʝʩʣʠ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʝʝ 

______________ __________________________________________________________.  

  ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʚʚʦʜʠʪʩʷ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʧʦ ʵʪʘʧʘʤ ʠ ʦʯʝʨʝʜʷʤ, ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ 

               ʧʦʵʪʘʧʥʦʝ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ) 

     4.  ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ___________________________________________.  

     5.  ʂʣʘʩʩ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʝʡ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ    ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ __________________ (ʢɺ). 

     6.  ɻʦʜ ʚʚʦʜʘ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ 

________________________________________________________ ________________.  

     7.  ʊʦʯʢʘ   (ʪʦʯʢʠ)   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   (ʚʚʦʜʥʳʝ      ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ, ʣʠʥʠʠ ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ,   ʙʘʟʦʚʳʝ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʠ,   ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʳ)  ʠ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ       ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʦ ʢʘʞʜʦʡ   ʪʦʯʢʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ____________________________________________________ (ʢɺʪ). 

     8.  ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ ______________________________________.  

     9.  ʈʝʟʝʨʚʥʳʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ _____________________________________.  

     10.  ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ*  

_________________________________________________________________________  

  (ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʩʠʣʝʥʠʶ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʩʝʪʠ 

_________________________________________________________________________  

               ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝʤ ʥʦʚʳʭ ʤʦʱʥʦʩʪʝʡ 

_________________________________________________________________________  

        (ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʦʚʳʭ ʣʠʥʠʡ ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ, ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʡ, 

_________________________________________________________________________  

 ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʩʝʯʝʥʠʷ ʧʨʦʚʦʜʦʚ ʠ ʢʘʙʝʣʝʡ, ʟʘʤʝʥʘ ʠʣʠ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ 

_________________________________________________________________________  

 ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ, ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʝ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʷ 

_____________________________________________ ___________________________.  

ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ 



ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʦ ʜʦʛʦʚʦʨʝʥʥʦʩʪʠ ʉʪʦʨʦʥ ʠʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ 

  ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʶ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʧʫʥʢʪʦʤ 25 ʇʨʘʚʠʣ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ 

ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʘ 

    ʪʘʢʞʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʩʝʪʝʚʳʤ 

            ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ ʠ ʠʥʳʤ ʣʠʮʘʤ, ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ) 

     11.  ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ**  

_______________________________________________________________ __________  

_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

     12.  ʉʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _________ 

ʛʦʜ  (ʛʦʜʘ)***   ʩʦ   ʜʥʷ    ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ    ʜʦʛʦʚʦʨʘ    ʦʙ    ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ. 

 
                                 ________________________________________  

                                                 (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

                                 ________________________________________  

                                 (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ, 

                                 ________________________________________  

                               ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

                                        "_____" ___________ 20__  ʛ. 

 
______________________________  

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению технических 
условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами. 

** Указываются обязательства заявителя по исполнению технических условий в 
пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие устройства 
заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения сетевой 
организацией за счет ее средств. 

*** Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 
5 лет. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 5 октября 2016 г. N 999 в приложение 
внесены изменения 

См. текст приложения в предыдущей редакции 
Приложение N 12 

к Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической энергии, 

а также объектов электросетевого 
хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 

и иным лицам, к электрическим сетям 
(с изменениями от 11 июня, 

30 сентября 2015 г., от 5 октября 2016 г.) 
 

ТИПОВОЙ ДОГОВОР 
об осуществлении технологического присоединения к электрическим сетям 

посредством перераспределения максимальной мощности 

garantf1://71405262.1125/
garantf1://57357535.45000/


 
(для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной 

мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, 
указанных в пункте 12.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, лиц, указанных в 
пунктах 13 и 14 указанных Правил, лиц, присоединенных к объектам единой 

национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших плату за 
технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое 

присоединение не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином 
законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 

2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое 
присоединение к электрическим сетям) 

 
____________________________               "_____"  _______________20__  ʛ. 

(ʤʝʩʪʦ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ)                   (ʜʘʪʘ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʜʦʛʦʚʦʨʘ) 

 
________________________________________________________________________,  

                   (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʠʤʝʥʫʝʤʘʷ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ, ʚ ʣʠʮʝ _____________________  

________________________________________________________________________,  

                 (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ _________________________________________ ______  

                             (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ) 

________________________________________________________________________,  

ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ ______________________________________________________  

                    (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ 

_________________________________________________________________________  

 ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʬʘʤʠʣʠʠ, 

_________________________________________________________________________  

  ʠʤʝʥʠ, ʦʪʯʝʩʪʚʘ ʣʠʮʘ, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʵʪʦʛʦ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, 

_________________________________________________________________________  

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʷ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʦʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʥ ʜʝʡʩʪʚʫʝʪ, 

_____________________________________ ___________________________________,  

ʣʠʙʦ ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ, ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ 

 ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ ʠ ʜʘʪʘ 

                          ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ) 

 
ʠʤʝʥʫʝʤʳʡ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ,    ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʜʘʣʝʝ   ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ 

ʉʪʦʨʦʥʘʤʠ, ʟʘʢʣʶʯʠʣʠ ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ ʜʦʛʦʚʦʨ ʦ ʥʠʞʝʩʣʝʜʫʶʱʝʤ: 

 

I. Предмет договора 

 
     1.  ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ  ʩ ʥʘʩʪʦʷʱʠʤ     ʜʦʛʦʚʦʨʦʤ   ʩʝʪʝʚʘʷ   ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ 

ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ   ʥʘ ʩʝʙʷ   ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʧʦ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʶ     ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ, ʚ    ʧʦʣʴʟʫ ʢʦʪʦʨʦʛʦ 

ʧʨʝʜʣʘʛʘʝʪʩʷ ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʴ   ʠʟʙʳʪʦʢ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ    (ʜʘʣʝʝ -  

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ), 

_______________________________________________________ __________________  

               (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ) 

________________________________________________________________________,  



ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʧʦ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʶ ʛʦʪʦʚʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ  ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ 

(ʚʢʣʶʯʘʷ ʠʭ ʧʨʦʝʢʪʠʨʦʚʘʥʠʝ, ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʶ) ʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʶ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʫʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʶ ʦʪʥʦʰʝʥʠʡ ʩ ʪʨʝʪʴʠʤʠ ʣʠʮʘʤʠ ʚ 

ʩʣʫʯʘʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦʩʪʠ    ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʘ   (ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʠ)    ʪʘʢʠʤʠ   ʣʠʮʘʤʠ 

ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʠʤ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ    (ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʵʥʝʨʛʝʪʠʢʠ), ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢ: 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ   ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

_______ (ʢɺʪ); 

     ʢʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ _______;  

     ʢʣʘʩʩ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ   ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ   ʩʝʪʝʡ, ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ _______ (ʢɺ); 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ  ʤʦʱʥʦʩʪʴ   ʨʘʥʝʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʳʭ    ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ _______  ʢɺʪ*(1) .  

     ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ    ʦʙʷʟʫʝʪʩʷ   ʦʧʣʘʪʠʪʴ   ʨʘʩʭʦʜʳ     ʥʘ   ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʜʦʛʦʚʦʨʘ. 

     2.  ʊʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʥʝʦʙʭʦʜʠʤʦ ʜʣʷ     ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ 

______________________________________________ ___________________________  

________________________________________________________________________,  

                       (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʳʭ (ʢʦʪʦʨʳʝ ʙʫʜʫʪ ʨʘʩʧʦʣʘʛʘʪʴʩʷ) _____________________________  

                                              (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ 

________________________________________________________________________.  

                      ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

 
3. Точка (точки) присоединения указана в технических условиях для 

присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения максимальной 
мощности (далее - технические условия) и располагается на расстоянии 
__________ метров от границы участка заявителя, на котором располагаются (будут 
располагаться) присоединяемые объекты заявителя. 

4. Технические условия являются неотъемлемой частью настоящего договора и 
приведены в приложении. 

Срок действия технических условий составляет _______ год (года)*(2) со дня 
заключения настоящего договора. 

5. Срок выполнения мероприятий по технологическому присоединению 
составляет ____________*(3) со дня заключения настоящего договора. 

 

II. Обязанности Сторон 

 
6. Сетевая организация обязуется: 
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том 

числе по выполнению возложенных на сетевую организацию мероприятий по 
технологическому присоединению (включая урегулирование отношений с иными лицами) 
до границ участка, на котором расположены присоединяемые энергопринимающие 
устройства заявителя, указанные в технических условиях, если иное не определено 
соглашением между сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его 
обращения в сетевую организацию; 

в течение 10 рабочих дней со дня выдачи технических условий лицу, в пользу 
которого перераспределяется максимальная мощность по соглашению о 
перераспределении мощности, направить лицу, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которого перераспределяется по соглашению о 
перераспределении мощности, требования: 



об изменении устройств релейной защиты и устройств, обеспечивающих контроль 
величины максимальной мощности для снижения объема максимальной мощности в 
объемах, предусмотренных соглашением о перераспределении мощности, в случае 
эксплуатационной принадлежности этих устройств лицам, перераспределяющим 
максимальную мощность энергопринимающих устройств; 

о внесении изменений в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой 
организации и указанного лица, или о подписании новых документов, фиксирующих 
объем максимальной мощности после ее перераспределения, в соответствии с 
соглашением о перераспределении мощности (технические условия, акт об 
осуществлении технологического присоединения); 

осуществить в течение __________ рабочих дней со дня уведомления заявителем 
сетевой организации о выполнении им технических условий проверку выполнения 
технических условий заявителем; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 
устройств заявителя должностным лицом федерального органа исполнительной власти 
по технологическому надзору; 

не позднее __________ рабочих дней со дня уведомления заявителем о получении 
разрешения уполномоченного федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору на допуск в эксплуатацию объектов заявителя осуществить с 
соблюдением срока, установленного пунктом 5 настоящего договора, фактическое 
присоединение энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, 
фактический прием (подачу) напряжения и мощности, составить при участии заявителя 
акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон, акт разграничения 
эксплуатационной ответственности сторон, акт об осуществлении технологического 
присоединения и направить их заявителю*(4). 

7. Сетевая организация при невыполнении заявителем технических условий в 
согласованный срок и наличии на дату окончания срока их действия технической 
возможности технологического присоединения вправе по обращению заявителя 
продлить срок действия технических условий. При этом дополнительная плата не 
взимается. 

8. Заявитель обязуется: 
исполнить надлежащим образом обязательства по настоящему договору, в том 

числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий по технологическому 
присоединению в пределах границ участка, на котором расположены присоединяемые 
энергопринимающие устройства заявителя, указанные в технических условиях; 

после выполнения мероприятий по технологическому присоединению в пределах 
границ участка заявителя, предусмотренных техническими условиями, уведомить 
сетевую организацию о выполнении технических условий; 

принять участие в осмотре (обследовании) присоединяемых энергопринимающих 
устройств должностным лицом федерального органа исполнительной власти по 
технологическому надзору в случаях, предусмотренных законодательством Российской 
Федерации; 

получить разрешение уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти по технологическому надзору на допуск в эксплуатацию присоединяемых 
объектов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации; 

после осуществления сетевой организацией фактического присоединения 
энергопринимающих устройств заявителя к электрическим сетям, фактического приема 
(подачи) напряжения и мощности подписать акт разграничения границ балансовой 
принадлежности сторон, акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон, 
акт об осуществлении технологического присоединения либо представить 
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мотивированный отказ от подписания в течение ___________ рабочих дней со дня 
получения указанных актов от сетевой организации; 

надлежащим образом исполнять указанные в разделе III настоящего договора 
обязательства по оплате расходов на технологическое присоединение. 

9. Заявитель вправе при невыполнении им технических условий в согласованный 
срок и наличии на дату окончания срока их действия технической возможности 
технологического присоединения обратиться в сетевую организацию с просьбой о 
продлении срока действия технических условий. 

 

III. Плата за технологическое присоединение и порядок расчетов 

 
     10. ʈʘʟʤʝʨ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ   ʦʧʨʝʜʝʣʷʝʪʩʷ ʚ 

ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʨʝʰʝʥʠʝʤ _____________________ ____________________________  

                            (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʘ ʠʩʧʦʣʥʠʪʝʣʴʥʦʡ ʚʣʘʩʪʠ 

_________________________________________________________________________  

            ʚ ʦʙʣʘʩʪʠ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʛʦ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ ʪʘʨʠʬʦʚ) 

ʦʪ ______________  N _________  ʠ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ______________  ʨʫʙʣʝʡ ________ 

ʢʦʧʝʝʢ, ʚ ʪʦʤ ʯʠʩʣʝ ʅɼʉ ___________ ʨʫʙʣʝʡ _________ ʢʦʧʝʝʢ. 

     11.  ɺʥʝʩʝʥʠʝ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ   ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ ʚ ʩʣʝʜʫʶʱʝʤ ʧʦʨʷʜʢʝ: ___________________________________ ______  

                                           (ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ 

________________________________________________________________________.  

    ʧʦʨʷʜʦʢ ʠ ʩʨʦʢʠ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʧʣʘʪʳ ʟʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ) 

     12.  ɼʘʪʦʡ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʷ ʦʙʷʟʘʪʝʣʴʩʪʚʘ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ʧʦ ʦʧʣʘʪʝ ʨʘʩʭʦʜʦʚ   ʥʘ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʩʯʠʪʘʝʪʩʷ ʜʘʪʘ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʜʝʥʝʞʥʳʭ ʩʨʝʜʩʪʚ  ʚ 

ʢʘʩʩʫ ʠʣʠ ʥʘ ʨʘʩʯʝʪʥʳʡ ʩʯʝʪ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ. 

 

IV. Разграничение балансовой принадлежности электрических сетей и 
эксплуатационной ответственности Сторон 

 
13. Заявитель несет балансовую и эксплуатационную ответственность в границах 

своего участка, сетевая организация - до границ участка заявителя*(5). 
 

V. Условия изменения, расторжения договора и ответственность Сторон 

 
14. Настоящий договор может быть изменен по письменному соглашению Сторон 

или в судебном порядке. 
15. Настоящий договор может быть расторгнут по требованию одной из Сторон по 

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации. 
16. Заявитель вправе при нарушении сетевой организацией указанных в 

настоящем договоре сроков технологического присоединения в одностороннем порядке 
расторгнуть настоящий договор. 

Нарушение заявителем установленного договором срока осуществления 
мероприятий по технологическому присоединению (в случае если техническими 
условиями предусмотрен поэтапный ввод в работу энергопринимающих устройств - 
мероприятий, предусмотренных очередным этапом) на 12 и более месяцев при условии, 
что сетевой организацией в полном объеме выполнены мероприятия по 
технологическому присоединению, срок осуществления которых по договору наступает 
ранее указанного нарушенного заявителем срока осуществления мероприятий по 
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технологическому присоединению, может служить основанием для расторжения 
договора по требованию сетевой организации по решению суда. 

17. Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить 
другой стороне неустойку, равную 0,5 процента от указанного общего размера платы за 
каждый день просрочки. При этом совокупный размер такой неустойки при нарушении 
срока осуществления мероприятий по технологическому присоединению заявителем не 
может превышать размер неустойки, определенный в предусмотренном настоящим 
абзацем порядке за год просрочки. 

Сторона договора, нарушившая срок осуществления мероприятий по 
технологическому присоединению, предусмотренный договором, обязана уплатить 
понесенные другой стороной договора расходы, связанные с необходимостью 
принудительного взыскания неустойки, предусмотренной абзацем первым настоящего 
пункта, в случае необоснованного уклонения либо отказа от ее уплаты. 

18. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему 
договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

19. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное 
неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием 
обстоятельств непреодолимой силы, возникших после подписания Сторонами 
настоящего договора и оказывающих непосредственное воздействие на выполнение 
Сторонами обязательств по настоящему договору. 

 

VI. Порядок разрешения споров 

 
20. Споры, которые могут возникнуть при исполнении, изменении и расторжении 

настоящего договора, Стороны разрешают в соответствии с законодательством 
Российской Федерации. 

 

VII. Заключительные положения 

 
21. Настоящий договор считается заключенным со дня поступления подписанного 

заявителем экземпляра настоящего договора в сетевую организацию. 
22. Настоящий договор составлен и подписан в двух экземплярах, по одному для 

каждой из Сторон. 
 

Реквизиты Сторон 

 
 ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ                 ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ 

 _________________________________   ___________________________________  

 (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)        (ʜʣʷ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ -  

 _________________________________          ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ) 

         (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ)          ___________________________________  

 ʀʅʅ/ʂʇʇ __________________________        (ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ 

 _________________________________   ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ 

 ʨ/ʩ _____________________________                  ʣʠʮ) 

 ʢ/ʩ _____________________________   ʀʅʅ _______________________________ 

 __________________________________  ___________________________________  

 (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ  (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ 
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                ʣʠʮʘ,                               ʣʠʮʘ, 

 _________________________________   ___________________________________  

    ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʩʝʪʝʚʦʡ    ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ 

            ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ)                            ʣʠʮʘ) 

                                     ___________________________________  

                      ____________   ___________________________________  

                        (ʧʦʜʧʠʩʴ)           (ʤʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ) 

 ʄ.ʇ.                                ___________________________________ 

                                             (ʜʣʷ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ 

                                             ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ -  

                                           ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ) 

                                     ______________________________ _____  

                                           (ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ 

                                           ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ 

                                      ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ ʠ 

                                         ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ) 

                                     ___________________________________  

                                         (ʩʝʨʠʷ, ʥʦʤʝʨ ʠ ʜʘʪʘ ʚʳʜʘʯʠ 

                                             ʧʘʩʧʦʨʪʘ ʠʣʠ ʠʥʦʛʦ 

                                     ___________________________________  

                                     ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʫʜʦʩʪʦʚʝʨʷʶʱʝʛʦ ʣʠʯʥʦʩʪʴ 

                                     ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʟʘʢʦʥʦʜʘʪʝʣʴʩʪʚʦʤ 

                                            ʈʦʩʩʠʡʩʢʦʡ ʌʝʜʝʨʘʮʠʠ) 

                                     ʀʅʅ _______________________________ 

                                     ___________________________________  

                                     ___________________________________  

                                             (ʤʝʩʪʦ ʞʠʪʝʣʴʩʪʚʘ) 

 
                                                               _________  

                                                               (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

                                     ʄ.ʇ. 

 
______________________________  

*(1) Подлежит указанию, если энергопринимающее устройство заявителя ранее в 
надлежащем порядке было технологически присоединено и заявитель имеет документы, 
подтверждающие указанное технологическое присоединение и наличие ранее 
присоединенных в данной точке присоединения энергопринимающих устройств. 

*(2) Срок действия технических условий не может составлять менее 2 лет и более 
5 лет. 

*(3) Срок осуществления мероприятий по технологическому присоединению не 
может превышать 1 год, если более короткие сроки не предусмотрены соответствующей 
инвестиционной программой или соглашением Сторон. 

*(4) До выполнения лицом, максимальная мощность энергопринимающих 
устройств которого перераспределяется по соглашению о перераспределении 
мощности, требований сетевой организации, указанных в пункте 6 настоящего договора, 
фактическое присоединение энергопринимающих устройств лица, в пользу которого 
перераспределена максимальная мощность, не производится. 

*(5) Такой порядок разграничения балансовой и эксплуатационной 
ответственности устанавливается, если иное не определено соглашением между 
сетевой организацией и заявителем, заключенным на основании его обращения в 
сетевую организацию. 

 
Приложение 



к типовому договору 
об осуществлении технологического 

присоединения к электрическим сетям 
посредством перераспределения 

максимальной мощности 
(в редакции постановления 

Правительства Российской Федерации 
от 11 июня 2015 г. N 588) 

 

Технические условия 
для присоединения к электрическим сетям посредством перераспределения 

максимальной мощности 

 
(для заявителей, заключивших соглашение о перераспределении максимальной 

мощности с владельцами энергопринимающих устройств (за исключением лиц, 
указанных в пункте 12.1 Правил технологического присоединения энергопринимающих 

устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 

сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, максимальная мощность 
энергопринимающих устройств которых составляет до 15 кВт включительно, лиц, 
указанных в пунктах 13 и 14 указанных Правил, лиц, присоединенных к объектам 

единой национальной (общероссийской) электрической сети, а также лиц, не внесших 
плату за технологическое присоединение либо внесших плату за технологическое 

присоединение не в полном объеме), имеющими на праве собственности или на ином 
законном основании энергопринимающие устройства, в отношении которых до 1 января 

2009 г. в установленном порядке было осуществлено фактическое технологическое 
присоединение к электрическим сетям) 

 
N________                                    "____"  _____________20___  ʛ. 

 
_________________________________________________________________________  

    (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʚʳʜʘʚʰʝʡ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʝ ʫʩʣʦʚʠʷ) 

______________________________________________________________ ___________  

          (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ; 

   ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ) 

 
     1.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ______________  

________________________________________________________________________.  

     2.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ    ʠ   ʤʝʩʪʦ    ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ      ʦʙʲʝʢʪʦʚ, ʚ    ʮʝʣʷʭ 

ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ ʢʦʪʦʨʳʭ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ   ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ____________________________________ 

________________________________________________________________________.  

     3.  ʄʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ  ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ 

ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ ______________________________________________ (ʢɺʪ) 

                      (ʝʩʣʠ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʝʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʚʚʦʜʠʪʩʷ 

________________________________________________________________________.  

        ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ ʧʦ ʵʪʘʧʘʤ ʠ ʦʯʝʨʝʜʷʤ, ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʧʦʵʪʘʧʥʦʝ 

                        ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ) 

     4.  ʂʘʪʝʛʦʨʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ _________________________________.  

     5.  ʂʣʘʩʩ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʝʡ,   ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ  ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪʩʷ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ _________________ (ʢɺ). 
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     6.  ɻʦʜ ʚʚʦʜʘ ʚ ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʶ  ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ   ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ 

________________________________________________________________________.  

     7.  ʊʦʯʢʘ     (ʪʦʯʢʠ)    ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   (ʚʚʦʜʥʳʝ   ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʝ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ, ʣʠʥʠʠ ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ, ʙʘʟʦʚʳʝ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʠ, ʛʝʥʝʨʘʪʦʨʳ)      ʠ 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʦ ʢʘʞʜʦʡ ʪʦʯʢʝ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ____________________________________________________ (ʢɺʪ). 

     8.  ʆʩʥʦʚʥʦʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ ______________________________________.  

     9.  ʈʝʟʝʨʚʥʳʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ __________________________ ___________.  

     10.  ʉʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ*  

_________________________________________________________________________  

     (ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʷ ʢ ʫʩʠʣʝʥʠʶ ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ 

_________________________________________________________________________  

ʩʝʪʠ ʚ ʩʚʷʟʠ ʩ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝʤ ʥʦʚʳʭ ʤʦʱʥʦʩʪʝʡ (ʩʪʨʦʠʪʝʣʴʩʪʚʦ ʥʦʚʳʭ ʣʠʥʠʡ 

_________________________________________________________________________  

   ʵʣʝʢʪʨʦʧʝʨʝʜʘʯʠ, ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʡ, ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʩʝʯʝʥʠʷ ʧʨʦʚʦʜʦʚ ʠ ʢʘʙʝʣʝʡ, 

_________________________________________________________________________  

       ʟʘʤʝʥʘ ʠʣʠ ʫʚʝʣʠʯʝʥʠʝ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ, ʨʘʩʰʠʨʝʥʠʝ 

_____________________________________________ ____________________________  

  ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʳʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʤʦʜʝʨʥʠʟʘʮʠʷ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 

________________________________________________________________________.  

 ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʫʩʪʘʥʦʚʢʘ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʨʝʛʫʣʠʨʦʚʘʥʠʷ 

ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʜʣʷ ʦʙʝʩʧʝʯʝʥʠʷ ʥʘʜʝʞʥʦʩʪʠ ʠ ʢʘʯʝʩʪʚʘ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, 

     ʘ ʪʘʢʞʝ ʧʦ ʜʦʛʦʚʦʨʝʥʥʦʩʪʠ ʉʪʦʨʦʥ ʠʥʳʝ ʦʙʷʟʘʥʥʦʩʪʠ ʧʦ ʠʩʧʦʣʥʝʥʠʶ 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ, ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʧʫʥʢʪʦʤ 25 ʇʨʘʚʠʣ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

  ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ 

ʵʥʝʨʛʠʠ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ ʩʝʪʝʚʳʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ ʠ ʠʥʳʤ 

                      ʣʠʮʘʤ, ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ) 

     11.  ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʷʝʪ**  

_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

     12.  ʉʨʦʢ ʜʝʡʩʪʚʠʷ ʥʘʩʪʦʷʱʠʭ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʩʦʩʪʘʚʣʷʝʪ _________ 

ʛʦʜ (ʛʦʜʘ)***   ʩʦ    ʜʥʷ    ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ    ʜʦʛʦʚʦʨʘ    ʦʙ    ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ. 

 
                              ___________________________________________  

                                                (ʧʦʜʧʠʩʴ) 

                              ___________________________________________  

                                (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ, 

                              _______________________________ ____________  

                              ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

                                     "____"  ______________  20__  ʛ. 

______________________________  

* Указываются обязательства сетевой организации по исполнению настоящих 
технических условий до границы участка, на котором расположены энергопринимающие 
устройства заявителя, включая урегулирование отношений с иными лицами. 

** Указываются обязательства заявителя по исполнению настоящих технических 
условий в пределах границ участка, на котором расположены энергопринимающие 
устройства заявителя, за исключением обязанностей, обязательных для исполнения 
сетевой организацией за счет ее средств. 

*** Срок действия настоящих технических условий не может составлять менее 2 
лет и более 5 лет. 

 
Информация об изменениях: 



Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 Правила дополнены 
приложением 13 

Приложение N 13 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам,  

к электрическим сетям 
(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  
от 11 июня 2015 г. N 588) 

 

АКТ 
осмотра (обследования) электроустановки  

 
 N ___________                                ʦʪ "___" __________  20__  ʛ. 

 
ɸʢʪ ʩʦʩʪʘʚʣʝʥ ___________________________________________________________  

                            (ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʦʝ ʣʠʮʦ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

   (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ, ʪʝʣʝʬʦʥ, ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʘʜʨʝʩ) 

ʚ ʧʨʠʩʫʪʩʪʚʠʠ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ*(1)  (ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʦʛʦ ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

_________________________________________________________________________  

 (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ, ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ, ʪʝʣʝʬʦʥ) 

ʦ  ʪʦʤ,  ʯʪʦ  ʩ  "____" ____________  20__  ʛ.  ʧʦ  "____" _______________  

20__  ʛ. 

ʩ ʫʯʘʩʪʠʝʤ*(2) ___________________________________________________________  

               (ʜʦʣʞʥʦʩʪʥʦʝ ʣʠʮʦ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦ- ʜʠʩʧʝʪʯʝʨʩʢʦʛʦ 

                                    ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ) 

ƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄƄ 

   (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ, ʪʝʣʝʬʦʥ, ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ, ʘʜʨʝʩ) 

ʧʨʦʚʝʜʝʥ ʦʩʤʦʪʨ ʵʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʦʢ _______________________________________,  

                                      (ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʵʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʦʢ, ʘʜʨʝʩ) 

ʧʦʩʪʨʦʝʥʥʳʭ (ʨʝʢʦʥʩʪʨʫʠʨʦʚʘʥʥʳʭ) ʚ ʨʘʤʢʘʭ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ  ʫʩʣʦʚʠʡ 

ʦʪ ______________  N _________ ʢ ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ  ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʠ 

ʦʪ ______________  N _________.  

     ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ   ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ   ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ: 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʙʝʟ ʫʯʝʪʘ ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʦʡ  (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ) 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ___________ ʢɺʪ; 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʦʡ   (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ) 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ___________ ʢɺʪ.*(3)  

     ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʪʦʯʝʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ: 

 

Точка 
присоеди

нения 

Источник 
питания 

(наименован
ие 

питающих 

Описание 
точки 

присоединен
ия 

Уровень 
напряжения 

(кВ) 

Максималь
ная 

мощность 
(кВт) 

Категория 
надежности 

электроснабжени
я 
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линий) 

      

      

      

 
     ʋʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ: 

     1.  ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʠ ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʵʣʝʢʪʨʦʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ, ʧʨʝʜʲʷʚʣʝʥʥʦʛʦ   ʢ 

ʦʩʤʦʪʨʫ: 

________________________________________________________________________.  

 (ʪʠʧ, ʤʦʱʥʦʩʪʴ, ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʝ, ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʦ, ʜʣʠʥʘ, ʤʘʨʢʘ ʠ ʩʝʯʝʥʠʝ ʢʘʙʝʣʝʡ, 

              ʧʨʦʚʦʜʦʚ,  ʭʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʣʠʥʠʡ ʠ ʜʨ.) 

     2.  ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ      ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʳʭ ʧʨʠʙʦʨʦʚ ʫʯʝʪʘ   (ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʳʭ 

ʢʦʤʧʣʝʢʩʦʚ, ʩʠʩʪʝʤ ʫʯʝʪʘ): 

________________________________________________________________________.  

 (ʤʝʩʪʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ, ʪʠʧ ʧʨʠʙʦʨʦʚ ʫʯʝʪʘ ʠ ʠʟʤʝʨʠʪʝʣʴʥʳʭ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʪʦʨʦʚ, 

     ʢʣʘʩʩʳ ʪʦʯʥʦʩʪʠ, ʢʦʵʬʬʠʮʠʝʥʪʳ ʪʨʘʥʩʬʦʨʤʘʮʠʠ, ʜʘʪʳ ʧʦʩʣʝʜʥʝʡ 

                            ʧʦʚʝʨʢʠ ʠ ʜʨ.) 

     3.  ʋʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʟʘʱʠʪʳ, ʨʝʣʝʡʥʦʡ ʟʘʱʠʪʳ, ʧʨʦʪʠʚʦʘʚʘʨʠʡʥʦʡ ʠ   ʨʝʞʠʤʥʦʡ 

ʘʚʪʦʤʘʪʠʢʠ: 

________________________________________________________________________.  

              (ʚʠʜʳ ʟʘʱʠʪʳ ʠ ʘʚʪʦʤʘʪʠʢʠ, ʪʠʧʳ ʦʙʦʨʫʜʦʚʘʥʠʷ ʠ ʜʨ.) 

     4.  ɸʚʪʦʥʦʤʥʳʡ ʨʝʟʝʨʚʥʳʡ ʠʩʪʦʯʥʠʢ ʧʠʪʘʥʠʷ: 

________________________________________________________________________.  

             (ʤʝʩʪʦ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ, ʪʠʧ, ʤʦʱʥʦʩʪʴ, ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʝ ʠ ʜʨ.) 

     5.  ɼʦʢʫʤʝʥʪʳ, ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʚ ʭʦʜʝ ʦʩʤʦʪʨʘ: 

__________ ______________________________________________________________.  

                (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʷ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

     6.  ɺʳʷʚʣʝʥʥʳʝ ʟʘʤʝʯʘʥʠʷ: 

________________________________________________________________________.  

     ɿʘʢʣʶʯʝʥʠʝ ʧʦ ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ ʦʩʤʦʪʨʘ: 

________________________________________________________________________.  

     ʇʨʦʯʠʝ ʦʪʤʝʪʢʠ: 

________________________________________________________________________.  

 
          ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʦʝ ʣʠʮʦ               ɿʘʷʚʠʪʝʣʴ*( 4)  (ʫʧʦʣʥʦʤʦʯʝʥʥʳʡ 

         ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ               ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʴ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

     ___________________________          ___________________________  

             (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ)                          (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ) 

   ________________/______________        __________/________________  

         (ʧʦʜʧʠʩʴ)   (ʬ.ʠ.ʦ.)             (ʧʦʜʧʠʩʴ)     (ʬ.ʠ.ʦ.) 

 
ɼʦʣʞʥʦʩʪʥʦʝ ʣʠʮʦ ʩʫʙʲʝʢʪʘ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦ- ʜʠʩʧʝʪʯʝʨʩʢʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ*(5)  

 
________________________ ________  

           (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ) 

 
________________/________________  

   (ʧʦʜʧʠʩʴ)          (ʬ.ʠ.ʦ.) 

 
______________________________  

*(1) Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок заявителя. 
*(2) Заполняется в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, 

построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, 
подлежащих согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 



*(3) Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее 
присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок). 

*(4) Подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок 
заявителя. 

*(5) Подписывается в случае, если выполнялся осмотр электроустановок, 
построенных (реконструированных) в рамках выполнения технических условий, 
подлежащих согласованию с субъектом оперативно-диспетчерского управления. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 Правила дополнены 
приложением 14 

Приложение N 14 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей 

электрической энергии, объектов 
по производству электрической 

энергии, а также объектов 
электросетевого хозяйства, 

принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям 

 

Соглашение 
о перераспределении максимальной мощности* 

 
______________________________               "____"______________20___  ʛ. 

(ʤʝʩʪʦ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʉʦʛʣʘʰʝʥʠʷ)                (ʜʘʪʘ ʟʘʢʣʶʯʝʥʠʷ ʉʦʛʣʘʰʝʥʠʷ) 

 
_________________________________________________________________________  

    (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ 

_________________________________________________________________________  

ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʬʘʤʠʣʠʠ, ʠʤʝʥʠ, 

_________________________________________________________________________  

ʦʪʯʝʩʪʚʘ ʣʠʮʘ, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʵʪʦʛʦ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, 

____________________________________________________________________ ____,  

ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʷ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʦʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʥ ʜʝʡʩʪʚʫʝʪ, 

ʣʠʙʦ ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ, ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ 

  ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ 

                       ʠ ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ) 

 
ʠʤʝʥʫʝʤʦʝ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʉʪʦʨʦʥʦʡ 1, ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ ___________________ 

                                                     (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ 

_________________________________________________________________________  

     ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ ʨʝʝʩʪʨʝ 

_________________________________________________________________________  

 ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʠʭ ʣʠʮ ʩ ʫʢʘʟʘʥʠʝʤ ʬʘʤʠʣʠʠ, ʠʤʝʥʠ, ʦʪʯʝʩʪʚʘ ʣʠʮʘ, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ 

________________________________________________________ _________________  

ʦʪ ʠʤʝʥʠ ʵʪʦʛʦ ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ, ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʷ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʦʚ ʜʦʢʫʤʝʥʪʘ, 

________________________________________________________________________,  

     ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ ʢʦʪʦʨʦʛʦ ʦʥ ʜʝʡʩʪʚʫʝʪ, ʣʠʙʦ ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ 

ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʦʛʦ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʷ, ʥʦʤʝʨ ʟʘʧʠʩʠ ʚ ɽʜʠʥʦʤ ʛʦʩʫʜʘʨʩʪʚʝʥʥʦʤ 

garantf1://70989490.1029/


   ʨʝʝʩʪʨʝ ʠʥʜʠʚʠʜʫʘʣʴʥʳʭ ʧʨʝʜʧʨʠʥʠʤʘʪʝʣʝʡ ʠ ʜʘʪʘ ʝʝ ʚʥʝʩʝʥʠʷ ʚ ʨʝʝʩʪʨ) 

 
ʠʤʝʥʫʝʤʦʝ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʉʪʦʨʦʥʦʡ 2, ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʩʦʚʤʝʩʪʥʦ  ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ 

ʉʪʦʨʦʥʘʤʠ,      ʚ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ   ʩ   ʧʫʥʢʪʦʤ 34 ʇʨʘʚʠʣ   ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ    ʧʦʪʨʝʙʠʪʝʣʝʡ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ 

ʵʥʝʨʛʠʠ, ʦʙʲʝʢʪʦʚ ʧʦ ʧʨʦʠʟʚʦʜʩʪʚʫ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʦʡ ʵʥʝʨʛʠʠ, ʘ ʪʘʢʞʝ ʦʙʲʝʢʪʦʚ 

ʵʣʝʢʪʨʦʩʝʪʝʚʦʛʦ ʭʦʟʷʡʩʪʚʘ, ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʘʱʠʭ    ʩʝʪʝʚʳʤ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷʤ   ʠ ʠʥʳʤ 

ʣʠʮʘʤ,   ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ    ʩʝʪʷʤ ʟʘʢʣʶʯʠʣʠ    ʥʘʩʪʦʷʱʝʝ ʉʦʛʣʘʰʝʥʠʝ     ʦ 

ʥʠʞʝʩʣʝʜʫʶʱʝʤ: 

 

I. Предмет Соглашения 

 
     1.  ʉʪʦʨʦʥʘ 1 ʜʘʝʪ ʩʦʛʣʘʩʠʝ ʥʘ ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝ ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʦʡ 

ʚ ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʦʤ ʧʦʨʷʜʢʝ    (ʧʦ ʘʢʪʫ   ʦʙ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ   ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʛʦ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ   (ʘʢʪʫ   ʨʘʟʛʨʘʥʠʯʝʥʠʷ ʛʨʘʥʠʮ ʙʘʣʘʥʩʦʚʦʡ    ʧʨʠʥʘʜʣʝʞʥʦʩʪʠ 

ʩʪʦʨʦʥ, ʘʢʪʫ ʨʘʟʛʨʘʥʠʯʝʥʠʷ      ʵʢʩʧʣʫʘʪʘʮʠʦʥʥʦʡ ʦʪʚʝʪʩʪʚʝʥʥʦʩʪʠ  ʩʪʦʨʦʥ, 

ʨʘʟʨʝʰʝʥʠʶ ʥʘ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ, ʠʥʦʤʫ ʜʦʢʫʤʝʥʪʫ) ʦʪ_________ N ____________)  

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʦʙʲʝʢʪʘ, ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʦʛʦ ʚ ________________________,  

                                                        (ʘʜʨʝʩ) 

ʚ ʢʦʣʠʯʝʩʪʚʝ ______________ ʢɺʪ, ʘ ʉʪʦʨʦʥʘ 2 ʧʨʠʥʠʤʘʝʪ ʵʪʫ   ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʜʣʷ 

ʵʣʝʢʪʨʦʩʥʘʙʞʝʥʠʷ                 ʦʙʲʝʢʪʘ,                 ʨʘʩʧʦʣʦʞʝʥʥʦʛʦ 

ʚ ______________________________________________________________________. 

                              (ʘʜʨʝʩ) 

     ɺ ʩʦʦʪʚʝʪʩʪʚʠʠ ʩ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ ʥʘʩʪʦʷʱʝʛʦ ʉʦʛʣʘʰʝʥʠʷ ʉʪʦʨʦʥʘ 1   ʩʥʠʞʘʝʪ 

ʦʙʲʝʤ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʩʦʙʩʪʚʝʥʥʳʭ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ     ʩ 

ʦʜʥʦʚʨʝʤʝʥʥʳʤ ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʝʤ ʦʙʲʝʤʘ ʩʥʠʞʝʥʠʷ ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʥʘ 

ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʷʝʤʳʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʉʪʦʨʦʥʳ 2 ʚ ʧʨʝʜʝʣʘʭ ʜʝʡʩʪʚʠʷ 

ʩʣʝʜʫʶʱʝʛʦ ʮʝʥʪʨʘ ʧʠʪʘʥʠʷ 

________________________________________________________________________ _ 

_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

          (ʫʢʘʟʳʚʘʝʪʩʷ ʧʠʪʘʶʱʘʷ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʷ 35 ʢɺ ʧʨʠ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʠʠ 

   ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʷ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ʚ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʷʭ ʢʣʘʩʩʦʤ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ 

    0,4 -  35 ʢɺ ʠʣʠ ʨʘʩʧʨʝʜʝʣʠʪʝʣʴʥʦʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʦ ʧʠʪʘʶʱʝʡ ʧʦʜʩʪʘʥʮʠʠ, 

 ʢ ʢʦʪʦʨʳʤ ʦʩʫʱʝʩʪʚʣʝʥʦ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

      ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʦʛʦ ʣʠʮʘ, -  ʧʨʠ ʧʝʨʝʨʘʩʧʨʝʜʝʣʝʥʠʠ ʤʦʱʥʦʩʪʠ 

           ʚ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʭ ʩʝʪʷʭ ʢʣʘʩʩʦʤ ʥʘʧʨʷʞʝʥʠʷ ʚʳʰʝ 35 ʢɺ) 

 
     2.  ʅʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ,   ʢ ʩʝʪʷʤ ʢʦʪʦʨʦʡ  ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʳ 

ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʝ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚʘ ʉʪʦʨʦʥʳ 1      (ʜʘʣʝʝ -  ʩʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ) 

___________________________________________ ______________________________  

_________________________________________________________________________  

     ʄʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ __________________________________________________, 

     ʧʦʯʪʦʚʳʡ ʘʜʨʝʩ ____________________________________________________. 

 

II. Права и обязанности Сторон 

 
3. Сторона 1 обязуется: 
а) совместно со Стороной 2 направить уведомление о перераспределении 

максимальной мощности в сетевую организацию. В таком уведомлении должны быть 
указаны наименования и реквизиты Сторон настоящего Соглашения, центр питания, к 
которому осуществлено технологическое присоединение энергопринимающих устройств 



Сторон, место нахождения этих устройств (электрических сетей) Сторон и объем 
перераспределяемой максимальной мощности. К уведомлению прилагаются копия 
технических условий, выданных Стороне 1, копия акта об осуществлении 
технологического присоединения энергопринимающих устройств Стороны 1, заявка на 
технологическое присоединение энергопринимающих устройств Стороны 2 и заверенная 
копия настоящего Соглашения; 

б) в срок до завершения мероприятий по технологическому присоединению 
энергопринимающих устройств Стороны 2 выполнить необходимые действия по 
уменьшению максимальной мощности своих энергопринимающих устройств, а также 
выполнить следующие действия: 

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, 
предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией и 
согласованными субъектом оперативно-диспетчерского управления в случаях, 
установленных Правилами технологического присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям; 

внести изменения в документы, предусматривающие взаимодействие сетевой 
организации и Стороны 1, и (или) подписать с сетевой организацией новые документы о 
технологическом присоединении, фиксирующие объем максимальной мощности после 
ее перераспределения; 

в) предоставить документы, подтверждающие выполнение требований 
подпункта "б" пункта 3 настоящего Соглашения, по просьбе Стороны 2. 

4. Сторона 2 обязуется: 
а) совместно со Стороной 1 обратиться в сетевую организацию с уведомлением о 

перераспределении максимальной мощности, в котором указываются сведения, 
предусмотренные подпунктом "а" пункта 3 настоящего Соглашения; 

б) в срок до завершения мероприятий по технологическому присоединению своих 
энергопринимающих устройств выполнить следующие действия: 

реализовать в полном объеме мероприятия по технологическому присоединению, 
предусмотренные техническими условиями, выданными сетевой организацией**; 

подписать с сетевой организацией документы о технологическом присоединении 
своих энергопринимающих устройств; 

в) при заключении с сетевой организацией договора об осуществлении 
технологического присоединения надлежащим образом исполнять обязанности, 
предусмотренные таким договором и законодательством Российской Федерации. 

 

III. Ответственность Сторон 

 
5. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего 

Соглашения Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством 
Российской Федерации. 

 

IV. Заключительные положения 

 
6. По иным вопросам, не предусмотренным настоящим Соглашением, Стороны 

руководствуются законодательством Российской Федерации. 
 



V. Реквизиты и подписи Сторон 

 
 ʉʪʦʨʦʥʘ 1                           ʉʪʦʨʦʥʘ 2 

 ___________________ ___________      _________________________________  

 ʄʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ _____________      ʄʝʩʪʦ ʥʘʭʦʞʜʝʥʠʷ ________________ 

 ʇʦʯʪʦʚʳʡ ʘʜʨʝʩ _______________      ʇʦʯʪʦʚʳʡ ʘʜʨʝʩ __________________ 

 ʀʅʅ/ʂʇʇ ______________________      ʀʅʅ/ʂʇʇ _________________________  

 ʈ/ʩ __________________________      ʈ/ʩ _____________________________ 

 ɹʘʥʢ _________________________      ɹʘʥʢ ____________________________ 

 ɹʀʂ __________________________      ɹʀʂ _____________________________ 

 ʂʦʨ/ʩʯʝʪ N____________________      ʂʦʨ/ʩʯʝʪ N_______________________ 

 

Подписи Сторон 

 
             ʉʪʦʨʦʥʘ 1                             ʉʪʦʨʦʥʘ 2 

    ___________________________           ___________________________  

            (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ)                           (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ) 

   _______ _________/____________          __________/________________  

        (ʧʦʜʧʠʩʴ)   (ʬ.ʠ.ʦ.)                (ʧʦʜʧʠʩʴ)    (ʬ.ʠ.ʦ.) 

 
______________________________  

* Типовое соглашение о перераспределении максимальной мощности, 
приведенное в приложении N 14 к Правилам технологического присоединения 
энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по 
производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, 
принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, не 
применяется в случае отказа потребителя электрической энергии от максимальной 
мощности в пользу сетевой организации. 

** В случае если технические условия подлежат согласованию с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления Сторона 2 реализовывает в полном объеме 
мероприятия по технологическому присоединению, предусмотренные техническими 
условиями, выданными сетевой организацией и согласованными с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления. 

 
Информация об изменениях: 

Постановлением Правительства РФ от 11 июня 2015 г. N 588 Правила дополнены 
приложением 15 

Приложение N 15 
к Правилам технологического 

присоединения энергопринимающих 
устройств потребителей электрической 

энергии, объектов по производству 
электрической энергии, а также объектов 

электросетевого хозяйства, принадлежащих 
сетевым организациям и иным лицам,  

к электрическим сетям 
(в редакции постановления  

Правительства Российской Федерации  
от 11 июня 2015 г. N 588) 

 

garantf1://70989490.1029/
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АКТ 
о выполнении технических условий* 

 
N ___________                                  ʦʪ "___"__________ 20__ ʛ. 

 
___________________________________________________ ___________, ʠʤʝʥʫʝʤʦʝ 

     (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ___________________________________________________________, 

                  (ʩʦʢʨʘʱʝʥʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

ʚ ʣʠʮʝ _______________________________________, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ 

          (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ -  

         ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷ ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʠ) 

_____________________________________________________, ʩ ʦʜʥʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʠ 

     (ʫʩʪʘʚʘ, ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʠʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

_________________________ _______________________________________________,  

  (ʧʦʣʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʶʨʠʜʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ;  ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, 

                  ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ -  ʬʠʟʠʯʝʩʢʦʛʦ ʣʠʮʘ) 

ʠʤʝʥʫʝʤʦʝ ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ _________________________________________________, 

                               (ʩʦʢʨʘʱʝʥʥʦʝ ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

ʚ ʣʠʮʝ _______________________________________, ʜʝʡʩʪʚʫʶʱʝʛʦ ʥʘ ʦʩʥʦʚʘʥʠʠ 

              (ʬʘʤʠʣʠʷ, ʠʤʷ, ʦʪʯʝʩʪʚʦ ʣʠʮʘ -  

                 ʧʨʝʜʩʪʘʚʠʪʝʣʷ ʟʘʷʚʠʪʝʣʷ) 

__________________________________ ______________________________________,  

                (ʫʩʪʘʚʘ, ʜʦʚʝʨʝʥʥʦʩʪʠ, ʠʥʳʭ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ) 

ʩ ʜʨʫʛʦʡ ʩʪʦʨʦʥʳ, ʚ ʜʘʣʴʥʝʡʰʝʤ ʠʤʝʥʫʝʤʳʝ ʩʪʦʨʦʥʘʤʠ, ʩʦʩʪʘʚʠʣʠ   ʥʘʩʪʦʷʱʠʡ 

ʘʢʪ ʦ ʥʠʞʝʩʣʝʜʫʶʱʝʤ: 

     1.  _________________________________________________________________  

            (ʣʠʮʦ, ʧʨʦʚʦʜʠʚʰʝʝ ʧʨʦʚʝʨʢʫ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ 

         (ʩʝʪʝʚʘʷ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ  ʠ (ʠʣʠ) ʩʫʙʲʝʢʪ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦ- ʜʠʩʧʝʪʯʝʨʩʢʦʛʦ 

                                  ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ) 

ʧʨʦʚʝʜʝʥʘ ʧʨʦʚʝʨʢʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ___________________________________________ 

                                 (ʣʠʮʦ, ʚ ʦʪʥʦʰʝʥʠʠ ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʡ ʢʦʪʦʨʦʛʦ 

                              ʧʨʦʚʦʜʠʣʘʩʴ ʧʨʦʚʝʨʢʘ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ 

                                  ʫʩʣʦʚʠʡ (ʟʘʷʚʠʪʝʣʴ ʠ (ʠʣʠ) ʩʝʪʝʚʘʷ 

                                            ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʷ) 

ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ ʦʪ__________________ N _________________ ʢ ʜʦʛʦʚʦʨʫ ʦ 

ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʤ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʠ ʦʪ ___________________ N __________________  

ʥʘ ʪʝʭʥʦʣʦʛʠʯʝʩʢʦʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʝ ʢ ʵʣʝʢʪʨʠʯʝʩʢʠʤ ʩʝʪʷʤ  ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ 

ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ ______________________________________________________________.  

                (ʥʘʠʤʝʥʦʚʘʥʠʝ ʵʥʝʨʛʦʧʨʠʥʠʤʘʶʱʠʭ ʫʩʪʨʦʡʩʪʚ, ʘʜʨʝʩ) 

     2.  ɺ ʭʦʜʝ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʦ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʝ 

____ ____________________________________________________________________.  

           (ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʪʨʝʙʦʚʘʥʠʡ, ʧʫʥʢʪʦʚ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ) 

 
     3. ʍʘʨʘʢʪʝʨʠʩʪʠʢʠ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ ʧʦ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤ ʫʩʣʦʚʠʷʤ: 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʙʝʟ ʫʯʝʪʘ ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʦʡ  (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ) 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ___________ ʢɺʪ; 

     ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʘʷ ʤʦʱʥʦʩʪʴ ʩ ʫʯʝʪʦʤ ʨʘʥʝʝ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʥʦʡ   (ʩʫʱʝʩʪʚʫʶʱʝʡ) 

ʤʘʢʩʠʤʘʣʴʥʦʡ ʤʦʱʥʦʩʪʠ ___________ ʢɺʪ.**  

 
     ʇʝʨʝʯʝʥʴ ʪʦʯʝʢ ʧʨʠʩʦʝʜʠʥʝʥʠʷ: 

 

Точка 
присоеди

Источник 
питания 

Описание 
точки 

Уровень 
напряжения 

Максималь
ная 

Категория 
надежности 



нения (наименован
ие 

питающих 
линий) 

присоединен
ия 

(кВ) мощность 
(кВт) 

электроснабжени
я 

      

      

 
     4.  ɺ ʭʦʜʝ ʧʨʦʚʝʨʢʠ ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥʦ ʨʘʩʩʤʦʪʨʝʥʠʝ ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ    ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ, 

ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʚ ʮʝʣʷʭ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ: 

_________________________________________________________________________  

________________________________________________________________________.  

(ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʧʝʨʝʯʝʥʴ ʠ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ ʜʦʢʫʤʝʥʪʦʚ, ʧʨʝʜʩʪʘʚʣʝʥʥʳʭ ʟʘʷʚʠʪʝʣʝʤ 

    ʠ (ʠʣʠ)  ʩʝʪʝʚʦʡ ʦʨʛʘʥʠʟʘʮʠʝʡ ʚ ʮʝʣʷʭ ʧʦʜʪʚʝʨʞʜʝʥʠʷ ʚʳʧʦʣʥʝʥʠʷ 

                         ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ ʫʩʣʦʚʠʡ) 

     5.  ɺ   ʭʦʜʝ    ʧʨʦʚʝʨʢʠ      ʧʨʦʠʟʚʝʜʝʥ     ʦʩʤʦʪʨ    (ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʝ) 

ʵʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʦʢ,     ʩʦʩʪʘʚʣʝʥ   ʘʢʪ ʦʩʤʦʪʨʘ (ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ)    ʩʣʝʜʫʶʱʠʭ 

ʵʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʦʢ: _______________________________________________________ 

________________________________________________________________________.  

(ʫʢʘʟʳʚʘʶʪʩʷ ʨʝʢʚʠʟʠʪʳ ʘʢʪʘ ʦʩʤʦʪʨʘ (ʦʙʩʣʝʜʦʚʘʥʠʷ) ʵʣʝʢʪʨʦʫʩʪʘʥʦʚʦʢ) 

     6.  ʇʦ   ʨʝʟʫʣʴʪʘʪʘʤ    ʧʨʦʚʝʨʢʠ   ʫʩʪʘʥʦʚʣʝʥʦ,    ʯʪʦ   ʤʝʨʦʧʨʠʷʪʠʷ, 

ʧʨʝʜʫʩʤʦʪʨʝʥʥʳʝ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʤʠ ʫʩʣʦʚʠʷʤʠ    (ʵʪʘʧʦʤ ʪʝʭʥʠʯʝʩʢʠʭ   ʫʩʣʦʚʠʡ), 

ʚʳʧʦʣʥʝʥʳ. 

 
         ʇʦʜʧʠʩʠ ʩʪʦʨʦʥ 

 ___________________________           ______________________________  

            (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ)                           (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ) 

 ________________/_____________         ________________/_____________  

  (ʧʦʜʧʠʩʴ)          (ʬ.ʠ.ʦ.)                (ʧʦʜʧʠʩʴ)     (ʬ.ʠ.ʦ.) 

 
ʉʦʛʣʘʩʦʚʘʥʦ***  

 
ʉʫʙʲʝʢʪ ʦʧʝʨʘʪʠʚʥʦ- ʜʠʩʧʝʪʯʝʨʩʢʦʛʦ ʫʧʨʘʚʣʝʥʠʷ 

 
___________________________________  

             (ʜʦʣʞʥʦʩʪʴ) 

 
________________/__________________  

  (ʧʦʜʧʠʩʴ)         (ʬ.ʠ.ʦ.) 

 
______________________________  

* Акт составляется сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-
диспетчерского управления в случае согласования технических условий с субъектом 
оперативно-диспетчерского управления. В случае если технические условия 
согласовывались с субъектом оперативно-диспетчерского управления, а проверки 
выполнения технических условий в части мероприятий, выполнение которых возложено 
на заявителя, и в части мероприятий, выполнение которых осуществляется сетевой 
организацией, проводятся отдельно (в разное время), допускается составление 
отдельных актов о выполнении технических условий по результатам каждой из проверок, 
а именно отдельно сетевой организацией, заявителем и субъектом оперативно-
диспетчерского управления либо сетевой организацией и субъектом оперативно-
диспетчерского управления. 

** Заполняется в случае увеличения максимальной мощности ранее 



присоединенных энергопринимающих устройств (энергетических установок). 
*** Согласовывается при составлении акта между сетевой организацией и 

заявителем, в случае если технические условия согласовывались субъектом 
оперативно-диспетчерского управления. 


